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1. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente
le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una futura
consultazione.

La lingua originale di redazione é litaliano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale € parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere
conservato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L’acquirente pud richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate dal
fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di validita e
con essa anche la garanzia

L'apparecchio puo essere utilizzato
da bambini di eta non inferiore a
8 anni_e da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o0 mentali,
o prive di esperienza o della
necessaria  conoscenza, purche
sotto sorveglianza oppure dopo che
le stesse abbiano ricevuto istruzioni
relative all'uso sicuro dell'apparecchio
e alla comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non devono
iocare con |'apparecchio. La pulizia e
a manutenzione destinata ad essere
effettuata dall'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini senza
sorveglianza.

Non usare l'apparecchio in stagni,
vasche e piscine quando nell’acqua si
trovano persone.

Leggere attentamente la sezione
installazione dove ¢ riportata:

-la  massima prevalenza  strutturale
ammessa nel corpo pompa (capitolo 3.1).
-il tipo e la sezione del cavo d|
alimentazione (capitolo 6.5).
-il tipo di protezione elettrlca da
installare (capitolo 6.5).

1.1. Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/
pittogrammi sotto riportati con i relativi significati.
Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa
di danneggiamenti all’apparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.
Informazioni ed avvertenze di carattere elettrico
il cui mancato rispetto pud danneggiare
I'apparecchio o compromettere la sicurezza
del personale.
Indicazioni di
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.
Interventi

note e avvertimenti per la

che possono svolti
dall’utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa
lettura delle istruzioni, e il responsabile per
il suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di

manutenzione ordinaria.

essere

L]
|
Interventi che devono essere svolti da un
@I elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di manutenzione
e di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.
Interventi che devono essere svolti da un tecnico
]ﬁ qualificato in grado di utilizzare correttamente
I'apparecchio in condizioni normali, abilitato
a tutti gli interventi di natura meccanica di
manutenzione, di regolazione e di riparazione.
Indica I'obbligo di uso di dispositivi di protezione
@ individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.

Interventi che devono essere svolti
I'apparecchio acceso.

con

1.2. Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. Operatori autorizzati
Il prodotto & rivolto a operatori esperti divisi tra
utilizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
vedi simboli sopra).
e |E’ vietato per [Iutilizzatore finale eseguire
| | operazioni riservate ai tecnici specializzati. Il
fabbricante non risponde di danni derivati dalla
mancata osservanza di questo divieto.

1.4. Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle
condizioni generali di vendita.

e | La garanzia include sostituzione o riparazione
| GRATUITA delle parti difettose (riconosciute
dal fabbricante).
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La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora l'uso dello stesso non sia conforme alle
istruzioni e norme descritte nel presente manuale.

-Nel caso di modifiche o variazioni apportate
arbitrariamente senza autorizzazione del Fabbricante
(vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5. Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio,
puo essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo
1.2)

2. DESCRIZIONE TECNICA

Pompe multistadio verticali monoblocco sommergibili
5” o di superficie.

Camicia esterna e base in acciaio inossidabile AISI
304 e stadi in Noryl.

I motore é raffreddato dall’acqua pompata con
scorrimento tra camicia motore e camicia esterna.
Doppia tenuta sull’albero con camera d’olio interposta.

2.1. Uso previsto

Per acqua pulita senza parti abrasive e senza additivi
aggressivi per i materiali della pompa.

Per limpiego domestico e per applicazioni civili e
industriali.

Per l'installazione in ambienti ristretti privi di aerazione.
In ambienti soggetti a rischio di allagamento
temporaneo, la pompa pud essere immersa
completamente.

Per impianti sottoposti a getto d’acqua.

Quando é richiesto un funzionamento silenzioso.
Temperatura acqua fino a 35 °C.

2.2. Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L'apparecchio & stato progettato e costruito
esclusivamente per I'uso descritto nel par. 2.1.

E assolutamente vietato I'impiego
A dell’apparecchio per usi impropri, € modalita di
uso non previste dal presente manuale.
L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le
caratteristiche di sicurezza e di efficienza
dellapparecchio, Calpeda non pud essere
ritenuta responsabile per guasti o infortuni dovuti

allinosservanza dei divieti sopracitati.

Non usare I'apparecchio in stagni, vasche e
A piscine quando nell’acqua si trovano persone.

2.3. Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sullinvolucro esterno della pompa.

1 Tipo

2 Portata

3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.
6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

10 Classe isol.

11 Peso

12 coso

13 Velocita nominale
14 Protezione

15 Matricola

16 Certificazioni

Esempio targhetta pompa

Q min/max X/X m3h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
2204A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

S1 lLcl. X Xkg

|
|
9

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. Dati tecnici
Dimensioni di ingombro e pesi (vedi catalogo).
Velocita nominale 2900/3450 rpm
Protezione IP X8
Tensione di alimentazione/ Frequenza:
- fino a 240V 1~ 50/60 Hz
- fino a 480V 3~ 50/60 Hz
Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia
idonea alle caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
| dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono alla
otenza nominale del motore.
ressione sonora: < 70 dB (?.
Avviamenti/ora max.: n. 30 ad intervalli regolari.
Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa:
80 m (8 bar).

3.2. Ambiente in cui viene posizionata la pompa
Elettropompe previste anche per luoghi non aerati e
non protetti dalle intemperie con temperatura massima
ambiente di 40°C.

4. SICUREZZA

4.1. Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto € necessario
Aconoscere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
regolamenti, regolamentazioni, norme e leggi del
Eaese in cui la pompa & venduta.
‘apparecchio & conforme alle vigenti
sicurezza.
L'uso improprio pud comunque provocare danni a
ersone, cose 0 animali.
| fabbricante declina ogni responsabilita in caso di tali
danni o da uso in condizioni diverse da quelle indicate
in targa e nelle presenti istruzioni.

e |Rispettare la cadenza degli interventi di
| manutenzione e la tempestiva sostituzione
dei pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio dilavorare sempre nelle migliori
condizioni. Usare solo ed esclusivamente
pezzi di ricambio originali forniti da CALPEDA

S.p.A.o da un distributore autorizzato.
f Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal

norme di

fabbricante sull’apparecchio.

L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
Astraordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono
essere effettuate solo dopo aver interrotto
I'alimentazione dell’apparecchio stesso.
| liquido potrebbe essere inquinato a causa di
A perdite di lubrificante.

4.2. Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio € costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi
in tensione.

4.3. Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione d’uso
(rispetto uso previsto e norme di sicurezza), non
presenta rischi residui.

4.4. Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica
sul prodotto.

MPSU Rev1 - Istruzioni originali
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4.5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzione si
consiglia agli operatori autorizzati di valutare, quali siano
i dispositivi idonei al lavori descritti.
Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, € previsto I'uso dei guanti per la protezione
delle mani.
Segnale DPI obbligatori
PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio chimico,
termico e meccanico)

5. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto & imballato per mantenere integro il
contenuto.

Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi.

Non sono necessari particolari mezzi per trasportare
I'apparecchio imballato.

| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devono
essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del prodotto
scelto (vedi dimensioni di ingombro a catalogo).

5.1. Movimentazione

Movimentare con cura l'imballo, che non deve subire
urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la pompa.

Se il peso supera i 25 Kg l'imballo deve essere
sollevato da due persone contemporaneamente.

6. INSTALLAZIONE

6.1. Dimensioni di ingombro
Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio (vedi
catalogo).

6.2. Requisiti ambientali e dimensioni del luogo
di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in
modo adeguato alla corretta installazione e in coerenza
alle esigenze costruttive della stessa (allacciamenti
elettrico, ecc...).

L’ambiente in cui installare I'apparecchio deve avere i
requisiti del paragrafo 3.2.

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3. Disimballaggio
o | Verificare che [l'apparecchio non sia stato
| danneggiato durante il trasporto.

I materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovra essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazione
dell’apparecchio.

6.4. Installazione
Non usare mai il cavo elettrico per sostenere
la pompa.

La pompa deve essere installata in posizione verticale
con bocca di mandata rivolta verso l'alto.

Vedere esempi di installazione, cap. 12.1 fi%;. 1.
Installare la pompa il piu vicino possibile alla fonte di
aspirazione.

Prevedere che sia possibile lo svuotamento della
pompa senza svuotare I'impianto.

6.4.1. Tubazioni

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro
pulizia interna.

ATTENZIONE: ancorare le tubazioni su propri
sostegni e collegarle in modo che non trasmettano
forze, tensioni e vibrazioni alla pompa.

Serrare i tubi o i raccordi solo quanto basta per
assicurare la tenuta.

Un serraggio eccessivo pud danneggiare la pompa.

Il diametro delle tubazioni non deve essere inferiore al
diametro delle bocche della pompa.

6.4.2. Tubazione aspirante

Quando la lunghezza del tubo aspirante supera 10 m
impiegare un tubo con diametro interno maggiore del
diametro della bocca della pompa.

La tubazione aspirante deve essere a perfetta tenu-
ta e deve avere un andamento ascendente per evitare
sacche d’aria.

Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare
(funzionamento in aspirazione, cap. 12.1 fig. 1A)
inserire una valvola di fondo con succhieruola che
deve risultare sempre immersa.

Negli impieghi con tubi flessibili montare in aspirazione
un tubo flessibile con spirale di rinforzo per evitare
restrin?imenti dovuti alla depressione in aspirazione.
Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra la pompa
(funzionamento sotto battente, cap. 12.1 fig. 1B)
inserire una saracinesca.

Con l'aspirazione da serbatoio di prima raccolta
montare una valvola di non ritorno.

Per aumentare la pressione della rete di distribuzione
osservare le prescrizioni locali.

Montare un filtro in aspirazione per impedire I'ingresso
di corpi estranei nella pompa.

6.4.3. Tubazione di mandata
Nella tubazione di mandata installare una saracinesca
er regolare portata e prevalenza.
nstallare un indicatore di pressione (manometro).
Quando il dislivello geodetico in mandata € maggiore
di 15 m, tra pompa e saracinesca inserire una valvola
di ritegno per proteggere la pompa da “colpi d’ariete”.
Con saracinesche o valvole servoazionate, prevedere
una cassa d’aria o altro dispositivo di protezione contro
colpi di pressione dovuti ad una brusca variazione
della portata.

6.5. Collegamento elettrico

B2l

Il collegamento elettrico deve essere eseguito
A da un elettricista qualificato nel rispetto delle
prescrizioni locali.
Seguire le norme di sicurezza.
Eseguire il collegamento a terra anche con tubo di
mandata non metallico.
ATTENZIONE: nel caso di acqua contente
A cloruri (0 acqua salata), il collegamento a terra
serve anche a ridurre i rischi di corrosione
galvanica dovuta all'azione elettrolitica,
specialmente quando il tubo di mandata e la
fune di sicurezza sono di materiali non metallici.
Verificare che la frequenza e la tensione di rete
corrispondano a quelle indicate in targa.
Per I'uso in una piscina (solamente quando all’interno
non vi sono persone), vasche da giardino o posti
similari, nel circuito di alimentazione deve essere
installato un interruttore differenziale con una
corrente residua (IAN) < 30 mA.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Quando non é possibile controllare a vista il livello
dell’acqua, per proteggere la pompa contro il
funzionamento a secco e per stabilire i livelli di arresto
e di avviamento automatico, installare un interruttore a
Ealleggiante o elettrodi di controllo.
e pompe sono fornite con cavo di alimentazione tipo
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HO7RN8-F con sezione del cavo pari o superiore a
(cap. 12.3 TAB 1).
Nel caso di prolunghe assicurarsi che il cavo sia di
adeguata sezione per evitare cadute di tensione. Per
la giuntura dei cavi nel pozzo usare apposite guaine
termorestringenti o altri sistemi per cavi sommersi.
ATTENZIONE: Quando la pompa € alimentata
Acon un variatore di frequenza, la frequenza
minima non deve scendere al di sotto di 25Hz
e in ogni caso la prevalenza della pompa non
dovra mai essere inferiore a 2 m.

6.5.1. Pompe monofasi MPSUM

Ea [

Sono fornite con condensatore e termoprotettore
incorporati, con spina.

Collegare la spina ad una presa con conduttore di
protezione (terra).

I motore si arresta nel caso di sovratemperatura.
Quando la temperatura degli avvolgimenti scende
(dopo 2 - 4 minuti), il termoprotettore da il consenso al
riavviamento del motore.

Schema elettrico (cap. 12.2).

6.5.2. Pompe trifasi MPSU

Ea [

Installare nel quadro di comando un adeguato
salvamotore con curva tipo D come da corrente di
targa.

7. AVVIO E IMPIEGO

7.1. Controlli prima dell’accensione . .
L'apparecchio non deve essere messo infunzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2. Primo avviamento

Ea [ [)

ATTENZIONE: evitare assolutamente il
funzionamento a secco, neanche per prova.
Avviare la pompa solo dopo averla riempita
completamente di liquido.

Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare
(funzionamento in aspirazione cap. 12.1 fig. 1A) o con
un battente insufficiente (inferiore a 1 m) per aprire la
valvola di non ritorno, riempire la pompa attraverso
I'apposito foro.

Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra la
Pompa (funzionamento sotto battente cap. 12.1
ig. 1B) riempire la pompa aprendo lentamente e
completamente la saracinesca nel tubo aspirante,
tenendo aperta la saracinesca in mandata per far
uscire l'aria.

% | Con alimentazione trifase verificare che il
| senso di rotazione sia corretto.

A tale scopo, con la saracinesca in qualsiasi posizione
di apertura, controllare la pressione (con il manometro)
o la portata del flusso (a vista) dopo I'avviamento.
Togliere I'alimentazione elettrica, invertire fra loro
il collegamento di due fasi nel quadro di comando,
riavviare e controllare il nuovo valore della pressione
oppure la portata.

Il 'senso di rotazione corretto & quello che consente di
ottenere la pressione e la portata nettamente superiori,
senza possibilita di dubbio.

Controllare che I'elettropompa lavori nel suo campo
di prestazioni e che non venga superata la corrente

assorbita indicata in targa. In caso contrario regolare
la saracinesca in mandata o l'intervento di eventuali
pressostati.
Se si verifica una perdita di adescamento (interruzione
del flusso di mandata) o se si nota una oscillazione
della pressione indicata dal manometro, verificare che
tutte le giunzioni del tubo aspirante siano a perfetta
tenuta e serrare i due tappi con guarnizione sul corpo
pompa.
Non fare mai funzionare la pompa per piu di
cinque minuti con saracinesca chiusa.

Il funzionamento prolungato senza ricambio
d’acqua nella pompa comporta pericolosi aumenti di
temperatura e pressione.

7.2.1. Esecuzione con galleggiante:

l'interruttore a galleggiante collegato direttamente alla
pompa comanda I'avviamento e l'arresto della stessa.

Controllare che linterruttore a galleggiante non trovi
impedimenti al libero galleggiamento.

Se necessario, regolare la lunghezza del cavo del

galleggiante. Il cavo del galleggiante troppo lungo
ud provocare il surriscaldamento del motore ed il
unzionamento a secco della pompa.

7.2.2. Esecuzione senza galleggiante:

Negli impianti con valvola di ritorno, se non esiste
una valvola di sfiato per installazione sommergibile, al
primo avviamento la profondita di immersione minima
deve essere di almeno 300 mm.

La valvola di sfiato deve essere prevista negli impianti
con uscita dal tubo di mandata immersa.

Nr?n avviare la pompa con saracinesca completamente
chiusa.

Non estrarre mai dall’acqua la pompa quando questa
€ ancora in funzione.

7.3. SPEGNIMENTO

)

L'apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.

(vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando
I'alimentazione mediante i previsti sistemi di sgancio
(vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8. MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere
I'apparecchio fuori servizio scollegando ogni fonte di
energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico
esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
A riparazione effettuata con limpianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.
Una eventuale sostituzione del cavo o
Adell’interruttore a galleggiante deve essere
effettuato da un Centro Assistenza Calpeda.
Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso
A deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da
una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi
di manutenzione che necessitano lo smontaggio di
parti dell’apparecchio, il manutentore deve essere un
tecnico qualificato in grado di leggere e comprendere
schemi e disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.
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Durante la manutenzione deve essere
posta particolare attenzione al fine di evitare
l'introduzione o Iimmissione in circuito di
corpi estranei, anche di piccole dimensioni,
che possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
all’acqua, per lo smontaggio e la pulizia del
filtro o in altri particolari dove si rendessero
necessari.
% | Durante le operazioni di manutenzione non
1 deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo
manuale devono essere eseguite solamente da
personale specializzato inviato dalla CALPEDA S.p.A..
Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo
o la manutenzione dell'apparecchio, contattare
CALPEDAS.p.A..

8.1. Manutenzione ordinaria

B0

Prima di ogni intervento di manutenzione
Atogliere I'alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa sotto
tensione per inavvertenza.
Nel caso di acqua con cloruri (cloro, acqua
Adi mare), il rischio di corrosione aumenta
nelle condizioni di acqua stagnante (e con
'aumento della temperatura e la diminuzione
del valore pH). In questi casi se la pompa
rimane inattiva per lunghi periodi deve esser
svuotata completamente e preferibilmente
anche asciugata.
Possibilmente, come nel caso di impieghi
A temporanei con liquidi sporchi, fare funzionare
brevemente la pompa con acqua pulita per
rimuovere i depositi.
Quando la pompa rimane inattiva deve essere
sv::otata completamente se esiste il pericolo di
elo.
I%rima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I’albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause
e riempire completamente di liquido il corpo pompa
(cap. 7).

8.2. Smontaggio dall’imﬁianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

9. SMALTIMENTO

o]

La demolizione dell’apparecchio deve essere affidata
ad aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le
disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene
lo smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.

10. RICAMBI

10.1. Modalita di richiesta dei ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare
numero di matricola, il numero di posizione nel disegno
in sezione ed i dati di targa.

L'ordine pud essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite
telefono, fax, e-mail.

11. DENOMINAZIONE DELLE PARTI
Nr.  Denominazione

12.01 Corpo di mandata

12.20 Vite

12.46 Tappo

12.47 O-ring

14.02 Camicia esterna

14.04 Tappo

14.05 O-ring

14.20 O-ring

25.01 Corpo primo stadio

25.02 Corpo stadio

25.20 Anello precarico stadi

25.22 O-ring

25.24 Supporto anello di sicurezza
25.26 Rosetta

25.28 Vite

25.30 Anello di sicurezza

25.32 Vite - Rondella

25.34 Vite

28.00 Girante

28.04 Dado bloccaggio girante
28.08 Rosetta

34.03 Coperchio camera olio
34.08 Tappo

34.09 O-ring

34.12 Vite

34.13 O-ring

36.00 Tenuta meccanica

36.51 Anello di arresto, in 2 pezzi
36.52 Anello di spallamento

61.00 Base

61.02 Vite

61.10 O-ring

70.00 Coperchio motore lato pompa
70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.11 Anello del pressacavo (galleggiante)
70.12 Anello del pressacavo
70.13 Rondella

70.16 Pressacavo

70.20 Vite

70.23 O-ring

70.32 Rondella del galleggiante
70.33 Pressacavo del galleggiante
72.00 Tenuta meccanica superiore
72.02 Anello di sicurezza

73.00 Cuscinetto lato pompa
76.01 Camicia motore con avvolgimento
76.12 Motoprotettore

76.15 Tappo

76.60 Galleggiante

76.62 Coperchio condensatore
78.00 Albero con pacco rotore
81.00 Cuscinetto

82.02 Tappo

82.03 O-ring

82.04 Molla di compensazione
82.05 Vite

82.07 Vite

82.12 O-ring

82.30 Tappo

94.00 Condensatore

96.00 Cavo

96.09 Vite

96.13 Blocca cavo

(1) Olio

Con riserva di modifiche.
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12. RICERCA GUASTI
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.

Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per I'uso, se necessario rivolgersi ad un centro IT

assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI

PROBABILI CAUSE

POSSIBILI RIMEDI

1)
Il motore non si
avvia

a) Alimentazione elettrica non idonea

b) Collegamenti elettrici non corretti

c) Intervento del dispositivo di protezione
da sovraccarico del motore

d) Fusibili bruciati o difettosi

e) Albero bloccato

f) Se le cause di cui sopra sono gia state
verificate, il motore potrebbe essere in
avaria

a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
caratteristiche elettriche indicate in targhetta. Accertarsi che la sezione
del cavo sia compatibile con la lunghezza del cavo stesso e con la
potenza del motore.

b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente (vedi
dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento del quadro
elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo corretto

c) Controllare I'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della
pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore)

d) Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto riportato
ina)ec)

e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”

f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato

2) a) Ingresso di corpi solidi nella girante | a) Se si € in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
Pompa della pompa estranei all'interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un centro
bloccata b) Cuscinetti bloccati assistenza autorizzato

b) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli 0 se necessario

rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato

3) a) Possibile ingresso di aria da connessioni | a) Verificare quale particolare non & a tenuta e sigillare in modo piu
La pompa del tubo di aspirazione, dai tappi di scarico efficace la connessione
funziona ma o riempimento della pompa oppure dalle | b) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un tubo di aspirazione

non fornisce
acqua

guarnizioni del tubo in aspirazione

b) Valvola di fondo otturata o tubo di
aspirazione non completamente
immerso nel liquido

idoneo all'applicazione

4)
Portata
insufficiente

a) Tubazioni ed accessori con diametro
troppo piccolo che causano eccessive
perdite di carico

b) Presenza di depositi o corpi solidi nei
passaggi interni della girante

c) Girante deteriorata

d) Rasamenti di girante e corpo pompa usurati

e) Viscosita eccessiva del liquido pompato
(se di natura diversa dall’acqua)

f) Senso di rotazione errato

g) Altezza di aspirazione eccessiva rispetto
alla capacita aspirante della pompa

h) Eccessiva lunghezza del tubo di aspirazione

a) Usare tubi e accessori idonei allimpiego

b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare I'ingresso
di altri corpi solidi

c¢) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza
autorizzato

d) Sostituire la girante e il corpo pompa

e) La pompa non ¢ idonea

f) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro elettrico

g) Provare a chiudere parzialmente la saracinesca in mandata e/o
diminuire il dislivello tra pompa e liquido in aspirazione

h) Avvicinare la pompa al bacino di aspirazione in modo da usare
una tubazione piu corta. Se necessario, adottare una tubazione di
aspirazione di diametro maggiore

5) a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
Rumore e b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
vibrazioni c) Pompa e tubazioni non fissate | c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
della pompa saldamente d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
d) Portata troppo elevata per il diametro | e) Ridurre la portata agendo sulla saracinesca in mandata e/o impiegare
della tubazione di mandata tubi con diametro interno maggiore. Vedere anche il punto 4h)
e) Funzionamento in cavitazione f) Verificare che la tensione di rete sia idonea
f) Alimentazione elettrica squilibrata
6) a) La tenuta meccanica ha funzionato a | Nei casi a), b) e c), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
Perdita  dalla secco o si e incollata centro assistenza autorizzato
tenuta b) Tenuta meccanica rigata per la presenza | a) Accertarsi che il corpo pompa (e il tubo di aspirazione se la pompa
meccanica di parti abrasive nel liquido pompato non € autoadescante) siano riempiti di liquido e che tutta I'aria sia stata

c) Tenuta meccanica non idonea al tipo di
applicazione

evacuata. Vedere anche il punto 5e)

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta alle
caratteristiche del liquido da pompare

c) Scegliere una tenuta con caratteristiche idonee al tipo di impiego

MPSU Rev1 - Istruzioni originali
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1. GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the information
contained in this instruction manual, the manual should
be kept for future reference.

ltalian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety requirement
and must be retained until the product is finally de-
commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy
of the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to the
product or part of it, not authorized by the manufacturer,
will revoke the “CE declaration” and warranty.

This appliance should not be operated
by children younger than 8 years,
people with reduced physical, sensory
or mental capacities, or inexperienced
people who are not familiar with the
product, unless they are given close
supervision or instructions on how to
use it safely and are made aware by
a responsible person of the dangers
its use might entail. Children must not
Play with the appliance.

t is the user's responsibility to clean
and maintain the appliance. Children
should never clean or maintain it
unless they are given supervision.

Do not use in ponds, tanks or swimming
pools or where people may enter or
come into contact with the water.
Read carefully the installation
section which sets forth:

- The maximum permissible structural
working pressure (chapter 3.1).
- The type and section of the
ower cable (chapter 6.5).
- The type of electrical protection
to be installed (chapter 6.5).

1.1. Symbols
To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.
Information and warnings that must be
Aobserved, otherwise there is a risk that the
machine could damage or compromise
personnel safety.
The failure to observe electrical information
A and warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

Notes and warnings for the correct management
of the machine and its parts.

L]
|
Operations that could be performed by the final
]ﬁ user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.
Operations that must be performed by a
Iﬁl qualified electrician. Specialized technician
authorised to affect all electrical operations
including maintenance. They are able to
operate with in the presence of high voltages.
Operations that must be done performed by
a qualified technician. Specialized technician
able to install the device, under normal
conditions, working during “maintenance”,
and allowed to do electrical and mechanical
interventions for maintenance. They must
be capable of executing simple electrical
and mechanical operations related to the
maintenance of the device.

@ Indicates that it is mandatory to use individual

1]

protection devices.

switched off and disconnected from the power
supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

ﬂ Operations that must be done with the device

1.2. Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. Authorized operators

The product is intended for use by expert operators

divided into end users and specialized technicians.

(see the symbols above).

o | It's forbidden, for the end user, carry out

1 operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer

declines any liability for damage related to the

non-compliance of this warning.

1.4. Warranty
For the product warranty refer to the general terms and
conditions of sale.
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o | The warranty covers only the replacement and
I the repair of the defective parts of the goods
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a non-
authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5. Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be
requested from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2. TECHNICAL DESCRIPTION

5” Vertical multi-stage close coupled submersible or
surface pumps.

External jacket in stainless steel AISI 304 and stages
in Noryl.

The motor is cooled by the pumped water passing
between the motor jacket and the external jacket.
Double shaft seal with interposed oil chamber.

2.1. Intended use

For clean water without abrasives or additives
aggressive for the materials of the pump.

For domestic, civil and industrial applications.

For installation in confined space with minimum
ventilation.

For installation in locations subject to risk of temporary
flooding, the pump can be fully immersed.

For installation in areas exposed to water jetting.
When low-noise operation is required.

Water temperature up to 35 °C.

2.2. Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.
Improper use of the device is forbidden, as is
A use under conditions other than those indicated
in these instructions.
Improper use of the product reduces the safety and
the efficiency of the device, Calpeda shall not be
responsible for failure or accident due to improper use.
Do not use in ponds, tanks or swimming pools
A or where people may enter or come into contact
with the water.

2.3. Marking
The following picture is a copy of the name-plate that is
on the external case of the pump.

1 Pump type Example plate pump
2 Delivery .
3 Head @HIC € BE

4 Rated power ade naly
5 Tension nominale
6 Nom. motor current
7 Notes

8 Fréquence

9 Operation Duty

10 Insulation class
11 Weight

12 Power factor

13 Rotation speed rpm
14 Protection

15 Serial number

16 Certifications

XXXXXXX xxxxxxx RS
Q min/max X/X m¥h
H max/min X/X m
XKW (XHp) SF.
220A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

IP XX -14
n XXxX/min [RE]

coso X [P
S1 ol X Xkg [RR]

|
|
9

3. TECHNICAL FEATURES

3.1. Technical data

Dimensions and weight (see technical catalogue).
Nominal speed 2900/3450 rpm

Protection IP X8

Supply voltage / Frequency:

- up to 240V 1~ 50/60 Hz

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage
correspond to the electrical characteristics shown on
the indicator plate.

The electric data marked on the label are referred to
the nominal power of the motor.

Sound pressure: < 70 dB (A).

Max. starts per hour: 30 at regular intervals.

Maximum permissible pressure in the pump casing: 80
m (8 bar).

3.2. Operating conditions

Installation also in not well ventilated and not location
protected from the weather, with a maximum ambient
temperature of 40 °C.

4. SAFETY

4.1. General provisions

Before using the product it is necessary to
A know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and the
indications defined for the different steps: from
transportation to disposal.
The specialized technicians must carefully comply
with all applicable standards and laws, including local
regulations of the country where the pump is sold.
The device has been built in conformity with the current
safety laws. The improper use could damage people,
animals and objects.
The manufacturer declines any liability in the event of
damage due to improper use or use under conditions
other than those indicated on the name-plate and in
these instructions.
o | Follow the routine maintenance schedules and
| the promptly replace damaged parts, this will
allows the device to work in the best conditions.
Use only original spare parts provided from Calpeda
S.p.A or from an authorized distributor.
Don’t remove or change the labels placed on
the device.

>

Do not start the device in case of defects or damaged
arts.

e

Maintenance operations, requiring full or partial
disassembly of the device, must be done only
after disconnection from the supply.

Pollution of the liquid could occur due to
leakage of lubricants.

>B

4.2. Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3. Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
with the design and safety rules, doesn’t have residual
risks.

4.4. Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

MPSU Rev1 - Operating Instructions
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4.5. Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider
the use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance
interventions, safety gloves are required.

Signal individual protection device

HAND PROTECTION
(gloves for protection against chemical,
thermal and mechanical risks).
5. TRANSPORTATION AND HANDLING
The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive weights.
Ensure that during the transportation the box cannot
move.
It is not necessary to use any special vehicle to
transport the packaged device.
The transport vehicles must comply, for the weight and
dimensions, with the chosen product (see technical
catalogue dimensions and weights).

5.1. Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that could
damage the pump.

If the weight exceeds 25 Kg the package must be
handled by two person at the same time.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions
For the dimensions of the device (see technical
catalogue).

6.2. Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in
order to guarantee the right installation and in order to
fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).
The place where the device will be installed must fulfill
the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3. Unpacking

o | Inspect the device in order to check any
| damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discarded/
recycled according to local laws of the destination
country.

6.4. Installation
Never use the electric power cable to
A suspend the pump.

The pump must be installed in the vertical position with
the delivery connection facing upwards.

See installation examples, par. 12.1 fig. 1.

Place the pump as close as possible to the suction
source.

Provide for the possibility of draining the pump without
having to drain the entire system.

6.4.1. Pipes
Ensure the insides of pipes are clean and unobstructed

before connection.

ATTENTION: The pipes connected to the pump
should be secured to rest clamps so that they
do not transmit stress, strain or vibrations to the
pump.

Tighten the pipes or union coupling to the extent
sufficient to ensure a tight seal.

Excessive torque may cause damage to the pump.
The pipe diameters must not be smaller than the pump
connections.

6.4.2. Suction pipe

If the suction pipe is longer than 10 m, use an internal
pipe diameter larger than the pump suction connection.
The suction pipe must be perfectly airtight and be led
upwards in order to avoid air pockets.

With a pump located above the water level (suction lift
operation, par. 12.1. fig. 1A) fit a foot valve with strainer
which must always remain immersed.

If operating with flexible hoses use a reinforced spiral
suction hose, in order to avoid the hose narrowing due
to suction vacuum.

With the liquid level on the suction side above the
pump (inflow under positive suction head, par. 12.1.
fig. 1B) fit an inlet gate valve.

For suction from a storage tank fit an anti-backflow
valve. Follow local specifications if increasing network
pressure.

Install a strainer on the suction side of the pump to
prevent foreign particles from entering the pump.

With servooperated shut-off devices, provide an air
vessel or another protection device against surge of
pressure in the case of sudden changes of flow rate.

6.5. Electrical connection

B[

Electrical connection must be carried out only
A by a qualified electrician in accordance with
local regulations.
Follow all safety standards.
The unit must be always earthed, also with a non-
metallic delivery pipework.
ATTENTION: in the case of water containing
A chloride (or salt water), the earthing (grounding)
conductor is useful also to reduce the risk of
galvanic corrosion due to electrolytic action,
especially with non-metallic delivery pipe and
safety rope.
Make sure the frequency and mains voltage correspond
with the name plate data.
For use in swimming pools (not when people are in
the pool), garden ponds and similar places, a residual
current device with IAN not exceeding 30 mA must be
installed in the supply circuit.
Install a device for disconnection from the mains
(switch) with a contact separation of at least 3 mm
on all poles.
When the water level is not under direct visible control,
install a float switch or electrodes to protect the pump
against dry running and to set the water levels to stop
and automatically start the pump.
The pumps are supplied with power cable type HO7-
RN8-F type with section of cable not less than (cap.
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12.3 TAB 1).

When extension cables are used, make sure the cable

wires are of adequate size to avoid voltage drops. For

connection of cables in a well, use thermo-shrinking

sheathes or other methods for submersed cables.
ATTENTION: When the pump is fed by a

Afrequency converter, the minimum frequency
should not fall below 25 Hz and in any case the
total head of the pump should never be lower
than 2 m.

6.5.1. Single-phase pumps MPSUM

Supplied with incorporated capacitor and thermal
protector, with plug.

Connect the plug to a socket with an earth lead.

The motor will stop if overheating is detected. When
the windings cool down (after 2 to 4 minutes), the
thermal protector enables re-starting.

Electrical diagram (par. 12.2)

6.5.2. Three-phase pumps MPSU

Install in the control box an overload-protective device
in accordance curve type D with the name-plate
current.

7. STARTUP AND OPERATION

7.1. Preliminary checks before start-up of the
pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2. First starting

a1 [4)

ATTENTION: never run the pump dry. Start the
pump after filling it completely with liquid.

When the pump is located above the water level
(suction lift operation par. 12.1 fig. 1A) or with a
positive suction head which is too low (less than 1 m)
to open the non-return valve, fill the pump through the
priming hole.

When the liquid level on the suction side is above
the pump (inflow under positive suction head par.
12.1 fig. 1B), fill the pump by opening the suction gate
valve slowly and completely, keeping the delivery gate
valve open to release the air.

o | With a three-phase power supply make sure
| the direction of rotation is correct.

To check this close the discharge valve and measure
the closed valve pressure with a pressure gauge
mounted between the valve and the pump discharge,
or visually check the flow-rate.

Switch off power, invert the connections of two phases
on the control panel, re-start and check the pressure or
flow rate capacity again.

The correct direction of rotation will provide a
considerably greater and easily distinguishable
pressure and delivery capacity.

Check that the pump works within its field of perfor-
mance and that the absorbed current shown on the
name-plate is not exceeded. Otherwise adjust the
delivery gate valve or the setting of any pressure
switches.
If a priming loss occurs (interruption of delivery flow)
or if a pressure oscillation is indicated by the pressure
gauge, make sure all the suction pipe couplings are
perfectly sealed and tighten the two sealed plugs on
the pump casing.

Never run the pump for more than five
A minutes with a closed gate valve.

Prolonged operation without a change of water in the
pump causes dangerous increases of temperature and
pressure.

7.2.1. Construction with float switch:

The float switch, connected directly to the pump,
controls starting and stopping.

Check that the float switch is free from any obstacle. If
necessary, adjust the float-switch cable.

Execessive cable length may cause the motor to
overheat and the pump to run dry.

7.2.2. Construction without float switch:

If there is no air vent valve in systems with a check
valve, the minimum immersion depth at first start-up
must be 300 mm.

An air vent valve must be used in systems with an
immersed delivery outlet.

Do not start the pump with a completely closed shutoff
gate valve.

Never take the pump out of the water while the pump
is still operating.

7.3. Switch off of the pump

)

The appliance must be switch off every time
A there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devices.
(see paragraph “6.5 Electrical connection”).

8. MAINTENANCE
Before any operations it's necessary to disconnect the
power supply.
If required ask to an electrician or to an expert
technician.
Every maintenance operations, cleaning or
A reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.
A possible replacement of the cable or the level
Aswitch must be carried out by an authorised
Calpeda service workshop.
If the supply cord is damaged, it must be
A replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenance
operations that require part-removing, the operator
must be a qualified technician able to read schemes
and drawings.

MPSU Rev1 - Operating Instructions
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It is suggest to

executed.

o | During maintenance keep particular attention in

| order to avoid the introduction of small external

parts, that could compromise the device safety.
f It is forbidden to execute any operations with

register all maintenance operation

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean the
filter or in other particular cases.
o | During maintenance operations
| personnel is not allowed.

external

Maintenance operations that are not described in
this manual must be made only by special personnel
authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or
the maintenance of the device, contact Calpeda S.p.A.

8.1. Routine maintenance

o[ (&)

Before every maintenance  operations
A disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally operate.
In the case of water containing chloride
A(chlorine, sea water), the risk of corrosion
increases in stagnant water condictions (also
with an increase in temperature and decrease
of pH value). In these cases, if the pump
remains inactive for long periods, it must be
emptied completely and, preferably, dried.
For good measure, as in the case of temporary
A operation with dirty liquids, run the pump
briefly with clean water to remove deposits.

When the pump remains inactive it must be
emptied completely if there is a risk of freezing .
Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid
(par. 7).

8.2. Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

9. DISPOSAL

The final disposal of the device must be done by
specialized company.

Make sure the specialized company follows the
classification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environment
protection.

10. SPARE PARTS

10.1. Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their
designation, position number in the cross section
drawing and rated data from the pump name plate
(type, date and serial number).

The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

11. ESIGNATION OF PARTS
Nr. Designation

12.01 Delivery casing

12.20 Screw

12.46 Plug

12.47 O-ring

14.02 External jacket

14.04 Plug

14.05 O-ring

14.20 O-ring

25.01 First stage casing
25.02 Stage casing

25.20 Preload ring stages
25.22 O-ring

25.24 Support ring preload
25.26 Washer

25.28 Screw

25.30 Circlip

25.32 Screw - Washer

25.34 Screw

28.00 Impeller

28.04 Impeller nut

28.08 Washer

34.03 Oil chamber cover
34.08 Plug

34.09 O-ring

34.12 Screw

34.13 O-ring

36.00 Mechanical seal

36.51 Retaining ring, split
36.52 Shoulder ring

61.00 Base

61.02 Screw

61.10 O-ring

70.00 Motor cover, pump side
70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.11 Cable gland ring (float switch)
70.12 Cable gland rubber ring
70.13 Washer

70.16 Cable gland

70.20 Screw

70.23 O-ring

70.32 Washer (float switch)
70.33 Cable gland (float switch)
72.00 Upper mechanical seal
72.02 Circlip

73.00 Pump side bearing
76.01 Motor jacket with winding
76.12 Overload protection
76.15 Plug

76.60 Float switch

76.62 Jacket cover

78.00 Shaft with rotor packet
81.00 Bearing

82.02 Screw

82.03 O-ring

82.04 Compensating spring
82.05 Screw

82.07 Screw

82.12 O-ring

82.30 Plug

94.00 Capacitor

96.00 Cable

96.09 Screw

96.13 Gland for floating switch cable
(1) Qil

Changes reserved.
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12. TROUBLESHOOTING
WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period.
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre.

PROBLEM

PROBABLE CAUSES

POSSIBLE REMEDIES

1)
The motor does

1a) Unsuitable power supply
1b) Incorrect electrical connections

1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
electrical characteristics shown on the indicator plate. Make sure that

not start 1c) Engine overload protective device cuts the cross section of the cable is compatible with the length of cable
in. and with the motor power.
1d) Blown or defective fuses 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly. Check
1e) Shaft blocked that the thermal overload protection is set correctly (see data on the
1f) If the above causes have already engine indicator plate) and make sure that the fuseboard upline of the
been checked, the engine may be engine has been properly connected
malfunctioning 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning
freely. Check that the thermal overload protection has been set
correctly (see engine indicator plate)
1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points a) and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised service
centre
2 2a) Presence of solid bodies in the pump | 2a) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid foreign

)
Pump blocked

rotor
2b) Bearings siezed

bodies inside the rotor,
centre

2b) If the bearings are damaged replace them or if necessary contact an
authorised service centre

if necessary contact an authorised service

3)

The pump
functions
but no water
comes out

3a) Possible infiltration of air from suction
tube connections, drain plugs or filling
of pump or from the gaskets of the
suction pipe

3b) Foot valve blocked or suction pipe not
fully immersed in liquid

3c) Suction filter blocked

3a) Check which part is not tight and seal the connection adequately

3b) Clean or replace the bottom valve and use a suction pipe suitable for
the application

3c) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2a) also.

Insufficient flow

4a) Pipes and accessories with diameter
too small causing excessive loss of
head

4b) Presence of deposits or solid bodies in
the internal passages of the rotor

4c) Rotor deteriorated

4d) Worn rotor and pump case

4e) Excessive viscosity of the
pumped (if other than water)

4f) Incorrect direction of rotation

4g) Suction head excessive in relation to
the suction capacity of pump

4h) Suction pipe too long

liquid

4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application

4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other foreign
bodies from entering

4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service centre

4d) Replace the rotor and the pump casing

4e) The pump is unsuitable

4f) Invert the electrical connections on the terminal board or control panel

4g) Try to close the feeder gate partially and/or reduce the difference in
level of the pump and the liquid being aspirated

4h) Bring the pump closer to the suction tank so as to use a shorter pipe.
If necessary use a pipe of a wider diameter

5)

Noise and
vibrations
from the pump

5a) Rotating part unbalanced

5b) Worn bearings

5¢) Pump and pipes not firmly attached

5d) Flow too strong for the diameter of the
delivery pipe

5e) Functioning in cavitation

5f) Unbalanced power supply

5g) Incorrect alignment of pump-motor unit

5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor

5b) Replace the bearings

5c¢) Anchor the delivery and suction piping as needed

5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow

5e) Reduce the flow by adjusting the feeder gate and/or using pipes with
a bigger internal diameter. See point 4g) too

5f) Check that the mains voltage is right

5g) If necessary, the unit must be re-aligned

6)

Leakage from
the mechanical
seal

6a) The mechanical seal has functioned
when dry or has stuck

6b) Mechanical seal scored by presence
of abrasive parts in the liquid pumped

6c¢) Mechanical seal unsuitable for the
type of application

In cases 6a), 6b) and 6c), replace the seal, if necessary contact an

authorised service centre

6a) Make sure that the pump casing (and the suction pipe if the pump is
not self-priming) are full of liquid and that all the air has been expelled.
See point 5 e) too.

6b) Install a suction filter and use a seal suited to the characteristics of the
liquid being pumped.

6¢) Choose a seal with characteristics suitable for the specific application

MPSU Rev1 - Operating Instructions
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und
die Anweisungen sorgfaltig durchzulesen, welche in
diesem Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende
Handbuch ist zum kunftigen Nachschlagen
aufzubewahren. o o
Dieses Handbuch wurde original auf Italienjsch erfasst.
Bei Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.
Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert
dessen Sicherheit und ist bis zur
Entsorgung des Produkts aufzubewahren. .
AufAnfrage vom Kéaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust.
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an,
welche auf der Etikette der Maschine geschriebeén ist
Ref. 2.3 Kennzelchnyn%). . o

ei Anderungen, missbrauchlichen Eingriffen oder
unzulassigen Arbeiten an dem Gerat oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die “EG-Erklarung” ihre Giltigkeit und die

Garantie erlischt, .
Dieses Gerat darf von Kindern unter
_Jahren nicht bedient werden. Auch
nicht von Personen mit eingeschrankten
Eh' sischen, sensorischen oder geistigen
ahigkeiten oder unerfahrene Ménschien,
die nicht mit dem Produkt vertraut sind.
Es sei denn sie befinden sich unter
strenger Aufsicht durch eine qualifizierte
Person welche genaue Anweisung zur
sichern Bedienung des Geréates gibt und
auf magliche Gefahren durch den"Einsatz
des Gerates hinweist. o
Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.
Esliegtinder Verantwortung des Bedieners
das Geréat zu Reinigen und’zu Warten. .
Kinder durfen hiemals das Gerat
Reinigen oder Warten, es sei denn
sie befinden sich unter strenger,
%ua||f|2|e_rter Aufsicht und Anleitung.
DasGeratdarfnichteingesetztwerden
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken
oder wenn Personen in Kontakt mit
dem Wasser kommen kdnnen.

endgdltigen

Lesen =~ Sie  sorgféltig den
Installationsabschnitt, welcher darlegt:
- Den maximale . zulassigen
Gehé&useenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ ~ und  Querschnitt
Anschlusskabels. (Kapitel 6.5).
-Den Typ der zu installierenden

elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.5).

1.1. Verwendete Symbole

Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die

darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den

entsprechenden Bedeutungﬁn im Folgenden aufgelistet.
Informationen und Hinweise, welche zu beachten
sind, um Beschadigungen an dem Geréat oder
Méangel an der Sicherheit des Personals zu
vermeiden.
Informationen und
elektrische Teile, deren Nichtbeachtung zu
Beschédlgun%en an dem Geréat oder Mangeln
an der Sicherheit des Personals flihren kann.
BemerkungBen und Warnungen flr einen
korrekten Betrieb des Gerédtes und dessen
Komponenten.
MaBnahmen, welche vom Endverbraucher des
Gerates vorgenommen werden drfen. Nachdem
er die Gebrauchsanleitung durchgelesen hat. Er ist
dafir verantwortlich, dass das Gerdt in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er ist berechtigt,
MaBnahmen der ordentlichen Wartung vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem Elektriker
vorzunehmen sind, welche in der Lage sind, das Gerét
zu installieren, es unter normalen Umstdnden zu

des

Hinweise Uber

betrieben, es unter Wartungsumstanden funktionieren
zu lassen. Diese Techniker ist dazu berechtigt,
Einstellungs-, Wartunﬁs- und ReparaturmaBBnahmen an
elektrischen und mechanischen Teilen vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Techniker vorzunehmen sind, welcher das Geréat
unter normalen Umsténden korrekt betreiben kann
und dazu berechtigt ist, sémtliche Wartungs-,
Einstellungs- _und = ReparaturmaBnahmen ~an
mechanischen Teilen vorzunehmen.

Es ist obligatorisch, personliche
Schutzausristungen zu tragen: Handschutz.

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten
und vom  Stromnetz Gerat

t getrennten
vorzunehmen sind.

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten
Gerét vorzunehmen sind.

1.2. Ftirlirllenbezeichnung und Adresse vom Her-
steller

Firmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italien

www.calpeda.it

1.3. Autorisiertes Bedienungspersonal
Dieses Gerét richtet sich an erfahrene Bediener, welche
Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kdnnen
siehe Auflistung der Symbole hier oben).
e | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,
I MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgefiihrt werden
durfen. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, welche
aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4. Garantie
Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf
die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.
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o | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz
| oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile
(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Gerat nicht unter Beachtung der Anweisungen
und Normen verwendet wird, welche in diesem Handbuch
beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerét ohne Genehmi%ung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal
durchgefiihrt werden, welches nicht vom Hersteller
autorisiert worden ist.

-Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5. Technisches Service

Fir weitere Informationen Uber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Geréateteile wenden Sie
sich bitte an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Vertikale, = mehrstufige 57  Kreiselpumpe in
Blockbauweise oder trocken aufgestellte Pumgen.
AuBengehduse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304),
Stufengehéuse und Laufrader aus Noryl.

Die Motorkihlung erfolt durch die Wasserstrémung
zwischen Motor- und Pumpenmantel.

Doppelte Wellenabdichtung mit dazwischenliegender
Olkammer.

2.1. Zweckentsprechende Verwendun

Fir reines Wasser ohne abrasive Bestandteile, ohne
aggressive Zusatzstoffe flr die Pumpenwerkstoffe.
Fur die Haus- und Gebaudetechnik, fur Zivil- und
Industrieanlagen.

Fur die Aufstellung in kleinen R&umen ohne Bellftung.
Bei Installationen in Uberflutungsgeféhrdeten Bereichen
kann die Pumpe vollstandig eingetaucht betrieben werden.
Fir Anlagen, die Strahlwassergefahrdet sind.

Wenn ein gerduscharmer Lauf angestrebt wird.
Wassertemperatur bis 35 °C.

2.2. Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Das Gerat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.
Die Verwendung vom Gerdt zu anderen
A unzuldssigen Zwecken oder unter in diesem
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen ist
strengstens verboten.
Die Fehlanwendung des Produkies verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
fir Mangel oder Unfélle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.
Dieses Geréat darf nicht in Teichen, Becken und
A Schwimmbé&dern angewandt werden, wenn
Menschen im Wasser sind.

2.3. Kennzeichnung
Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes ,
welches am AuBengehduse der Pumpe angebracht ist.

1 Pumpentyp

2 Férdermenge
3 Forderhéhe

4 Nennleistung

5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen
8 Frequenz

9 Betriebsart

Beispiel Typenschild der Pumpe

10 Isolationsklasse
11 Gewicht

12 Leistungssfaktor
13 Nenndrehzahl
14 Schutzart

15 Seriennummer
16 Konformitat

S1 Lol X Xkg

|
|
9

3. TECHNISCHE MERKMALE

3.1. Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (siehe Katalog).
Nenndrehzahl 2900/3450 rpm

Schutzklasse IP X8

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz [)

auf Ubereinstimmung mit den Daten auf dem
Typenschild des Motors.

Die elektrischen Daten auf dem Typenschild beziehen
sich auf die Nennleistung des Motors.

Schalldruck: < 70 dB (A).

Max. Anlaufzahl pro Stunde: 30 Starts.
Hochstzulassiger Pumpenenddruck: 80 m (8 bar).

3.2. Aufstellungsort der Pumpe

Installation in schlecht bellfteten R&umen und
nicht wettergeschiitzen Bereichen, mit maximaler
Umgebungstemperatur von 40 °C

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1. Allgemeine Verhaltensregeln
or Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.

Lesen und beachten Sie alle technische Anweisungen,
Betriebsanleitungen und Hinweise Uber sa&mtliche
Arbeitsphasen, vom TransE'ort bis zur endgiiltigen
Entsorgung, welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo
die Pumpe verkauft worden ist. Das Gerét entspricht
den geltenden Sicherheitsnormen.
Eine unsachgeméBe Verwendung kann jederzeit zu
Schaden an Menschen, Tiere oder Sachen flhren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls
solche Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren,
welche von den in diesem Handbuch bzw. am
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.
o | Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen
| und ersetzen Sie sofort alle beschadigte
oder verschlissene Teile. Dadurch wird das

Geréat immer unter den besten Bedingungen
funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

f Entfernen oder andern Sie die Kennschilder

nicht, welche am Gerdt vom Hersteller
angebracht werden.
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls Mangel
oder Beschadigungen festzulegen sind.
Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
Abei denen das Gerat vollig oder teilweise
abzumontieren ist, sind nur dann auszufihren,
wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.
Die Flussigkeit koénnte durch austretende
A Schmierstoffe verschmutzt werden.

4.2. Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerat besteht aus einem AuBengehéuse, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3. Restrisiken

In  Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgemaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4. Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fur diese Art Geréate ist keine Kennzeichnung am
Geréat vorgesehen.

MPSU Rev1 - Betriebsanleitung
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4.5. Persénliche Schutzausriistungen (PSA)

Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es
fir das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete
Schutzausriistungen aufgrund der durchzuflihrenden
Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

Piktogramm Obligatorische PSA
HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen,
thermischen und mechanischen Risiken)

5. TRANSPORT UND HANDHABUNG

Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht
beschédigt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich,
dass sich die Verpackung beim Transport nicht frei
bewegen kann.

Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das
verpackte Gerat zu transportieren.

Die Mittel zum Transport des verpackten Geréates
mussen flr die Abmessungen und das Gewicht des
gekauften Produktes geeignet sein (siehe Katalog
Gesamtabmessungen).

5.1. Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Gerét keine Schlage zugefligt werden.
Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,
welches der Pumpe beschadigen kénnte.
Uberschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die Verpackung
gleichzeitig von zwei Menschen gehoben werden.

6. AUFSTELLUNG

6.1. Gesamtabmessungen
Die Gesamtabmessungen des Gerétes (siehe Katalog)
angegeben.

6.2. Umgebungsbedingungen und Raumbedarf
am Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug
auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschllsse, usw.).

Die Umgebung, in der das Gerat aufgestellt wird, muss
den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen
entsprechen.

Es st strengstens verboten, die Maschine in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufzustellen und in
Betrieb zu nehmen.

sind

6.3. Auspacken
o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
| beschédigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem
Aufstellungsland der Maschine gelten.

6.4. Einbau

Die Pumpe darf auf keinen Fall
A Elektrokabel gehalten werden.
Die Pumpe ist senkrecht und mit Druckstutzen nach
oben aufzustellen.
Siehe Einbaubeispiele, Abschnitt 12.1 Abb. 1.
Die Pumpe soll so nah wie mdglich an der Saugquelle
aufgestellt werden.

Die Méglichkeit einer Pumpenentleerung vorsehen,
ohne gleichzeitig die Anlage zu entleeren.

vom

6.4.1. Rohrleitungen

Bevor die Rohrleitungen an die Pumpe angeschlossen
weéden, muB man sich vergewissern, dal3 sie sauber
sind.

ACHTUNG! Die Rohrleitungen sind mit
Rohrschellen abzufangen und s annun%sfrei an
die Pumpe anzuschlieBen (Kap. 12.3 Abb. 3).

Die Rohre bzw. die AnschluBstutzen sind nur sofest
anzuschrauben wie es fir die Dichtigkeit reicht (Kap.
12.3 Abb. 6).

UberméBige Drehkraft kann die Gewindestutzen der
Pumpe beschédigen. Beim Festhalten der Pumpen-
Gewindestutzen mit zweitem Schllssel, Verformung
durch GberméBige Kraft vermeiden.
Die Rohrweiten dirfen nicht
Pumpenstutzen sein.

6.4.2. Saugleitung

Bei Saugleitungslangen tber 10 m soll die Nennweite

der Saugleitung gréBer als die Nennweite des

Pumpensaugstutzen sein. Die Saugleitung muf unbedingt

dicht sein. Sie soll aufsteigend verlegt werden, um

Luftsackbildung zu vermeiden.

Bei Installation der Pumpe (ber dem Wasserspiegel
Saugbetrieb, Kap. 12.3 Abb. 2) ist ein FuBventil mit
augkorb zu montieren. Dieses muB immer unter dem

niedrigsten Wasserspiegel bleiben.

Bei Schlaucheinsatz ist ein verstarkter Spiralsaugschlauch

zu verwenden, der sich durch den beim Saugen

entstehenden Unterdruck nicht zusammenzieht.

Sofern der Wasserspiegel auf der Saugseite oberhalb

der Pumpe ist (Zulautbetrieb, Kap. 12.3 Abb. 1), ist in der

Zulaufleitung ein Schieber zu montieren.

Bei Zulaufgetrieb mit Wasservorratsspeicher ist ein

RuckfluBverhinderer zu montieren.

Bei Einsatz der Pumpen zur Druckerhéhung des

Wassernetzes sind die DIN 1988 und ortliche Vorschriften

zu beachten.

In der Zulauf- bzw. Saugleitun

damit keine Fremdkérper in die

6.4.3. Druckleitung
Zum Einstellen des gewiinschten Férderstroms sind in
der Druckleitung ein Schieber und ein DruckmeBgerat
Manometer) einzubauen.

ei Druckhdhen Uber 15 m ist zwischen Pumpe und
Schieber ein Rickschlagventil einzubauen, um die
Pumpe vor méglichen Wasserschlégen zu schiitzen.

6.5. Elektrischer AnschlufB

B3l

f Der elektrische AnschluB ist von Fach-personal

kleiner als die

ist ein Sieb einzubauen,
umpe gelangen.

unter Beachtung der ortlichen Vorschriften
auszufuhren. Sicherheitsvorschriften befolgen.
Die Pumpe muB immer, auch mit nicht metallischer
Druckleitung, an die Erdung angeschlossen werden.
ACHTUNG! Bei Wasser mit Chloridgehalt
A(oder Salzwasser) dient die Erdung auch zur
Verringerung des Risikos der galvanischen
Korrosion ~ wegen  elektrolytischer  Aktion,
insbesondere bei Einsatz von nichtmetallischen
Rohrleitungen und Sicherungsseilen.
Frequenz und Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild vergleichen.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen und
ahnlichen Orten ist nur zuldssig, wenn sich keine Personen
im Wasser befinden und wenn die Pumpe an einem
Schaltkreis angeschlossenist, der durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom (IAN) < 30
mA geschiitzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom
Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der Kontakte
von mindestens 3 mm zu in-stallieren.
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Wenn der Wasserspiegel nicht direkt auf Sicht kontrolliert
werden kann, muB ein Schwimmerschalter oder eine
andere  Schutzvorrichtung eingebaut werden, um
die Pumpe vor Trockenlauf zu schitzen und um die
Wasserstande zur automatischen Ein- und Ausschaltung
festzulegen.
Die Pumpen werden mit Kabel Typ HO7RN8-Fverwenden
mit Kabelquerschnitt nicht unter (Kap. 12.5 TAB 1).
Bei Einsatz von Verlangerungskabeln muB auf den
passenden Querschnitt geachtet werden, um einen
Spannungsabfall zu vermeiden. Fur die Kabelverbindung
in den Brunnen missen warmeverengende Isolierhiilsen
oder andere Systeme flir Unterwasser-kabel verwendet
werden.
ACHTUNG: Bei Betriecb der Pumpen am
AFrequenzumrichter darf die Minimalfrequenz
von 25 Hz nicht unterschritten werden und die
Foérderhéhe der Pumpe darf in keinem Fall
geringer als 2 Meter sein.

6.5.1. Einphasen-Wechselstrompumpen MPSUM

Ea [

Diese Pumpen sind mit Kondensator, Thermoschutz
Stecker und optional mit Schwimmerschalter.

Stecker an eine Steckdose mit Schutzleiter anschlieBen.
Bei Ubertemperatur schaltet sich der Motor ab. Wenn
die Wicklungstemperatur absinkt (nach 2 bis 4 Minuten),
schaltet der der Thermoschalter den Motorwieder ein.
Schaltbild (Kap. 12.2)

6.5.2. Dreiphasen-Drehstrompumpen MPSU

Bei diesen Pumpen ist ein Motorschutzschalter (Kurventyp
D) geméB der Stromaufnahme laut Typenschild im
Schaltkasten einzubauen.

7. ANLAUF UND BETRIEB

7.1. Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerat darf nicht betrieben werden,
Beschadigungen festzulegen sind.

7.2. Erstanlauf

ACHTUNG! Die Pumpe darf nichtohne Fliissigkeitsfillung,
betrieben werden. Vor der Inbetriebnahme muB die Pumpe
mit dem Férdermedium vollstandig aufgefiillt werden.

Bei Installation der Pumpe (ber dem Wasserspiegel
(Saugbetrieb Kap. 12.1 Abb. 1A) oder mit zur Offnung des
Riickschlagventils ungentligender Zulaufhéhe (weniger
als 1 m) ist die Pumpe durch den EntliiftungsanschluB zu
flllen.

Wenn der Wasserspiegel auf der Saugseite oberhalb
der Pumpe ist (Zulaufbetrieb, Kap. 12.1 Abb. 1B)
Absperrschieber in der Zulaufleitung langsam und
vollsténdig 6ffnen, um die Pumpe zu fiillen. Dabei Schieber
in der Druckleitung 6ffnen, damit die Luft entweichen kann.
- | Bei dreiphasigen Drehstrom-Motoren
| tiberpriifen, ob die Drehrichtung stimmt.

falls

Dazu wird_ nach dem Start (mit Absperrschieber in
beliebiger Offnungsstellung) der Druck (mit Manometer)
oder der Forderstrom (auf Sicht) Gberprift.

neue Wert von Druck bzw. Férderstrom tberpruft.

Mit richtiger Drehrichtung wird zweifelsfrei ein deutlich

héherer Druck und Forderstrom erzielt.

Uberprifen, daB die Pumpe in ihrem Leistungsbereich

arbeitet und die auf dem Typenschild angegebene

Stromaufnahme nicht (iberschritten wird. Im gegenteiligen

Fall wird der Absperrschieber in der Druckleitung bzw.

werden ev. vorhandene Druckwéchter eingestellt.
Niemals die Pumpe langer als fiinf Minuten

A gegen geschlossenen Absperrschieber laufen
lassen.

Léngerer Betrieb der Pumpe ohne WasserdurchfluB

1&Bt den Innendruck und die Temperatur in der Pumpe

gefahrlich ansteigen.

7.2.1. Ausfiihrung mit Schwimmerschalter:

Der angeschlossene Schwimmerschalter schaltet die
Pumpe ein und aus.

Vergewissern Sie sich, daB sich im Arbeitsbereich des
Schwimmerschalters keine Hindernisse befinden.

Falls erforderlich, muB man die Lé&nge des
Schwimmerchalterkabels einstellen.

Ein zu langes Schwimmerschalterkabel kann die
Uberhitzung des Motors und den Trockenlauf der Pumpe
verursachen.

7.2.2. Ausfiihrung ohne Schwimmerschalter:
Bei Anlagen mit Rickschlagventil, die nicht mit einem
Entliiftungsventil ausgestattet sind, muB die Eintauchtiefe
bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 300 mm
betragen.

Bei Anlagen mit eingetauchtem Druckleitungsaustritt

muB ein Entliftungsventil vorgesehen sein.

Die Pumpe darf nicht bei ganz geschlossenem
Absperrschieber eingeschaltet werden.

Wenn die Pumpe in Betrieb ist, darf sie nicht aus dem
Wasser gezogen werden.

7.3. AUSSCHALTEN

)

Das Gerat wurden so ausgelegt, dass es
thne Unterbrechungen weiter funktionieren
kann. Die Ausschaltung erfolgt nur, wenn
das Gerat anhand der entsprechenden
Entkopplungsvorrichtungen vom Netz getrennt
wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8. WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerét auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,
Awelche bei elektrischer Anlage unter Spannung
erfolgen, konnen zu schwerwiegenden, auch
tédlichen Unféllen fur die Menschen flihren.
Das Anschlusskabel und der Schwimmerschalter
durfen nur durch eine autorisierte Calpeda
Werkstatt ausgewechselt werden.
Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um
A jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller,
dem Kundendienst oder &hnlich qualifizierten
Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden mdissen,
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltpléane und -bilder auszulegen.

f ! - Es ist empfehlenswert, jegliche durchgefihrten
Dann wird der Motor abgeschaltet, zwei Phasen-Anschlisse . h
im Schaltkasten vertauscht, wieder eingeschaltet und der Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
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Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, damit keine auch kleinen Fremdkérper
in die Maschine eindringen, welche zum
Fehlfunktionieren oder zu Sicherheitsmangeln
fihren kénnten.

f Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe

vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen des
Siebs oder von anderen Komponenten.
o | Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem Personal
l wahrend der Ausflihrung von Wartungsarbeiten
strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch
nicht beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom
spezialisierten Personal vorzunehmen, welches direkt
von CALPEDA S.p.A. gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. fur weitere
technische Informationen Uber das Gebrauch oder die
Wartung des Gerétes.

8.1. Ordentliche Wartung

o[ [

f Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom

Stromnetz zu trennen und sicherzustellen,
dass die Pumpe nicht unerwiinscht wieder
unter Spannun 8 gesetzt werden darf.
BeiWassermitChloriden (Chlor, Meereswasser)
steigt die Korr05|0ngefahr bei stehendem
Wasser (sowie bei Temperaturerhéhung
oder pH-Wert-Minderung). In diesen Féllen,
wenn eine lange Stillstandzeit der Pumpe
vorgesehen ist, muB die Pumpe vollstandig
entleert und vorzugsweise auch getrocknet
werden.
Die Pumpe ist moglichst, wie bei gelegentlicher
A Foérderung von verschmutzten Flussigkeiten,
anschlieBend grindlich mit reinem Wasser
durchzuspulen.
Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
Frostgefahr volistédndig entleert werden .
Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pumpe wieder mit dem Fordermedium vollstandig
auffullen (Kap. 7).

8.2. Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber
schlieBen.

9. ENTSORGUNG

Die Verschrottung des Gerdtes muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung
von Metallprodukten spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland
der Maschine gelten, sowie alle internationale
Umweltschutzvorschriften.

10. ERSATZTEILE

10.1. Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und
die Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und
Kennnummer) anzugeben.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per
E-Mail an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

11. TEILE-BENENNUNG

Nr.

12.01
12.20
12.46
12.47
14.02
14.04
14.05
14.20
25.01
25.02
25.20
25.22
25.24
25.26
25.28
25.30
25.32
25.34
28.00
28.04
28.08
34.03
34.08
34.09
34.12
34.13
36.00
36.51
36.52
61.00
61.02
61.10
70.00
70.05
70.08
70.09
70.11
70.12
70.13
70.16
70.20
70.23
70.32
70.33
72.00
72.02
73.00
76.01
76.12
76.15
76.60
76.62
78.00
81.00
82.02
82.04
82.05
82.07
82.12
82.30
94.00
96.00
96.09
96.13
(1) 0l

Teile-Benennung
Druckgehéuse

Schraube
VerschluBschraube
Runddichtring
Pumpenmantel
VerschluBschraube
Runddichtring
Runddichtring
Stufengeh&use erste Stufe
Stufengehéuse
Abstandsring
Runddichtring
Befestigungsscheibe
Scheibe

Schraube

Sicherungsring
Schraubenhtilse
Schraube

Laufrad

Laufradmutter

Scheibe
Olkammer-Deckel
VerschluBschraube
Runddichtring

Schraube

Runddichtring
Gleitringdichtung
Haltering, geteilt
Schulterring

Grundplatten

Schraube

Runddichtring
Motorlagergeh&use, pumpenseitig
Runddichtring
Runddichtring
Runddichtring

Dichtring - Kabeleinfiihrung
Dichtring - Kabeleinfiihrung
Scheibe

Kabelfiihrung unten
Schraube

Runddichtring

Scheibe

Kabelfiihrung unten (Schwimmer)
Obere Gleitringdichtung
Sicherungsring
Walzlager, pumpenseitig
Motormantel mit Wicklung
Uberlastungsschutz
VerschluBschraube
Schwimmerschalter
Manteldeckel

Welle mit Rotorpaket
Walzlager

Schraube

Federscheibe

Schraube

Schraube

Runddichtring
VerschluBschraube
Kondensator

Kabel

Schraube
Befestigungsschelle (Schwimmer)

Anderungen vorbehalten.
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12. FEHLERBEHEBUNG
WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung

.

abschalten!

Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner

hinzuziehen.
FEHLER MOGLICHE URSACHEN MOGLICHE FEHLERBESEITUNG
1) 1a) Falsche Spannungsversorgung. 1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Der Motor 1b) Falscher elektrischer Anschluss. Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des

startet nicht

1c) Motorschutzeinrichtung (Schutzschalter)
hat ausgelds.

1d) Sicherungen defekt oder ausgeldst.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Maglichkeiten Uberprift wurden, liegt
evtl. ein defekt des Motors vor.

Motors.Stellen Sie sicher, dass der Kabelquerschnitt eines
Verlangerungskabels den Erfordernissen des Motors entspricht.

1b) Anschluss der Stromversorgung Uberprifen und ggf. korrigieren.
Prifen, ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf
Typenschild beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum
Schaltschrank auf korrekten Anschluss Uberprifen.

1c) Spannungsversorgung Uberprifen. Prifen, ob die Motorwelle sich leicht
drehen lasst. Den Motorschutzschalter auf korrekte Einstellung tberpriifen
(Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a)
+ ) prifen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen authorisierten
Servicepartner.

2) 2a) Feststoffe in der Pumpenkammer | 2a) Falls mdglich, Pumpengehause demontieren und Festkérper entfernen.
Pumpe blockieren die Laufereinheit. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
blockiert 2b) Lager fest. 2b) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen authorisierten
Servicepartner hinzuziehen.
3) 3a) Lufteintritt an der Saugleitung oder den | 3a) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder Saugleitung
Die Pumpe Beffiill-,  Entleerungsschrauben  oder ersetzen.
lauft, jedoch Dichtungen der saugseitigen Verrohrung. | 3b) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die Forderleistung der
wird kein 3b) FuBventil blockiert oder Saugleitung Pumpe anpassen.
Wasser nicht vollstandig eingetaucht. 3c) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt 2a).
gefordert 3c) Saugseitiger Filter verstopft.
4) 4a) Verrohrung und Armaturen mit zu | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend lhrer
Zu geringe kleiner Nennweite verusachen zu Anwendung.
Fordermenge groBe Verluste. 4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls saugseitigen
4b) Feststoffe oder Ablagerungen im Filter installieren, um das Eindringen weiterer Verschmutzung zu
Laufrad oder Pumpengehéuse. verhindern.
4c) Laufrad defekt. 4c) Laufrad ersetzen, evtl. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4d) VerscheiB an Laufrad und/oder | 4d) Laufrad und Pumpengehéuse ersetzen.
Gehéause. 4e) Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten Servicepartner
4e) Erhdhte Viskositat des hinzuziehen.
Fordermediums. 4f) Elektrischen Anschluss Gberpriifen und Verdrahtung korrigieren.
4f) Falsche Drehrichtung. 4g) Druckseitiges Absperrventil teilweise schlieBen oder Saughohe
49) Tatsachliche Saughdhe Ubersteigt die verringern. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner
maximale Saughohe der Pumpe. hinzuziehen.
4h) Saugleitung zu lang. 4h) Lange der Saugleitung verringern, Pumpe naher an den Zulauftank
bringen. Eventuell Saugleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden.
5) 5a) Unwucht der Laufereinheit. 5a) Priifen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.

Ungewohnliche
Gerausche und
Vibration der

5b) Motolager defekt.
5¢) Pumpe und Rohrleitung nicht fixiert.
5d) Férdermenge zu groB fir die

5b) Lager ersetzen.
5¢) Pumpe und Rohrleitung fixieren.
5d) Leitungen mit gréBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB

Pumpe vorhandene Rohrleitung. verringern.
5e) Kavitation . 5e) Durch druckseitiges eindrosseln, Férdermenge reduzieren und / oder
5f) Fehler der Spannungsversorgung. saugseitige Rohrleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden. Siehe auch
5g) Falschausrichten des Pumpen-Motor- Punkt 4g).
Aggregats 5f) Uberprtifen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors).
5g) Falls notwendig, ist das Aggregat neu auszurichten.
6) 6a) Defekt infolge von Trockenlauf oder | Im Falle von 6a), 6b) und 6c), Wellenabdichtung ersetzen Gegebenenfalls
Undichtigkeit verkleben der Gleitflachen. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
an der 6b) Gleitflichen duch abrasive Partikel | 6a) Sicherstellen, dass die Pumpe (bei Normalsaugenden Pumpen auch die

Wellenabdichtung

defekt, Riefenbilden, Einlaufspuren.
6c) Falsche Gleitringdichtung fur die
vorliegende Anwendung gewahlt.

Saugleitung) vollstandig gefullt und entliftet ist. Siehe auch Punkt 5 e).
6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung fir das Férdermedium
6¢) Auswahl einer Abdichtung fir die vorhandene Anwendung
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1. INFORMATIONS GENERALES

Avant dutiliser le produit, lire attentivement les
avertissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d’ultérieures consultations.

La langue d’origine de rédaction du manuel est I'italien,
qui fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit etre conservé
jusqu’au démantelement final du produit.

En cas de perte, ’Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Réf. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou d’altérations non
autorisées par le Constructeur de I'appareil ou de ses
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre
utilize par des enfants agés de plus
de 8 ans et par des perSonnes dont
les capacities physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou_encore
sans l'expérience .ou la connaissance
nécessaire, mais sous I'étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
apres que ces personnes aient recu des
instructions relatives a une utilisation en
toute sécurité de_ I'appareil et compris
les dangers qui lui sont inhérents.
Les enfanits ne doivent pas jouer avec I'appareil,
Le nettoyage et I'entretien de I'appareil
doivent etre effectués par |'utilisateur.
lls ne doivent pas étre_effectués par
des enfants sans surveillance.
Ne pas utiliser I'appareil dans des
étangs, des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans l'eau.
Lisez attentivement la section
d'installation qui énonce: )
- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps

de pompe (chapitre 3.1).

- Le type et la section du_céble
d'alimentation (chapltre,6.5t)._

- Le type de protection électrique

a installer (chapitre 6.5).

1.1. Pictogrammes utilisés

Pour une compréhension plus facile, les symboles/
pictogrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.
Informations et  avertissements  devant
étre respectés, sinon ils sont la cause de
dommages a l'appareil et compromettent la
sécurité du personnel.

Informations et avertissements de caractere
électrique qui, s’ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a lI'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.
Indications de notes et d’avertissements pour
gérer correctement I'appareil et ses éléments.

Interventions que ['utilisateur final de I'appareil a le
droit de réaliser. Apres avoir lu les instructions, est
responsable de I'entretien du produit en conditions
normales d'utilisation. Il est autorisé a effectuer
des opérations de maintenance ordinaire.
Interventions  réalisables  seulement  par
un électricien qualifie habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation de
nature électrique. Il est en mesure d’intervenir en
présence de tension électrique.

Interventions  réalisables seulement par un
technicien qualifié, capable d’installer et d'utiliser
correctement  I'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation
de nature mécanique. Il doit étre en mesure
d’effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de I'appareil.

Obligation du port des dispositifs de protection
individuelle - protection des mains.

B 8 B=>Ppk

Interventions  réalisables seulement avec
I'appareil éteint et débranché des sources
d’énergie.

Interventions  réalisables seulement
I'appareil allumé.

BS

avec

1.2. Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

1.3. Opérateurs autorisés

Le produit s’adresse a des opérateurs experts qui

se partagent entre utilisateurs finals et techniciens

spécialisés (voir symboles ci-dessus).

o | Il est interdit & l'utilisateur final d’effectuer

l les interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n’est aucunement

responsable des dommages dérivant du non-

respect de cette interdiction.

1.4. Garantie

Pour la garantie des produits se référer aux Conditions

Générales de Vente.

s | La garantie inclut le remplacement ou la

] | réparation GRATUITE des pieces défectueuses
(reconnues par le Constructeur).
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La %arantie de l'appareil s’annule:

- S'il est utilisé de maniére non-conforme aux instructions et
aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées de
maniére arbitraire sans autorisation du Constructeur
(voir par. 1.5).

-En cas d’interventions d’assistance technique
réalisées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n’est pas
effectuée.

1.5. Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d’assistance et sur les composants de
I’apparze)il, peut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2. DESCRIPTION TECHNIQUE

Pompes multicellulaires monobloc immergées 5 "ou
de surface.

Chemise extérieure en acier inoxydable AISI 304 et
étages en Noryl.

Le moteur est refroidi par l'eau pompée avec
écoulement entre la chemise moteur et la chemise
extérieure.

Double étanchéité sur I'arbre avec chambre d'huile
interposée.

2.1. Utilisation prévue

Pour liquides propres sans particules abrasives et sans
additifs aggressifs pour les matériaux de la pompe.
Pour utilisation domestique et pour applications civiles
et industrielles (surpression).

Pour I'utilisation en espaces limités sans ventilation.

Pour installations sujets a risque d’inondation
temporaire la pompe peut étre complétement
immergée.

Pour installations exposées a jets d’eau.
Lorsqu'’il est demandé une marche silencieuse.
Température maxi de l'eau 35 °C.

2.2. Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L'appareil a été concu et construit exclusivement pour
I'emploi prévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d’employer I'appareil pour des
A utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.
L'utilisation ~ impropre du produit détériore les
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pannes
ou des accidents dus a I'inobservation des interdictions
présentées ci-dessus.
Ne pas utiliser I'appareil dans des étangs, des
A cuves ou des piscines quand des personnes
sont dans 'eau.

2.3. Marquage
Ci-dessous, voici une copie d’une plaquette d’identification
située sur le corps extérieur de la pompe.

Exemple de plaque pompe
[== calpeda

XXXXXXX

Q min/max X/X m¥%h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
2204A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

1 Type de pompe
2 Débit

3 Hmt

4 Hauteur de refoul.
5 Tension d'alim.n

6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

9 Facteur de fonc.
10 Classe isolation
11 Poids

12 Fac. puissance
13 Vitesse de rotation
14 Protection

15 N° de série

16 Certifications

coso X
S1 Lcl. X Xkg

|
|
9

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1. Données techniques
Dimensions d’encombrement et poids (voir catalogue
technique).
Vitesse nominale 2900/3450 rpm
Protection IP X8.
Tension d'alimentation/ Fréquence:
- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz
- jJusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz

érifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la
Elaque du moteur.

es données électriques indiquées sur l'étiquette se
réferent a la puissance nominale du moteur.
Pression acoustique: < 70 dB (A).
Démarrages/heure max.: 30 a intervalles réguliers.
Pression finale maximum admise dans le corps de la
pompe: 80 m (8 bar).

3.2. Milieu de positionnement de la pompe
Electropompes également prévues pour les endroits
non ventilés et non protégés des élements avec une
température ambiante maximale de 40 ° C.

4. SECURITE

4.1. Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de

A bien connaitre toutes les indications concernant
la sécurité.

Les instructions techniques de fonctionnement doivent

étre lues et observées correctement, ainsi que les

indications données dans le manuel selon les différents

Eassages: du transport au démantelement final.

es techniciens spécialisés doivent respecter les

réglements, réglementations, normes et lois du pays ou

la pompe est vendue.

L’appareil est conforme aux normes de sécurité en

vigueur.

L'utilisation incorrecte de l'appareil peut causer des

dommages a personnes, choses ou animaux.

Le Constructeur décline toute responsabilitté en cas

de dommages dérivant des conditions d'utilisation

incorrecte ou dans des conditions différentes de celles

indiguées sur la plaquette et dans le présent manuel.
Le respect des échéances d'interventions de
maintenance et le remplacement opportun des
Fiéces endommagées ou usagées permet a
‘appareil de fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est recommandé d'utiliser
exclusivement les pieces de rechange d’origine
CALPEDA S.p.A. ou fournies par un distributeur
autorisé.
Interdiction  d’enlever
plaquettes placées sur
Constructeur. L’apﬁareil ne doit absolument pas
étre mis en marche en cas de défauts ou de
arties endommagées.

Ees opérations de maintenance ordinaire et
Aextraordlnalre, qui prévoient le démontage
méme partiel de

ou de modifier les
I'appareil par le

I'appareil, doivent étre
effectuées uniquement aprés avoir débranché
I'appareil de I'alimentation électrique.

Le liquide peut étre pollué par une fuite des
lubrifiants.

4.2, Dispositifs de sécurité

L’appareil est formé d’'une coque extérieure qui
empéche de rentrer en contact avec les organes
internes.

4.3. Risques résiduels
L'appareil, par sa conception et sa destination d’emploi
(en respectant l'utilisation prévue et les normes de
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sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4. Signalisation de sécurité et d’information
Aucun signal sur le produit n’est prévu pour ce type
de produit.

4.5. Dispositifs de protection individuelle (DPI
Dans les phases d'installation, d’allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d’évaluer quels sont les dispositifs appropriés
au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, I'utilisation des gants pour la protection
des mains est prévue.

DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS

(%ants pour la protection contre risques
chimiques, thermiques et mécaniques)

5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d’y superposer des poids
excessifs. S’assurer que la boite ne puisse bouger
Eendant le transport.

es moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux poids du
produit choisi (voir catalogue technique dimensions
d’encombrement).

5.1. Manutention

Déplacer 'emballage avec soin afin d’éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés d’autres
matériels qui pourraient détériorer la pompe.

Si le produit emballé pése plus de 25 Kg, il doit étre
soulevé par deux personnes ensemble.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions d’encombrement

Pour les dimensions d’encombrement de I'appareil,
voir annexe “Dimensions d’encombrement” (voir
catalogue technique).

6.2. Critéres et dimensions du lieu d’installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniere appropriée afin d'installer correctement
l'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les qualités
requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphere
potentiellement explosive.

6.3. Désemballage
o | Veérifier c1ue I'appareil n’a pas été endommagé
| pendant le transport.

Signaux

Une fois la machine désemballée, I'emballage doit
étre éliminé et/ou réutilisé selon les normes en vigueur
dans le pays d’installation de la machine.

6.4. Installation
Le cable électrique ne doit jamais étre
utilisé pour tenir la pompe.

La pompe doit étre installée verticalement, orifice de
refoulement tourné vers le haut.

Voir exemples d’installation, Chap. 12.1. fig. 1.

La pompe doit étre installée la plus prés possible de la
source d’aspiration.

S’assurer que la vidange de la pompe est possible
sans vider toute I'installation.

6.4.1. Tuyaux i )
Avant de brancher les tuyaux s’assurer qu’ils soient
propres a l'intérieur.

ATTENTION: Fixer les tuyaux sur leurs appuis et
les joindre de facon qu’ils ne transmettent pas des
forces, tensions et vibrations a la pompe.

Visser les tuyaux ou les raccords seulement de
maniére suffisante pour assdrer I'étanchéité. Un
serrage excessif peut endommager la pompe.

Au montage du tuyau ou raccord tenir bloqué l'orifice
sur le corps de pompe par une contre-clé sans le
déformer avec un serrage excessif.

Le diamétre des tuyaux ne doit étre inférieur au
diamétre des orifices de la pompe.

6.4.2. Tuyau d’aspiration

Lorsque la longueur du tuyau d’aspiration dépasse
10 m utiliser un tuyau d’aspiration ayant un diamétre
intérieur plus grand que le diamétre de I'orifice de la
pompe.

Le tuyau d’aspiration doit étre parfaitement étanche
et doit avoir une forme ascendante pour eviter des
poches d’air.

Avec la pompe au dessus du niveau de I'eau
(fonctionnement en aspiration, Chap. 12.1. fig. 1A)
insérer un clapet de pied avec crépine, qui doit toujours
rester immergé.

Dans les emplois avec tuyaux flexibles monter
en aspiration un tuyau flexible avec spirale de
renforcement afin d’éviter le rétrécissement par effet
du vide d’aspiration.

Avec le niveau de I'eau c6té aspiration ou dessus de
la pompe (fonctionnement en charge, Chap. 12.1. fig.
1B) insérer une vanne.

Pour I'aspiration avec reservoir de premier stockage,
monter un clapet de non-retour.

Pour augmenter la pression du réseau de distribution,
s’en tenir aux prescriptions locales.

Monter un filtre en aspiration pour empécher I'entrée
des corps étrangers dans la pompe.

6.4.3. Tuyau de refoulement

Insérer une vanne dans le tuyau de refoulement pour

régler le débit et la hauteur d’élévation.

Monter un indicateur de pression (manométre).

Lorsque la hauteur géodésique de refoulement est

supérieure a 15 m, insérer entre pompe et vanne un

gla%e,tl_de retenue pour protéger la pompe des “coups
e bélier”.

6.5. Raccordement électrique

B3 [

Le raccordement électrique doit étre effec-
Atué par un professionnel, et conformément
aux normes et autres réglements locales
applicables.
Suivre les normes de sécurité.
Exécuter toujours la mise a la terre de la pompe, méme
avec tuyau de refoulement non métallique.
ATTENTION: en cas d’eaux chargées en
Achlorures (ou eaux salées) la mise a terre
sert aussi a réduire les risques de corrosion
galvanique a cause de I'action électrolytique,
en particulier avec le tuyau de refoulement et
le cable de sécurité non métalliques.
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec
les données de la plaque signalétique.
Pour 'usage dans une piscine (seulement quand il n’y
a personne a l'intérieur), bassins de jardin ou endroits
analogues, installer un disjoncteur différentiel de
courant de déclenchement nominal (IAN) ne dépassant
pas 30 mA.
Installer un dispositif pour débrancher chaque
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter
la pompe de [Ialimentation) avec une distance
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d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
En cas d’impossibilité de contrdler visuellement le
niveau d’eau, pour protéger la pompe contre tout
fonctionnement a sec, pour fixer le niveau d’arrét et de
mise en route automatique, installer un interrupteur a
flotteur ou des détecteurs.
Ces pompes sont équipées avec céble d’alimentation
de type HO7RN-F, avec section de céble d'au moins
(Chap. 12.3. TAB.1).
En cas de présence de rallonges, s’assurer que la
section du cable est suffisante pour éviter les baisses
de tension. La jonction des céables dans le puits doit
s’effectuer au moyen de gaines thermorétractables
appropriées, ou par tout systéme équivalent pour
cables immergés.
ATTENTION: Quand la pompe est alimentée
A par un variateur de frequence, la frequence
mini ne doit pas etre inferieure & 25Hz et en
tout cas I'hauteur de la pompe ne doit pas etre
inferieure a 3 metres.

6.5.1. Pompes monophasées MPSUM

Ces pompes sont équipées d’un condensateur intégré
et d’un dispositif de protection thermique avec fiche.
Brancher la fiche a une prise avec terre.

Le moteur s’arréte en cas de surchauffe. Dés que
la température des bobinages diminue (aprés 2
a 4 minutes), la protection thermique permet le
redémarrage du moteur.

Suivre le schéma électrique (Chap. 12.2).

6.5.2. Pompes triphasées MPSU

o] i)

Installer dans le coffret de commande une protection
moteur avec courbes D appropriée, conformément au
courant figurant sur la plaque signalétique.

7. DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1. Contrdles avant allumage
L'appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
piéces endommagées.

7.2. Premier démarrage

ATTENTION: éviter a tout prix le fonctionnement
a sec. Démarrer la pompe seulement apres I'avoir
remplie complétement de liquide.

Avec la pompe au dessus du niveau de I'eau
(fonctionnement en aspiration Chap. 12.1 fig. 1A) ou
avec un niveau d’eau en charge non suffisant (inferieur
a1 m) pour ouvrir le clapet antiretour, remplir la pompe
a travers le trou approprié.

Avec le niveau d’eau c6té aspiration au dessus de la
pompe (fonctionnement en charge Chap. 12.1 fig. 1B)
remplir la pompe en ouvrant lentement et compléetement
la vanne dans le tuyau aspiration, en tenant ouvert la
vanne de refoulement pour faire sortir I'air.

o | En cas d’alimentation triphasée, vérifier que
] le sens de rotation est correct.

La verification s’effectue en positionnant la vanne
sur n'importe quelle position d’ouverture. Contréler
la pression (au moyen du manomeétre) ou le
débit (visuellement) aprés mise en route. Couper
I'alimentation, inverser les raccordements des deux

phases au panneau de commande, démarrer a
nouveau, con-tréler la nouvelle valeur de la pression ou
bien le débit.
Le sens correct de rotation est celui qui permet d’ob-
tenir des valeurs de débit et de pression nettement plus
importantes de fagon évidente.
Controler que I'électropompe fonctionne dans les
plages de performances prévues, sans dépasser le
courant absorbé indiqué par la plaque signalétique.
Dans le cas contraire, régler la vanne au refoulement
ou bien déclencher les pressostats éventuels.
Ne pas faire fonctionner la pompe plus de
cing minutes avec la vanne fermee.

Un fonctionnement prolongé sans changer I'eau dans
la pompe entraine des augmentations de température
et de pression dangereuses.

7.2.1. Exécution avec interrupteur a flotteur:
l'interrupteur a flotteur relié directement a la pompe
commande la mise en route et I'arrét de celle-ci.
Contrdler que l'interrupteur a flotteur flotte librement.
Si nécessaire régler la longueur du céble du flotteur.
Un flotteur réglé trop bas peut provoquer 'échauffement
du moteur et le fonctionnement a sec de la pompe.

7.2.2. Exécution sans interrupteur a flotteur:
Dans les installations avec clapet anti retour,
sans soupape de purge, au premier démarrage la
profondeur d’immersion doit étre de 300 mm minimum.
La soupape de purge doit étre placée dans le cas d’une
installation avec la sortie du tuyau de refoulement
immergée.

Ne jamais démarrer la pompe si la vanne est
complétement fermée.

Ne jamais retirer la pompe de l'eau avant larrét
complet.

7.3. ARRET

En cas d’anomalies de fonctionnement, il faut
éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement
continu; l'arrét de l'appareil s’effectue seulement en
débranchant lalimentation au moyen des systémes
de déclenchement (voir Chap. 6.5 “Branchement
électrique”).

8. MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur l'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute source
d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
Chaque opération de maintenance, nettoyage
A ou réparation effectuée avec linstallation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme mortels.
Un remplacement éventuel du cable ou de
A l'interrupteur a flotteur doit étre exécuté par un
atelier de dépannage Calpeda.
Si le cable d'alimentation est endommagé, il
A doit étre remplacé par le fabricant, son service
aprés vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le
démontage de parties de l'appareil, doit étre un
technicien qualifi€ en mesure de lire et comprendre
schémas et dessins.
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Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.
o | Pendant la maintenance, faire particulierement
| attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent
ou ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement
et compromettre la sécurité de I'appareil.
f Eviter de réaliser les interventions a mains

nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a l'eau pour démonter et nettoyer le
filtre ou d'autres éléments si nécessaires.
o ] Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
l des operations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniquement par du
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de I'appareil, contacter
CALPEDA S.p.A..

8.1. Maintenance ordinaire

o[ [

Avant toute intervention de maintenance,
A couper l'alimentation électrique et s'assurer
que la pompe ne risque pas d'étre mise sous
tension par inadvertance.
Dans le cas d’'une eau chargée en chlorures
A (chlore, eau de mer) le risque de corrosion
augmente dans les conditions d’eau stagnante
(et avec l'augmentation de la température
et la diminution du pH). Dans ces cas, si la
pompe ne fonctionne pas pendant une période
prolongée, elle doit étre vidée complétement et
de préférence séchée.
Si possible, comme dans le cas d'utilisations
A temporaires avec des liquides sales, faire
fonctionner brievement la pompe avec de I'eau
propre pour éliminer les depots.
Lorsque la pompe n’est pas utilisée, elle doit étre
vidée complétement s’il existe un danger de gel .
Avant de remettre en marche la pompe contréler que
I'arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou par
d’autres causes et remplir completement de liquide le
corps de la pompe (Chap. 7).

8.2. Démontage de I'installation
Avant de démonter l'installation, fermer les vannes
d’aspiration et de refoulement.

9. DEMANTELEMENT

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une entreprise
spécialisée dans la mise a la ferraille des produits
métalliques en mesure de définir comment procéder.
Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
reglementations en vigueur dans le Pays ou celui-
ci est démantelé, ainsi que les lois internationales
prévues pour la protection de I'environnement.

10. PIECES DE RECHANGE

10.1. Demande de piéces détachées

En cas de demande de piéces de rechange, préciser
la dénomination, le numéro de position sur le dessin en
section et les données de la plaquette d’identification
(type, date et numéro de série).

La commande peut étre envoyée a CALPEDA S.p.A.
par téléphone, fax, e-mail.

11. DESCRIPTION DES PIECES
Nr. Description

12.01 Corps de refoulement

12.20 Vis

12.46 Bouchon

12.47 Joint torique

14.02 Chemise extérieure

14.04 Bouchon

14.05 Joint torique

14.20 Joint torique

25.01 Corps premier étage

25.02 Corps d’étage

25.20 Bague de compression d’étage
25.22 Joint torique

25.24 Support de bague de compression
25.26 Rondelle

25.28 Vis

25.30 Circlip

25.32 Vis — Rondelle

25.34 Vis

28.00 Roue

28.04 Ecrou de blocage de roue
28.08 Rondelle

34.03 Couvercle chambre d’huile
34.08 Bouchon 34.09 Joint torique
34.12 Vis

34.13 Joint torique

36.00 Garniture mécanique

36.51 Bague d’arrét, en deux pieces
36.52 Bague d’appui

61.00 Socle

61.02 Vis

61.10 Joint torique

70.00 Fond de moteur, c6té pompe
70.08 Joint torique

70.09 Joint torique

70.11 Joint passe-cable (interrupteur a flotteur)
70.12 Bague de serrage de cable
70.13 Rondelle

70.16 Bague de serrage de cable
70.20 Vis

70.23 Joint torique

70.32 Rondelle (interrupteur a flotteur)
70.33 Bague de serrage de céble
72.00 Garniture mécanique supérieure
72.02 Circlip

73.00 Roulement a billes, coté pompe
76.01 Chemise moteur avec bobinage
76.12 Protection contre les surcharges
76.15 Bouchon

76.60 Interrupteur a flotteur

76.62 Couvercle chemise

78.00 Arbre-rotor

81.00 Roulement & billes

82.02 Vis

82.04 Rondelle de compensation
82.05 Vis

82.07 Vis

82.12 Joint torique

82.30 Bouchon

94.00 Condensateur

96.00 Cable

96.09 Vis

96.13 Presse-étoupe pour le céble de linterrupteur a
flotteur

(1) Huile

Sous réserve de modifications.
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12. DYSFONCTIONNEMENTS
Attention: Couper I'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement a sec méme pour une courte durée.

Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur. ato.

PROBLEMES | CAUSES PROBABLES SOLUTIONS POSSIBLES
1) 1a) Alimentation électrique inappropriée. 1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
Le moteur ne | 1b) Connexions électriques incorrectes. correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la

démarre pas.

1c) Les fusibles disjonctent.

1d) Fusibles grillés ou défectueux.

1e) Arbre bloqué.

1f) Si les causes ci-dessus ont été
vérifiées, il est probable que le moteur
fonctionne mal.

plaque indicative du moteur. S’assurer que la section du cable est
compatible avec sa longueur du céble et la puissance du moteur.

1b) Connecter correctement le cable d’alimentation électrique a la boite a
bornes. Veérifier que la protection thermique est installée correctement
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et
s’assurer que la connexion du tableau de fusibles du moteur est
correcte.

1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que l'arbre
rotor tourne librement et régler la protection thermique située sur la
plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).

1d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 10.1a et 10.1c.

1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
10.2 « Pompe bloquée » de cette notice.

1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2) 2a) Présence d’é¢léments solides dans le | 2a) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les
Pompe rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
bloquée 2b) Roulements bloqués. 2b) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.
3) 3a) Possible infiltration d’air par le biais | 3a) Contréler quelle partie n'est pas hermétique et établir une correcte
La pompe de la canalisation d’aspiration, étanchéité.
fonctionne mais du bouchon de vidange ou de | 3b) Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau d’aspiration
I'eau ne sort remplissage de la pompe ou bien des correspondant a cette application.
pas joints du tuyau d’aspiration.
3b) Clapet de pied bloqué ou tuyau
d’aspiration pas entierement immergé
dans le liquide.
4) 4a) Tuyaux et accessoires avec un | 4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation spécifique.
Débit diamétre trop petit entrainant des | 4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empécher le
insuffisant pertes de charge. passage d’autres corps étrangers.
4b) Présence de dépots et de corps étrangers | 4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.
dans l'intérieur du passage du rotor. 4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
4c) Rotor déterioré. 4e) La pompe est inappropriée.
4d) Rotor et corps de pompe usés. 4f) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de
4e) Viscosité du liquide pompé (si autre commande.
que de 'eau). 4g) Essayer de fermer partiellement la vanne de refoulement et/ou réduire
4f) Sens de rotation incorrect. la différence de hauteur entre la pompe et le liquide aspiré.
4g) NPSH trop important par rapport a la | 4h) Mettre la pompe plus a proximité de la bache d’aspiration afin d’utiliser
capacité d’aspiration de la pompe. un tuyau plus court. Si nécessaire utiliser un tuyau de diamétre
4h) Tuyau d’aspiration trop long. supérieur.
5) 5a) Elément en rotation déséquilibré. 5a) Vérifier qu’aucun corps solide n’obstrue le rotor.
Bruits et 5b) Roulements usés. 5b) Remplacer les roulements.

vibrations de la
pompe

5c) Pompe et tuyaux ne sont
assemblés de fagon étanche.

5d) Débit trop important pour le diametre
de refoulement de la pompe.

5e) Fonctionnement en cavitation.

5f) Alimentation électrique en sous tension.

5g) Incorrecte alignement du groupe
pompe-moteur

pas

5c) Vérifier I'étanchéité parfaite de la canalisation.

5d) Utiliser des diamétres supérieurs ou réduire le flux pompé.

5e) Réduire le débit en ajustant la vanne de refoulement et/ou en utilisant
des tuyaux avec un diamétre interne supérieur. Consulter aussi le
paragraphe 10.4.g.

5f) Vérifier que la tension de secteur est correcte. Pour les cas 6a, 6b
et 6c, remplacer la garniture mécanique et si nécessaire contacter le
revendeur.

5g) Procéder au réalignement du groupe, si nécessaire.

6)

Fuite de

la garniture
mécanique

6a) La garniture mécanique a fonctionné a
sec ou est bloquée.

6b) Garniture mécanique rayée par la
présence d’éléments abrasifs dans le
liquide pompé.

6c) Garniture  mécanique
pour le type d’application.

inappropriée

6a) S’'assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide (ainsi que
le tuyau d’aspiration si la pompe n’est pas autoamorcante) et que tout
I'air a bien été évacué. Consulter aussi le paragraphe 10.5e.

6b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au
liquide pompé.

6¢) Choisir une garniture dont les caractéristiques sont appropriées a
I'application spécifique.
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1. INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual, que
deberéa conservarse para futuras referencias.

El idioma original es el italiano que hara fé en caso de
discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo como
residuo esencial de seguridad y debe conservarse
hasta la eliminacion final del producto.

El comprador puede solicitar una copia del manual
en caso de perdida contactando Calpeda S.p.A. y
especificando el tipo de producto que se muestra en la
etiqueta de la maquina (Ref. 2.3 Marca).

En el caso de modificacion, manipulacion o alteracion
del aparato o de sus partes no autorizadas por el
fabricante, la “declaracion CE” pierde su validez y con
ella también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado por
nifos de no menos de 8 afnos de
edad y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o carentes de experiencia
0 del conocimiento necesario, pero
solo bajo la estricta vigilancia de una
persona responsable, siguiendo las
Instrucciones sobre el uso seguro
y después de comprender bien los
peligros inherentes. Los nifios no
deben jugar con el aparato
La limpieza y el mantenimiento del
af)arato._ deben ser efectuados por
el usuario. No deben_ser efectuados
por nifios sin vigilancia. No utilizar el
dispositivo en estanques, tanques y
Elscmas cuando hay gente en el agua.
ea cuidadosamente la seccion
de instalacion que establece:
- Lapression estructural de trabajo
maxima admitida_en el cuerpo
bomba (Capitulo 3.1).

- El tipo y la seccion del cable de
alimentacion (Capitulo 6.5).
- El tipo de proteccion eléctrica

gue se instalara el (Capitulo 6.5).

1.1. Simbolos utilizados

Para mejorar la comprensiéon se utilizan los simbolos/
pictogramas a continuacion con sus significados.
Informacion 'y advertencias que deben
respetarse, si no causan dafios al aparato o
ponen en peligro la seguridad del personal.
Informacion y advertencias de naturaleza
eléctrica. El incumplimiento con ellas puede
danar el aparato o comprometer la seguridad
del personal.

Indicaciones de notas y advertencias para
el manejo correcto del aparato y de sus
componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas sélo
por el usuario final del dispositivo. Después de
leer las instrucciones, es responsable de su
mantenimiento en condiciones normales de
uso. Esté autorizado a realizar las operaciones
de mantenimiento ordinario.

L]
.ﬁ Intervenciones que deben ser realizadas

por un electricista calificado para todas
las intervenciones de tipo eléctrico de
mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.
Intervenciones que deben ser realizadas por un
técnico calificado capaz de utilizar correctamente
el dispositivo en condiciones normales, cualificado
para todas las intervenciones de tipo mecénico de
mantenimiento, de ajuste y de reparacion. Debe
ser capaz de realizar intervenciones simples de
tipo eléctrico y mecéanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.

Indica la obligacién de utilizar los dispositivos
@ de proteccon individual - proteccion de las

manos.
Intervenciones que deben ser realizadas con
el dispositivo apagado y desconectado de las
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas con el
dispositivo encendido.

1.2. Nombre y direccion del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A.

Direccion: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. Operadores autorizados

El producto esta dirigido a operadores con experiencia,
entre los usuarios finales del producto y los técnicos
especializados (véanse los simbolos mas arriba).

e |Estd prohibido al wusuario final realizar
| operaciones reservadas a los técnicos
especializados. El fabricante no se hace
responsable de dafios causados por el
incumplimiento de esta prohibicion.

1.4. Garantia

Para la garantia de los productos, consulte los

términos y condiciones de venta.

e | Lagarantiaincluye la sustitucion o lareparacion

| GRATUITA de las piezas defectuosas
(reconocidas por el fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:
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- Si el uso del aparato no es conforme a las instrucciones y a
las normas que se describen en este manual.

- En caso de modificaciones o variaciones realizadas
de manera arbitraria sin la autorizacion del Fabricante
(véase par. 1.5).

- Encasos de intervenciones de asistencia técnica realizadas
por personal no autorizado por el Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es descrito
en este manual.

1.5. Servicio de asistencia técnica

Cualquier otra informacion sobre la documentacion,
los servicios de asistencia y sobre las piezas del
aparato, puede ser pedida a: Calpeda S.p.A. (véase
par. 1.2).

2. DESCRIPCION TECNICA

Bombas multicelulares verticales monobloc 5" o de
superficie.

Camisa externa en acero inoxidable AISI 304 rodete y
difusores in NORYL.

El motor es refrigerado por el agua bombeada por la
circulacion entre la camisa motor y la camisa externa.
Doble cierre en el eje con camara de aceite interpuesta.

2.1. Uso previsto

Para agua limpia sin elementos abrasivos y sin aditivos
agresivos para los materiales de la bomba.

Bomba para uso doméstico y para aplicaciones civiles
e industriales.

Para instalar en ambientes reducidos sin ventilacion.
Para ambientes sujetos a riesgos de inundacion
temporal la bomba puede estar completamente
sumergida.

Para instalaciones sometidas a chorros de agua.

Para cuando es necesario un funcionamiento
silencioso.

Temperatura del agua hasta 35 °C.

2.2. Mal uso razonablemente previsible
El dispositivo ha sido disefiado y fabricado
exclusivamente para el uso descrito en el par. 2.1.
Esta totalmente prohibida la utilizacion del
A dispositivo para usos impropios y que no estan
indicados en este manual.
El uso impropio del producto deteriora las
caracteristicas de seguridad y de eficiencia del
dispositivo, Calpeda no se hace responsable para
danos o perjuicios causados por el incumplimiento de
las prohibiciones mencionadas antes.
No utilizar el dispositivo en estanques, tanques
A y piscinas cuando hay gente en el agua.

2.3. Marca
A continuacién se muestra una copia de la tarjeta de
identificacion presente en el exterior de la bomba.

1 Tipo de bomba

2 Capacidad

3 Altura

4 Potencia nominal
5 Tension nominal
6 Corriente nom.

7 Notas

8 Frecuencia

9 Factor de servicio
10 Clase de aislamiento
11 Peso

12 Factor de potencia
13 Velocidad de rotacion
14 Proteccion

15 n° de serie

16 Certificaciones

Ejemplo de placa bomba

XXXXXXX

Q min/max X/X m3%h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

IP XX
n XXXX/min
cose X
81 lLcl. X Xkg

|
]
9

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1. Datos técnicos

Dimensiones y pesos (ver catalogo técnico).
Velocidad nominal 2900/3450 rpm

Protecciones IP X8

Tension de alimentacion/ Frequencia:

- hasta 240V 1~ 50/60 Hz

- hasta 480V 3~ 50/60 Hz

Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea
a las caracteristicas eléctricas indicadas en la placa.

Los datos eléctricos indicados en la placa se refieren a
la potencia nominal del motor.

Presion acustica: < 70 dB (A).

Arranque/hora méaximo: n.30 en intervalos regulares.
Presion final méaxima admitida en el cuerpo de la
bomba: 80 m (8 bar).

3.2. Lugar en que se posiciona la bomba
Electrobombas previstas también para lugares no
ventilados y no protegidos del mal tiempo con una
temperatura ambiente maxima de 40 °C.

4. SEGURIDAD

4.1. Normas genéricas de comportamiento
Antes de utilizar el producto es necesario
conocer toda informacion sobre la seguridad.

Es necesario leer cuidadosamente y seguir las
instrucciones técnicas, de funcionamiento y las
indicaciones aqui contenidas para los diferentes
pasos: del transporte hasta la eliminacion final.

Los técnicos especializados deben respectar la reglas,
regulaciones, normas y leyes del Pais en que se
vende la bomba.

El aparato es conforme a las normas vigentes de seguridad.
El uso impropio puede, sin embargo, causar dafios a
personas, cosas o animales.

El fabricante se exime de cualquier responsbailidad en
caso de presentarse tales dafios o por uso del aparato
en condiciones diferentes de aquellas indicadas en la
tarjeta y en estas instrucciones.

Observar el calendario de las intervenciones

de matenimiento y la sustitucion puntual de las

piezas dafiadas o desgastadas permite que
la maquina trabaje siempre en las mejores
condiciones. Utilizar sblo y exclusivamente
piezas de repuesto originales suministradas por

CALPEDA S.p.A. o por un distribuidor autorizado.

No quitar ni modificar las tarjetas colocadas por
A el fabricante en el dispositivo.

El dispositivo no debe ser puesto en
funcionamiento en presencia de defectos o
piezas dafiadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario
A y extraordinario que implican el desmontaje,

aunque parcial, del dispositivo, deben

realizarse sélo después de haber desconectado
la alimentacion del aparato.

Se puede producir contaminacion del liquido
A debido a pérdidas de lubricantes.

4.2. Dispositivos de seguridad
El dispositivo consta de una carcasa exterior que
impide el contacto con los 6rganos internos.

4.3. Riesgos residuales

El dispositivo no presenta riesgos residuales por
disefo y destinacion de uso (respeto de uso previsto y
normas de seguridad).

4.4. Senales de seguridad y informacion
Para este tipo de producto no hay sefiales en el
producto.

MPSU Rev1 - Instrucciones de uso
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4.5. Dispositivos de proteccion individual (DPI)
Enlas etapas de instalacion, arranque y mantenimiento
se recomienda a los operadores autorizados evaluar
cuéles son los dispositivos adecuados a los trabajos
descritos.

En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario, se prevé el uso de guantes para la
proteccion de las manos.

Senales DPI necesarjas

PROTECCION DE LAS MANOS
(guantes para la proteccion del riesgo
quimico, térmico y mecénico)

5. TRANSPORTE Y MANEJO

El producto estd embalado para mantener integro el
contenido.

Durante el transporte, evite la superposicion de pesos
excesivos. AsegUrese de que durante el transporte la
caja no tiene libertad de movimiento.

No es necesario utilizar medios especiales para el
transporte del aparato embalado.

Los medios para el transporte del aparato embalado
deben ser adecuados a las dimensiones y a los
pesos del producto elegido (ver catalogo técnico
dimensiones).

5.1. Manejo

Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser
golpeado.

Hay que evitar la superposicion al embalado de otro
material que podria dafiar la bomba.

Si el peso supera los 25 Kg el embalado tiene que ser
levantado por dos personas al mismo tiempo.

6. INSTALACION

6.1. Dimensiones )
Para las dimensiones del aparato vease el anexo
“Dimensiones” (ver catalogo tecnico).

6.2. Requisitos ambientales y dimensiones del
lugar de instalacion

El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion

de manera adecuada para aseguarar la instalacion

correcta de acuerdo con los requisitos de

construccion (conexiones eléctricas, etc...).

El entorno en que se instala el dispositivo debe cumplir

con los requisitos del parrafo 3.2.

Estéa totalmente prohibida la instalacion y la puesta en

marcha de la maquina en lugares con una atmosfera

potencialmente explosiva.

6.3. Desembalaje
o | Comprobar que el dispositivo no haya sufrido
l danos durante el transporte.

ET material de embalaje, una vez desembalada |a
maquina, debe eliminarse g/q utilizarse otra vez seguin
las normas vigentes en el Pais de destino del aparato.

6.4. Instalacion o
No usar nunca el cable eléctrico para
sostener la bomba.

La bomba debe de ser instalada en posicion vertical
con la boca de impulsién siempre hacla arriba.

Ver ejemplos de instalaciones, cap. 12.1 fi?. 1.
Instalar la bomba lo mas cerca posible de la fuente de
aspiracion.

Prever que sea posible el vaciado de la bomba sin
tocar la instalacion.

6.4.1. Instalacion de tubos

Antes de realizar las uniones de las tuberias,
asegurarse de la limpieza interna de estas.
ATENCION: Fijar las tuberias sobre su propio

apoyo y unirlas de manera que no transmitan
fuerzas, tensiones, o vibraciones a la bomba.
Apretar los tubos y los racords solo cuando se tenga
asegurado la estanqueidad.

Un excesivo apriete puede danar la bomba.

El diametro interior de los tubos no debe ser inferior al
diametro de la boca de la bomba.

6.4.2. Tubo de aspiracion

Cuando la longitud del tubo de aspiracién supera los
10 mts. emplear un tubo de aspiracién con diametro
interno mayor que el del diametro de la boca de la
bomba.

La tuberia de aspiracion debe poseer una perfecta
estanqueidad, y debe tener un sentido de marcha
ascendente para evitar bolsas de aire.

Con la bomba por encima del nivel del agua a

elevar, (funcionamiento en aspiracion, cap. 12.1 fig.
1A), insertar una véalvula de pie con filtro que debe
estar siempre sumergida. Con el empleo de tuberias
flexibles, montar en la aspiracion un tubo flexible

con espiral de refuerzo para evitar estrefiimientos
debidos a las depresiones de la aspiracion.

Con el nivel del agua en aspiracion sobre la bomba,
(funcionamiento bajo nivel de agua, cap. 12.1 fig. 1B),
intercalar una compuerta.

Con la aspiracion al deposito de primera recogida,
montar una véalvula de retencion.

Para aumentar la presion de la red de distribucion
observar las prescripciones locales.

Montar un filtro de aspiracion para impedir la entrada
de cuerpos extranos en la bomba.

6.4.3. Tuberias de impulsion

En las tuberias de impulsion instalar una valvula de
compuerta para regular el caudal y la presion.

Instalar un indicador de presion. (Manémetro).
Cuando el desnivel geodésico en la impulsion es
mayor de 15 m, intercalar una véalvula de retencion
para proteger la bomba de los “golpes de ariete”.

6.5. Conexionado eléctrico

B3 [

El conexionado eléctrico tiene que ser realizado
A por un electricista cualificado y cumpliendo las
prescripciones locales.
Seguir las normas de seguridad.
Realizar la toma de tierra, incluso utilizando un
tubo de impulsjon que no sea metalico.
ATENCION: en el caso de aguas con cloruros,
A (o aguas saladas), la conexién a tierra sirve
también para reducir los riesgos de corrosion
galvanica debida a la accién electrolitica,
especialmente cuando el tubo de impulsion
y el cable de seguridad son de materiales no
metélicos.
Comprobar la frecuencia y la tension de la red con los
datos de la placa de caracteristicas.
Para el uso en una piscina, (solamente cuando en su
interior no hayan personas), estanques de jardin, o
otros lugares similares, en el circuito de alimentacién
debe de ser instalado un interruptor diferencial con
una corriente residual (IAN) < 30 mA.
Instalar un dispositivo para la desconexion total de
la red, (interruptor para desconectar la bomba de la
alimentacién), con una apertura de contactos minima
de al menos 3 mm.
Cuando no es posible controlar a vista el nivel del
agua, para proteger la bomba contra el funcionamiento
en seco, y para establecer los niveles de parada y de
arranque automatico, instalar un interruptor flotante, o
sondas de nivel.
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La bombas estan equipadas con cables de
alimentacion de tipo HO7 RN-F con la seccién del
cable no inferior a (cap. 12.3 TAB 1).

En el caso de alargar el cable asegurarse que tenga
la adecuada seccion, para evitar caidas de tension.
Por las juntas de los cables del pozo usar adecuadas
vainas termorretractiles, u otros sistemas para cables
sumergidos.

CUIDADO: Cuando la bomba es alimentada por un
variador de frecuencia, la frecuencia minima no tiene
que bajar mas de 25 Hz y en todo caso la altura de la
bomba no tiene que ser inferior a 2 metros

6.5.1. Bombas monofasicas MPSUM

Se suministran con condensador y termoprotector
incorporado, con clavija.

Conectar la clavija a una forma con conductor

de proteccion (tierra).

El motor se para en caso de sobre temperatura.
Cuando la temperatura de los bobinados desciende,
(después de 2-4 minutos), el termoprotector permite
de nuevo poner en marcha del motor.

Seguir el esquema eléctrico (cap. 12.2)

6.5.2. Bombas trifasicas MPSU

Instalar en el cuadro de control un adecuado guarda
motor con curva tipo D para la corriente indicada en la
placa de caracteristicas.

7. ARRANQUE Y USO

7.1. Controles antes del arranque
La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada.

7.2. Primer arranque

ATENCION: Evitar absolutamente el
funcionamiento de la bomba en seco. Poner la
bomba en marcha Unicamente después de haberla
llenado completamente de liquido.

Con la bomba por encima del nivel del agua para
elevar, (funcionamiento en aspiracién cap. 12.3 fig. 2),
o con una impulsién insuficiente (inferior a 1 m.) para
abrir la valvula de retencion, llenar la bomba a través
de la apertura (cap. 12.3 fig. 4).

Con el nivel de agua en aspiracion por encima
de la bomba, (Funcionamiento bajo carga cap.
12.3 fig. 1), llenar la bomba abriendo lentamente, y
completamente, la compuerta del tubo de aspiracion
teniendo abierta la compuerta de la impulsion para
hacer salir el aire.

o | Con alimentacién trifasica comprobar que
| el sentido de rotacién sea correcto.

Con este fin, con la compuerta en cualquier posicion
de apertura, controlar la presion, (con el manometro),
o el caudal bombeado (a vista), después de la puesta
en marcha.

Cortar la alimentacion eléctrica, e invertir entre ellas el
conexionado de dos fases. Poner de nuevo en marcha
y controlar el nuevo valor de la presion, y también el
caudal.

El sentido de rotacién correcto es aquel con el que

se obtiene la presion, y el caudal netamente, sin
posibilidad de dudas.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de
prestaciones, y que no venga superada la corriente
absorbida por la indicada en la placa de caracteristicas.
En caso contrario regular la compuerta de impulsion, o
la intervencién de un eventual presostato.
Si se verifica una perdida del cebado, (interrupcién en
el flujo de impulsion, estando las compuertas abiertas),
0 si se nota una oscilacion de la presién indicada en el
manometro, verificar que todas las juntas del tubo de
aspiracion estén perfectamente herméticas, y apretar
el tornillo del tapon de vaciado.

No hacer funcionar nunca la bomba mas
A de cinco minutos con la compuerta cerrada.

El funcionamiento prolongado ~sin renovacion de
agua en la bomba comporta el peligro de que aumente
la temperatura y la presion.

7.2.1. Ejecucién con interruptor de nivel:

El interruptor de nivel conectado directamente a la
bomba controla el arranque y paro de la misma.
Controlar que el interruptor de nivel no encuentre
impedimentos a su libre flotacion.

Si es necesario, regular la longitud del cable del
interruptor. El cable del interruptor demasiado largo
puede provocar el sobre calentamiento del motor y el
funcionamiento en seco de bomba.

7.2.2. Ejecucion sin interruptor de nivel:

En las instalaciones con valvula de retencion si no
existe una valvula de purgado, al realizar el primer
arranque, la profundidad minima de inmersion debe
de ser de al menos 300 mm.

La véalvula de purgado debe ser instalada a la salida
del tubo de impulsion sumergido.

No poner en marcha la bomba con la compuerta
completamente cerrada.

No extraer nunca el agua de la bomba cuando esta
todavia funcionando.

7.3. SPEGNIMENTO

)

El aparato debe ser apagado en cualquier caso
A en el que hubo un malfuncionamiento. (véase
busqueda de fallos).

El producto esta disefiado para el funcionamiento
continuo; el apagamiento se realiza soélo
desconectando la alimentacion a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par. “6.5
Conexion eléctrica”).

8. MANTENIMIENTO
Antes de cualquier intervencion es necesario poner
el aparato fuera de servicio desconectado cualquier
fuente de energia.
Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,
A limpieza o reparacion realizadas en presencia
de tension de red pueden causar incidentes
graves, también mortales, a las personas.
La sustitucion del cable o del flotador interruptor
Ade nivel debe ser realizada por un servicio
técnico oficial Calpeda.
En caso de que el cable de alimentacién
A esté dahado, este deberd ser sustituido por
el fabricante, su servicio postventa o por
personas cualificadas con el fin de evitar
cualquier peligro.

MPSU Rev1 - Instrucciones de uso

Pagina 29 / 64



En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado
al mantenimiento tiene que ser un técnico calificado
capaz de leer y entender esquemas y dibujos técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
o | Durante el mantenimiento se debe poner una
| atencién especial para evitar la introduccion o
la entrada de cuerpos extrafios en el circuito,
aunque de pequefas dimensiones, que
pueden causar un malfuncionamiento y e
comprometer la seguridad del aparato.
f No realice ninguna operacion con las manos

desnudas. Utilice los guantes resistentes a
los cortes y al agua para el desmontaje y
la limpieza del filtro u en otras situaciones
particulares donde se veen necesarios.
o | Durante las operaciones de mantenimiento no
| debe haber personal extrafo.

Las operaciones de mantenimiento que no son

descritas en este manual deben ser realizadas solo

por personal especializado enviado por CALPEDA
A.

Para mas informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, péngase en contacto
con CALPEDA S.p.A..

8.1. Mantenimiento ordinario

oo f o [

Antes de cualquier operacion de mantenimiento
A desconecte la fuente de alimentacion vy
asegurese de que la bomba no pueda recibir
tensioén por error.
Para aguas con cloruros (cloro, agua de mar),
A el riesgo de corrosion aumenta en las aguas
estancadas, (y con aumento de la temperatura
y la disminucién del valor pH). En este caso,
si la bomba permanece inactiva por un largo
periodo de tiempo, esta debe ser vaciada por
completo, y preferiblemente secada.
Posiblemente, como el caso de empleos
A temporales con liquidos sucios, hacer
funcionar brevemente la bomba con agua
limpia para remover los depésitos.
Si la bomba permanece inactiva por largo periodo
de tiempo, o si existe peligro de heladas, esta debe
de ser vaciada completamente.
Antes de poner en marcha el motor, controlar que el
eje no esta bloqueado por incrustaciones, o por otras
causas, Y llenar de liquido la bomba (cap. 7).

8.2. Desmontaje del sistema
Antes del desmontaje, cierre las compuertas en
aspiracion y descarga.

9. ELIMINACION

La demolicion del aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de productos
metélicos para definir cuidadosamente como proceder.
Para su eliminacion se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el Pais donde se realiza el
desmantelamiento, asi como esta establecido por la
leyes internacionales para la proteccion del medio
ambiente.

10. REPUESTOS

10.1. Métodos de solicitud de repuestos

Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
numero de posicion en el dibujo en seccion y los datos
de placa (tipo, fecha y nUmero de matricula).

El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, fax, correo electronico.

11. DENOMINACION DE LOS ELEMENTOS
Nr. Denominacion

12.01 Cuerpo de impulsién
12.20 Tornillo

12.46 Tapon 12.47 Junta torica
14.02 Camisa bomba

14.04 Tapén 14.05 Junta torica
14.20 Junta cuerpo bomba
Cuerpo primera etapa
25.02 Cuerpo elemento

25.20 Anillo primer elemento
25.22 Junta térica

25.24 Soporte junta seguridad
25.26 Arandela fijacion

25.28 Tornillo

25.30 Anillo de seguridad
25.32 Tornillo-arandela

25.34 Tornillo

28.00 Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete
28.08 Arandela fijacion

34.03 Tapa camara de aceite
34.08 Tapoén

34.09 Junta térica

34.12 Tornillo

34.13 Junta toérica

36.00 Sello mecanico

36.51 Anillo de paro en 2 piezas
36.52 Anillo de apoyo

61.02 Base

61.02 Tornillo

61.10 Junta térica

70.00 Tapén motor lado bomba
70.08 Junta torica

70.09 Junta térica

Anillo del prensacable (interruptor de nivel)
70.12 Anillo del pasacable
70.13 Arandela fijacion

70.16 Manguito prensacable
70.20 Tornillo

70.23 Junta torica

70.32 Arandela del interruptor
70.33 Prensacable del interruptor
72.00 Cierre mecanico superior
72.02 Anillo de seguridad
73.00 Cojinete lado bomba

.01 Camisa motor bobinado
76.12 Protector térmico (clixon)
76.15 Tapoén

76.60 Nivostato

76.62 Tapa de la camisa motor
78.00 Eje con rotor

81.00 Cojinete

82.02 Tornillo

82.04 Muelle de compensacion
82.05 Tornillo

82.07 Tornillo

82.12 Junta toérica

Tapoén

94.00 Condensador

96.00 Cable eléctrico

96.09 Tornillo
96.13 Anillo sujecion interruptor
(1) Aceite

Con reserva de modificaciones
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12. POSIBLES AVERIAS
ATENCION: desconectar la tension de alimentacion antes de efectuar cualquier intervencion.

No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.

Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacién, si es necesario contactar un centro

de asistencia autorizado.

funciona pero
no suministra
agua

completamente en liquido
b) Filtro de aspiracion obstruido

AVERIAS CAUSAS PROBABLES POSIBLES SOLUCIONES
1) a) Alimentacion eléctrica inadecuada a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea a las
El motor no b) Conexiones eléctricas erroneas caracteristicas eléctricas indicadas en la placa. Asegurarse que la seccion
arranca c) Intervencion  del  dispositivo  de del cable sea compatible con la longitud del cable y la potencia del motor.
sobrecarga del motor b) Conectar correctamente el cable de alimentacion a la bornera. Comprobar
d) Fusibles quemados o defectuosos que la proteccion térmica sea correctamente seleccionada (ver datos en la
e) Eje bloqueado placa del motor) y asegurarse que la conexion del cuadro eléctrico antes del
f) Si las causas indicadas arriba ya han motor se haya realizado correctamente (ver placa del motor)
sido averiguadas, el motor podria estar | c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la bomba
averiado gire libremente. Comprobar que la seleccion de la proteccion térmica se
haya realizado correctamente (ver placa del motor)
d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y cuanto indicado
en los puntos a) y ¢)
e) Eliminar las causas del bloqueo como indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) a) Entrada de cuerpos solidos en el rodete | a) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos
Bomba de la bomba solidos ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un
bloqueada b) Cojinetes bloqueados centro de asistencia autorizado
b) En el caso se hayan dafiados los cojinetes sustituirlos o si es necesario
dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) a) Valvula de fondo obstruida o | a) Limpiar o sustituir la valvula de fondo y utilizar un tubo de aspiracion
La bomba tuberia de aspiraciéon no sumergida idoneo a la aplicacion

b) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2a

Perdida por el
sello mecanico

seco o se ha encolado

b) Sello mecanico rallado por la presencia
de partes abrasivas en el liquido
bombeado

c) Sello mecanico inadecuado para el tipo
de aplicacion

4) a) Tuberia y accesorios con diametro | a) Utilizar una tuberia y accesorios idéneas a la utilizacién
Caudal demasiado pequefio que provocan | b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiracion para evitar la entrada
insuficiente excesivas perdidas de carga de otros cuerpos soélidos
b) Presencia de depodsitos o cuerpos | c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia
solidos en los pasajes internos del autorizado
rodete d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
c) Rodete deteriorado e) La bomba no es idénea
d) Rasantes del rodete y cuerpo bomba | f) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
desgastados g) Intentar cerrar parcialmente la valvula en la impulsién y/o disminuir el
e) Viscosidad excesiva del liquido desnivel de la bomba o del liquido en aspiracion
bombeado h) Intentar instalar la bomba lo méas cerca del depésito de aspiracion para
f) Sentido de rotacion equivocado disminuir la longitud de tuberia. Si es posible aumentar el diametro de
g) Altura de aspiracion excesiva respecto la tuberia de aspiracion
a la capacidad aspirante de la bomba
h) Excesiva longitud del tubo de aspiracion
5) a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos soélidos no obstruyan el rodete
Ruido y b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
vibraciones c) Bomba y tuberia no estas fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsion
de la bomba firmemente d) Utilizar unos diametros mas grandes
d) Caudal demasiado elevado para el | e) Reducir el caudal cerrando ligeramente la valvula en la impulsion y/o
diametro de la tuberia de impulsion utilizar una tuberia de mayor diametro interno. (Ver también el punto 4h)
e) Funcionamiento en cavitacion f) Verificar que la tension de red sea la correcta. En los casos a), b) y
f) Alimentacion eléctrica desequilibrada c) sustituir el sello mecanico, si es necesario dirigirse a un centro de
g) Incorrecto  alineamiento del  grupo asistencia autorizado
bomba - motor g) Si es necesario el grupo debe ser nuevamente realineado.
6) a) El sello mecanico ha funcionado en | a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba (y la tuberia de aspiracion si

la bomba no es autoaspirante) estén llenos de liquido y que no haya
presencia de aire en el interior. (Ver también el punto 5e)

b) Instalar un filtro en aspiracion y utilizar un sello mecénico compatible
con las caracteristicas del liquido a bombear

c) Elegir un sello mecanico apropiado
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1. ALLMAN INFORMATION

Innan produkten anvénds ska de varningstexter och
instruktioner som anges i denna handbok lasas igenom
noggrant. Handboken ska forvaras pa ett sakert stélle
for framtida konsultering.

Originalspraket som man ska hénvisa till vid avvikelser
i 6versattningarna ar italienska.

Handboken &r en integrerad del av apparaten sasom
en viktig sékerhetsfaktor och ska sparas fram till den
slutgiltiga kasseringen av produkten.

Koparen kan efterfraga ett nytt exemplar av handboken
om det tidigare exemplaret gar forlorat, genom att
kontakta Calpeda S.p.A. och specificera produkttypen
som indikeras pa maskinmarket (Ref. 2.3 Markning).
Vid modifieringar, manipuleringar eller &ndringar
pa maskinen eller delar av den som inte godkéants
av tillverkaren, upphor férsdkran om  EU-
Overensstdmmelse och &ven garantin att gélla.

Denna apparat far inte anvandas av
barn under 8 ar eller av personer
med nedsatt fysisk eller psykisk
formaga eller som saknar erfarenhet
eller nodvandig kunskap, savida
de inte Overvakas av en ansvarig
person eller har fatt instruktioner
om anvandningen av apparaten och
om de faror som &r forenade med
anvandningen av apparaten.

Barn ska inte leka med apparaten.
Rengoring och underhall av apparaten
maste utféras av anvandaren.
Reng6ring och underhall far inte
utféras barn utan en vuxens tillsyn.
Anvand inte apparaten i dammar,
bassénger eller pooler nér det finns
manniskor i dér.

Las noga installationsavsnittet som
anger:

- Det hbgsta tillatna arbetstryck i
kapitel 3.1).

- Typ av strémkabel i (kapitel 6.5).

- Typ av elekiriska skydd som ska
installeras (kapitel 6.5).

1.1. Symboler som anvéands
For att underlatta forstaelsen anvéands de symboler/
piktogram som indikeras nedan med respektive
betydelser.
Information och varningstexter maste iakitas,
A annars kan det leda till skador pa apparaten
eller &ventyra personalens sékerhet.
Information och varningstexter av elektriskt
slag som kan leda till skador pa apparaten eller
aventyra personalens sékerhet om de inte iakttas.
Observationer och varningstexter fér en korrekt
hantering av apparaten och dess komponenter.

L]
|
Ingrepp som kan utféras av apparatens
slutanvéndare. Efter att ha last igenom
instruktionerna, och som ansvarar for att
den halls i normalt driftsskick. Han/hon &r
auktoriserad att utfora I6pande underhall.
Ingrepp som maste utforas av en kvalificerad
@I elektriker som har befogenhet att utféra
elektriska underhalls- och reparationsingrepp.
Hen kan arbeta nér natspanningen &r tillkopplad.
Ingrepp som maste utféras av en kvalificerad
ﬁl tekniker som kan anvénda apparaten korrekt
under normala driftsférhallanden, utféra alla
mekaniska ingrepp for underhall, justering och
reparation. Han/hon maste ha kunskap om
hur man utfér enkla elekiriska och mekaniska
atgarder i samband med sarskilt underhall av
apparaten.

Indikerar skyldigheten att anvanda personlig
@ skyddsutrustning - skyddshandskar.

Ingrepp som maste utféras nar apparaten ar
avstangd och frankopplad fran alla energikéllor.

Ingrepp som maste utféras med apparaten
paslagen.

1.2. Féretagsnamn och tillverkarens adress
Féretagsnamn: Calpeda S.p.A.

Adress: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalien
www.calpeda.it

1.3. Auktoriserade operatorer

Produkten ar avsedd att anvandas av experttekniker

som kan delas in i kategorierna slutanvéndare

av produkten och specialutbildade tekniker (se

symbolerna ovan).

o | Det éar forbjudet for slutanvéandaren att

1 utfora atgarder som ar reserverade for
specialutbildade tekniker. Tillverkaren ansvarar

inte for skador till féljd av forsummelse att iaktta

detta forbud.

1.4. Garanti

For produktgaranti, se de allménna kopevillkoren.

- | Garantin innefattar GRATIS byte eller

1 reparation av defekta delar (som erkénns av
tillverkaren).
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Apparatens garanti férfaller om:

- Anvéndningen av apparaten inte &verensstammer
med de instruktioner och féreskrifter som beskrivs i
denna handbok.

- Modifieringar eller variationer godtyckligen utférts utan
godkannande fran tillverkaren (se avsnitt 1.5).

- Tekniska atgarder har utforts av personal som inte ar
godkand av tillverkaren.

- Underhall som foreskrivits i denna handbok har
férsummats.

1.5. Teknisk support

For all 6vrig information om dokumentation,
supporttjanser och apparatens delar, var god kontakta:
Calpeda S.p.A. (se avsnitt 1.2).

2. TEKNISK BESKRIVNING

5 "Vertikala flerstegs kortkopplad nedsénkbara eller
ytmonterad pumpar.

Extern jacka i rostfritt stal AISI 304 och steg i Noryl.
Motorn kyls av det pumpade vattnet som passerar
mellan motorhdlje och ytterhdlje.

Dubbel axeltatning med i oljekammare.

2.1. Avsedd anvéandning

For rent vatten utan slipmedel eller tillsatser aggressiva
for materialet i pumpen.

Fér inhemska, civila och industriella applikationer.

For installation i trangt utrymme med minimal
ventilation.

For installation pa platser som utsétts for risk for tillfallig
dversvamning, kan pumpen vara helt nedsankt.

For installation i omradden som utsatts for
vattenstralning.

Vid drift nar lag ljudniva kravs.

Vattentemperatur upp till 35 ° C.

2.2. Felaktig anvandning som rimligen kan
forutses
Apparaten har projekterats och konstruerats endast for
det bruk som avses i avsnitt 2.1.
Det ar absolut férbjudet att anvénda apparaten
A for felaktiga &ndamal och att anvanda den pa
satt som inte forutsetts i denna handbok.
En felaktig anvandning av produkten férsdmrar
sakerhetsegenskaperna och apparatens funktion,
darfor kan inte Calpeda hallas ansvarigt for fel eller
olyckor till f6ljd av forsummelse att iaktta ovan namnda
férbud.

Anvand inte apparaten i dammar, bassénger
A eller pooler nar det finns manniskor i vattnet.

2.3. Markning
Nedan féljer en kopia av markskylten som ar placerad
pa pumpens yttre hélje.

1 Pump typ Pumpskyllt
2 Flode
3 Tryck [== calpeda -16

4 Avgiven effekt

5 Driftspanning

6 Stromférbrukning
7 Noteringar

8 Frekvens

9 Driftpunkt

10 Isolationsklass
11 Vikt

12 Effekt faktor
13 Varvtal

14 Skyddsklass
15 Serienummer
16 Certifikat

XXXXXXX xxxxxxx RS
Q min/max X/X mé/h
H max/min X/X m
XKW (XHp) SF.
220/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

IP XX -14
n XXXX/min EEEE]

coso X [P
S1 lol. X Xkg [RR

|
|
9

3. TEKNISKA EGENSKAPER

3.1. Tekniska data

Totalmatt och vikt (se den tekniska katalogen).
Nominell hastighet 2900/3450 varv/min.
Skydd - IP X8
Matarspénning/Frekvens:

- upp till 240V 1~ 50/60 Hz

- upp till 480V 3~ 50/60 Hz
Kontrollera att Frekvens
Overensstammer med namnplaten.
De elektriska uppgifterna pa markskylten refererar till
nominell avgiven effekt pa motorn.

Ljudniva under 70 dB(A).
Maximalt antal starter
regelbundna intervaller.
Maximalt tillatna arbetstryck i pumphuset 80 m (8 bar).

samt spanning

per timme: 30 st. med

3.2. Omgivning i vilken pumpen placeras
Installation &ven i inte valventilerad lokal samt
inte plats skyddad fran vadret, med en maximal
omgivningstemperatur pa 40 ° C.

4. SAKERHET

4.1. Allmanna beteendeféreskrifter
Innan produkten anvénds ska man ha kunskap
A om alla sékerhetsindikationerna.
Las noggrant igenom och folj alla tekniska
instruktioner, funktionsanvisningar och
indikationer som finns i denna handbok for
de olika skedena: allt fran transport till slutlig
kassering.

De specialutbildade teknikerna ska iaktta

regler, bestdmmelser och lagstiftning som
géller i det land d&r pumpen séljs.

Apparaten uppfyller all tillamplig
sakerhetslagstiftning.

Felaktig anvandning kan dock férorsaka

personskador eller skador pa egendom och
djur.

Tillverkaren avséager sig allt ansvar vid
sadana skador eller vid anvéndning under
andra forhallanden &n de som indikeras pa
markskylten och i de hér instruktionerna.

For att apparaten alltid ska kunna fungera pa
basta satt bor underhallsintervallen respekteras
och skadade eller utslitna delar bytas ut lagligt.
Anvadnd endast originalreservdelar fran
CALPEDA S.p.A.eller nagon annan
auktoriserad leverantor.

Flytta inte pa eller andra maérkskyltar som
anbringats pa apparaten av tillverkaren.
Apparaten far inte sattas igang om det finns fel
eller skadade delar.

f Lopande och sarskilt underhallsarbete som

férutser en nedmontering, &aven partiell, av
maskinen ska utforas forst efter att apparatens
natforsorjning har kopplats fran.

Férorening av vétskan kan intréffa till félid av
smdrjmedelslackage.

4.2. Sakerhetsanordningar
Apparaten bestar av ett utvandigt pumphus i rostfritt
stal som forhindrar kontakt med de inre delarna.

4.3. Restrisker

Apparaten uppvisar inga restrisker enligt dess
projektering och avsedda anvéndning (vid iakttagande
av avsedd anvandning och sékerhetsforeskrifter).
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4.4, Sékerhets- och informationsskyltar
Det forutses inga sérskilda skyltar eller mérken for
denna produkt.

4.5. Personlig skyddsutrustning

Vi rader de behoriga operatorerna att bedéma och
tanka pa vilken typ av skyddsutrustning som ar
lamplig att anvanda under installations-, start- och
underhallsfaserna.

Skyddshandskar ska anvandas under Idpande och
séarskilt underhall.

Mérke Obligatorisk personlig skyddsutrustning

SKYDD AV HANDERNA

(handskar fér skydd mot kemiska,

termiska och mekaniska risker)
5. TRANSPORT OCH FORFLYTTNING
Produkten ar férpackad for att halla innehallet helt.
Undvik att placera éverdrivna vikter pa ladan under
transporten. Se till att Iadan inte kan rora sig fritt under
transporten och att transportfordonet ar lampligt for
emballagens totala yttermatt.
Det krévs inga sérskilda hjalpmedel for att transportera
den férpackade produkten.
Fordonen fér transport av den férpackade pumpen ska
vara anpassade for produktens matt och vikt (se den
tekniska katalogen).

5.1. Forflyttning

Forflytta emballaget forsiktigt, eftersom det inte far
utséttas for stotar.

Undvik att stapla annat material pa emballagen
eftersom det kan férsamra skicket pa pumpen.

Om vikten 6verstiger 25 kg ska emballaget lyftas av tva
personer samtidigt.

6. INSTALLATION

6.1. Totalmatt
For apparatens totalmatt, se bilagan "Totalmatt” (se
den tekniska katalogen).

6.2. Miljokrav och matt pa installationsplatsen
Kunden ska forbereda installationsplatsen pa lampligt
satt for en korrekt installation och i enlighet med
konstruktionskraven (elanslutningar osv...).

Den omgivning i vilken apparaten ska installeras ska
uppfylla kraven i avsnittet 3.2.

Det ar strikt forbjudet att installera och driftsatta
maskinen i potentiellt explosiva omgivningar.

6.3. Uppackning
o | Kontrollera att apparaten inte har skadats
| under transporten.

Nar maskinen val har packats upp, ska
férpackningsmaterialet avlagsnas och/eller
ateranvandas enligt de bestammelser som galler i det
land dér apparaten ska anvandas.

6.4. Installation
Anvénd aldrig den elektriska kabeln for att
A lyfta pumpen.

Pumpen maste installeras i vertikal position med
tryckanslutningen uppat.

Se installationsexempel, kap. 12.1 bild 1.

Placera pumpen sa nara vatskekallan som mojligt.
Tillse att mojligheten finns att drdnera pumpen utan att
hela systemet maste témmas.

6.4.1. Roérledningar

Se till att rérledningarna ar rengjorda fére inkoppling.
VARNING: Ro6r som &r anslutna till pumpen skall
fastsattas med klammor sa att de ej spanner eller
overfor vibrationer till pumphuset.

Drag at ror eller unionskopplingar tillrackligt hart sa att
inget lackage uppstar. Overdrivet atdragningsmoment
kan skada pumpen allvarligt.

Nar rér eller unionskopplingar anvandes, hall emot vid
atdragning med ett andra verktyg for att ej deformera
pumphuset.

Rordiametrarna  far — aldrig
anslutningsdimensioner.

6.4.2. Sugledning

Om sugledningen Overstiger 10 meter anvandes en
rérdiameter stérre &n anslutningen.

Rorledningen maste vara lufttat och stigande for att
undvika luftansamlingar.

Nar en pump &r placerad 6ver véatskenivan (sugande
funktion kap. 12.1 bild 1A) anvéandes en bottenventil
med sugsil som alltid maste vara nedsénkt.

Om slang anvandes skall denna vara forstarkt for att
undvika ihopsugning.

Néar pumpen placeras under vatskenivan (tillrinning
kap. 12.1 bild 1B) monteras en avstangningsventil.
Vid sugning fran en forvaringstank skall en backventil
monteras.

Folj de lokala féreskrifterna av systemets tryckékning.
Installera en sil pa trycksidan for att undvika frammande
partiklar att komma in i pumpen.

6.4.3. Tryckledning

Montera en manometer samt ventil pa ledningen for att
justera tryck, effektférbrukning.

Vid en nivaskillnad 6ver 15 meter skall en klaffventil
monteras for att skydda pumpen mot tryckstétar.

Nar servostyrda ventiler anvands skall en hydrotub
eller hydrofor monteras foér att minska mdéjligheten till
trycklslag som kan uppsta genom plétsligt andrat flode.

understiga pumpens

6.5. Elanslutning

EI|nstaIIat|on skall utféras av en behorig
A elektriker i enlighet med lokala féreskrifter.

Folj sédkerhetsbestammelser.
Utrustningen maste alltid skyddsjordas, dven nar
en icke metallisk rérledning anvéndes.

OBS! Om vattnet innehaller klorin (eller
A saltvatten) ar jordningen anvandbar for att &ven

férhindra risken av galvanisk korrosion speciellt

nér en icke metallisk rérledning anvéndes.
Kontrollera att frekvens samt spanning
Gverensstammer med den pa namnplaten angivna.
Fo6r anvandande i badpooler (nér inte nagra méanniskor
finns i vattnet) samt dammar eller liknande stéllen skall
en jordfelsbrytare med en IAN inte dverstigande 30
mA installeras i spanningsmatningen till pumpen.
Installera 4ven en arbetsbrytare med minimum 3mm
luftspalt fér brytning av alla tre faserna.
Nar vattennivan ej ar under fullstandig uppsyn skall
ett nivabrytare installeras for att skydda pumpen
mot torrkdérning samt att starta och stoppa pumpen
automatiskt.
Pumparnas elkabel arav typ HO7RN-F, Kabeldimension
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inte vara mindre an (kap. 12.3 TAB 1).
Nar férlangningskabel anvénds, tillse att denna har
tillracklig kabelarea for att inte spanningsfall skall
upptréda. For forlangning av kabeln i borrhal, anvéand
en krympanslutning eller annan metod fér skarvning av
undervattenkablar.
"OBSERVERA: Nar pumpen matas av en
Afrekvensriktare far minimifrekvensen ej vara
under 25 Hz och den totala tryckhdjden far ej
vara lagre an 2 meter."

6.5.1. Enfas pumpar MPSUM

Levereras med inbyggd
overstromsskydd, stickkontaki.
Anslut kontakten till ett jordat uttag.

Elmotorn stoppar om &éverhettning upptrader.

Nar lindningarna kylts ner (efter 2-4 minuter) tillater
temperaurskyddet aterstart av pumpen.

Elschema (kap. 12.2).

6.5.2. Trefas pumpar MPSU

Ea [

Installera ett motorskydd installt med den strémstyrkan
kurva D pa namnplaten angivna.

kondensator  samt

7. START OCH ANVANDNING

7.1. Kontroller fore start
Apparaten far inte sattas igdng om det finns skadade
delar.

7.2. Forsta start

a1 [9)

VARNING: torrkor aldrig pumpen.

Starta pumpen forst efter det att den blivit fylld med
vatska.

Nir pumpen &r placerad ovanfér viatskenivan
(sugande funktion kap. 12.1 fig. 1A) eller om pumpen
befinner sig mindre en 1 m under vétskenivan, fyll
pumpen genom pafyliningspluggen.

Nar pumpen &r placerad under vatskenivan
(tillrinning av vétskan, kap. 12.1 fig. 1B) skall pumpen
samt sugledning fyllas genom att ventilen pa sugsidan
Oppnas, ventilen pa trycksidan skall vara éppen sa att
luft kan komma ur pumpen.

Foére uppstart, kontrollera att pumpaxeln roterar
for hand, for detta dndamal finns ett spar for en
skruvmejsel i &ndan pa axeln vid motorflakten.

Vid start av en trefasinstallation, kotrollera att
rotationsrikningen stammer med pilen pa mellandelen,
om inte bryt all elstrém och skifta tva av elfaserna till
elmotorn.

o | Vid trefasinstallation maste

| rotationsrikningen kontrolleras.

Man kan enklast kontrollera detta genom att sténga

ventilen pa trycksidan lite och lasa av trycket pa
manometern eller mata flodet fran pumpen. Skifta
darefter tva av elfaserna, stiger trycket eller om flodet
Okar sa gar pumpmotorn at ratt hall.

Kontrollera att pumpen arbetar inom sin kurva och
att driftstrommen ej overstiger den pa namnplaten
angivna. Om driftstrémmen &verstiger den angivna,
justera med ventilen pa tryckledningen eller med
eventuella tryckregulatorer.

Kér aldrig pumpen mer en fem minuter mot
A stangd ventil.

Langre kérningar kan resultera i allvarliga skador
pa pumpen beroende pa tryckékning samt Okad
temperatur i pumphuset.

7.2.1. Kontruktion med nivabrytare:

med nivabrytaren kopplad till pumpen for start och
stopp.

Kontrollera att nivabrytaren gar fri fran yttre paverkan.
Om nédvandigt justera kabeln till brytaren.
Overdriven kabellangd kan orsaka att
Overhettas samt torrkors.

pumpen

7.2.2. Konstruktion utan nivabrytare:

Om det inte finns nagon avluftningsventil i systemet och
néar backventil & monterad skall pumpen nedsénkas i
vattnet minimum 300 mm innan start far lov att ske.
Starta aldrig pumpen mot stangd ventil.

Tag aldrig upp pumpen fran vatskan nar den ar i drift.

7.3. AVSTANGNING

)

Apparaten ska stdngas av varje gang som
A funktionsfel upptéacks. (se felsékning).

Produkten ar konstruerad for en kontinuerlig funktion,
avstangning sker endast om natférsérjningen kopplas
fran via de forinstéllda frankopplingssystemen (se
avsnitt 6.5 Elektrisk anslutning”).

8. UNDERHALL

Apparaten ska tas ur drift och alla energikéllor ska

kopplas fran innan nagot som helst ingrepp utfors.

Véand er, vid behov, till en elektriker eller tekniker.
Varje underhalls-, rengoérings- eller

A reparationsatgard som utférs med ett
spanningsfort elsystem, kan orsaka allvarliga
personskador och till med déd.

Kabel och nivavippa far endast bytas av
A Calpeda auktoriserad serviceverkstad.

tillverkaren, pa tiliverkarens serviceverkstad

eller av behérig fackman, for att undvika fara.
Vid sarskilt underhall, eller underhallsatgarder dar det
kravs att delar av apparaten monteras ned, maste
underhallsteknikern ha en lamplig utbildning och
darmed kunna lasa och forsta scheman och ritningar.
For ett register dver alla utforda atgarder.
o | Var séarskilt uppmarksam vid underhallsarbetet
| for att undvika att frammande foéremal, aven
mindre sadana, férs in eller kommer in i
maskinkretsen vilka kan orsaka felfunktion och
aventyra apparatens sékerhet.

f Om sladden skadats, ska den bytas ut av

MPSU Rev1 - Drift/installationsanvisningar

Sidana 35/ 64



utan skyddshandskar. Anvand skarsakra och
vattentata handskar fér nedmontering och
rengdring av filtret eller andra delar om det
skulle vara nédvéandigt.

o | Det far inte finnas obehodrig personal i
| arbetsomradet under underhallsarbetet.

f Undvik att utféra nadgon som helst atgard

De underhallsatgarder som inte beskrivs i denna
handbok far endast utféras av specialutbildad personal
fran CALPEDA S.p.A..

For mer teknisk information om anvandning eller
underhall av apparaten, var god kontakta CALPEDA
S.p.A.

8.1. L6pande underhall

o | [

Frankoppla elférsérjningen och  sakerstall
A att pumpen inte riskerar att oavsiktligen
spanningsféras, innan nagon underhallsatgard
utfors.
Vid pumpning av salthaltigt vatten (sjovatten)
A Okas rlsken for korrosion vid stillastaende
pump (&ven vid foérhojd vatsketemperatur eller
lagt pH varde).
I dessa fall nar pumpen ej skall anvandas under
en langre period maste denna tappas av samt
skoljas ur.
Fér léngre livslangd om pumpen tillfalligt
A pumpat férorenad véatska (partiklar) skall denna
tappas ur samt fyllas och kdéras med ren véatska.
Om pumpen ej anvédnds maste den tommas helt
om det foreligger frysrisk.
Fore aterstart av pumpen, kontrollera att pumpaxeln
roterar for hand samt att pumphuset ar helt fyllt med
vatska (kap. 7).

8.2. Nedmontering av anladggningen
Sténg in- och utloppsventilerna fére nedmontering.

9. SKROTNING

o] )

Skrotning av apparaten ska utféras av foretag som ar
specialiserade inom skrotning av metallprodukter, for
att noggrant kunna faststélla korrekt tillvagagangssatt.
Fér bortskaffande ska den tillampliga lagstiftningen i det
land dér avfallshanteringen sker f6ljas, utdver vad som
férutses enligt gallande internationell miljélagstiftning.

10. 10 RESERVDELAR

10.1. Tillvigaganssitt for att bestilla reser-
vdelar

Vid eventuella behov av att bestélla reservdelar ska
beteckning, positionsnummer pa sektionsritningen och
markdata (typ, datum och serienummer) uppges.
Bestéllningen kan skickas till CALPEDA S.p.A. dver

telefon, via fax eller e-post.

11. RESERVDELSLISTA
Nr. Bendmning

12.01 Mellandel

12.20 Skruv

12.46 Plugg

12.47 O-ring

14.02 Ytitre ror

14.04 Plugg

14.05 O-ring

14.20 O-ring

25.01 Mellandel forsta steget
25.02 Mellandel

25.20 Preload ring stages
25.22 O-ring

25.24 Support ring preload
25.26 Washer

25.28 Skruv

25.30 Circlip

25.32 Screw - Washer
25.34 Skruv

28.00 Pumphijul

28.04 Pumphjulsmutter
28.08 Bricka

34.03 Lock till oljehus
34.08 Plugg

34.09 O-ring

34.12 Skruv

34.13 O-ring

36.00 Mekanisk tatning
36.51 Lasring, delad

36.52 Lashylsa

61.00 Base

61.02 Skruv

61.10 O-ring

70.00 Motorskéld, pumpsida
70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.11 Cable gland ring (float switch)
70.12 Kabelgland ring
70.13 Bricka

70.16 Kabelgenomféring
70.20 Skruv

70.23 O-ring

70.32 Washer (float switch)
70.33 Cable gland (float switch)
72.00 Ovre mekanisk tatning
72.22 Lasring

73.00 Kullager, pumpsida
76.01 Stator med lindningar
76.12 Overload protection
76.15 Plugg

76.60 Nivavippa

76.62 Statorlock

78.00 Axel med rotor
81.00 Lager

82.02 Skruv

82.04 Distansbricka

82.05 Skruv

82.07 Skruv

82.12 O-ring

82.30 Plugg

94.00 Kondensator

96.00 Kabel

96.09 Skruv

96.13 Gland for floating switch cable
(1) Olja

Ratt till &ndringar forbehalles.
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12. FELSOKNING.

Varning: Bryt spdnningsmatningen innan felsékning sker.
Pumpen far aldrig torrkéras inte ens fér en kort 6gonblick.

Félj noggrant anvandarinstruktionerna och om nédvandigt kontakta auktoriserad reparator.

PROBLEM FELORSAKER MOJLIG LOSNING
1) 1a) Felaktig spanningsmatning 1a) Kontrollera att Frekvens samt spanning overensstdmmer med
Elmotorn 1b) Felaktig elsanslutning namnplaten. Se till att kabelarean &r tillrécklig for totallangden av kabel
startar ej 1d) Blown or defective fuses samt motoreffekten.
1c¢) Motorskydd utlést 1b) Kontrollera att elmatningen &r korrekt ansluten pa plinten i pumpen.
1e) Axel blockerad Kontrollera att motorskyddet &r ratt instéllt (se data pa namnplaten)
1f) Om alla ovan orsaker undersokts kan och se till att sékringar ar &r ratt anslutna.
motorn vara skadad 1c) Kontrollera spanningsmatningen och se till att pumpaxeln roterar fritt.
Kontrollera att motorskyddet ar ratt installt enlig namnplaten
1d) Byt/aterstall sékringarna och kontrollera enlig a och ¢
1e) Avlagsna orsaken till blockeringen enligt “blockerad pump” i
instruktionsboken
1f) Reparera eller byt elmotorn pa en auktoriserad serviceverkstad
2) 2a) Storre  fororeningar i pumphuset | 2a) Om mdjlighet finns éppna pumphuset och avlagsna féroreningarna
Pump blockerar pumphjulet eller kontakta servicestélle
blockerad 2b) Lagerfel 2b) Om lagren &r skadade byt dessa eller kontakta ett servicestélle
3) 3a) Mojligt luftlackage i sugledningen, | 3a) Kontrollera vilken del som lacker in luft och tata ordentligt
Pumpen dréneringspluggar, eller fylld pump | 3b) Rengor eller byt bottenventilen och anvande en sugledning som ar

fungerar men
inget vatten
kommer ut

fran sugledningen eller intrangning
genom pumphuspackningen

3b) Backventil blockerad eller sugledning
ej tillracklig fylld

anpassad for installationen

4)
Délig kapacitet

4a) Rorledningar och tillbehdr med for liten
diameter medfor stora forluster

4b) Narvaro av féroreningar i pumphjulet

4c) Pumphijul igensatt

4d) Slitet pumphus eller pumphjul

4e) Overskriden viskositet pa vatskan (om
annat an vatten)

4f) Felaktig rotationsriktning

4g) Sughdjden Overstiger
sugférmaga

4h) Sugledningen for lang

pumpen

4a) Anvand rordelar samt tillbehér som &ar anpassat for installationen

4b) Rengdr pumphjulet och installera ett filter for att férhindra féroreningar
att tranga in.

4c) Replace the rotor and the pump casing

4d) Byt pumphjul, om nédvandigt kontakta en auktoriserad serviceverkstad

4e) Pumpen é&r ej anpassad vatskan

4f) Andra tva av faserna pa kopplingsplinten eller pa sakringarna

4g) Forsok stdnga ventilen pa trycksidan lite och/eller hojden mellan
pumpen och vétskan som pumpas

4h) Montera pumpen narmare sugsidan sa att en sugledningen blir kortare

eller anvande en storre diameter pa sugledningen

5) 5a) Roterande delar obalanserade 5a) Kontroller att det inte finns féroreningar i pumphjulet
Oljud och 5b) Slitna Lager 5b) Byt kullager
vibration fran 5c) Pump och ledningar ej tillrackligt | 5¢) Satt fast sug och tryckledning ordentligt
pumpen anslutna 5d) Anvand storre ledning eller reducera pumpflédet
5d) Flow too strong for the diameter of the | 5e) Reducera pumpflodet genom strypa ventilen pa trycksidan och/eller
delivery pipe anvand storre ror -diametrar, se punkt 4h)med
5e) Kavitation férekommer 5f) Kontrollera sa att huvudspénningen &r ratt
5f) Ostabil spanningsmatning 5g) Vid behov, maste uppriktningen justeras.
5g) Felaktig uppriktning av pump och
motor
6) 6a) Den mekaniska axeltatningen har | | fall dér 6a).6b) och 6c¢) férekommer behdver axeltatningen bytas. Om

Lackage fran
axeltatningen

torrkorts eller varit blockerad
6b) Axeltatningen skadad av slitande
féroreningar i vatskan som pumpas
6c) Felaktig mekanisk  axeltatning
forhallande till vatskan

nédvandigt kontakta en auktoriserad verkstad

6a) Se till att pumphuset (och om pumpen ej har tillrinning ) &ar helt fylida
med véatskan sa att all luft férsvunnit. Se punk 5e) med.

6b) Installera en sugsil och byt axeltatning till en lamplig i forhallande till
vatskan som pumpas

6¢) Valj en axeltatning som &r anpassat till vatskan som pumpas
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Lees de waarschuwingen en instructies in dit handboek
aandachtig door alvorens het product te gebruiken en
bewaar het zodat het ook in de toekomst geraadpleegd
kan worden.

Het handboek is oorspronkelijk in het Italiaans opgesteld
en die taal zal dan ook bewijskracht hebben in het geval
van afwijkingen in de vertalingen.

Het handboek maakt deel uit van het apparaat als
essentieel veiligheidselement en moet bewaard worden tot
de definitieve afvoer van het product.

De koper kan na verlies een kopie van het handboek
aanvragen door contact op te nemen met de firma Calpeda
S.p.A onder specificatie van het product door het type
zoals dat aangﬁgeven is op het machineplaatje door te
(r;even (zie 2.3 Markering).

n het geval van wijzigingen, sabotage of manipulatie van
het apparaat of onderdelen ervan die door de fabrikant
niet geautoriseerd zijn, verliest de “EU-verklaring” haar
%elldi heid en daarmee vervalt tevens de garantie.

inderen onder de 8 jaar alsmede personen
met verminderde fysieke, zintuiglike of
geestelijke vermogens mogen dit apparaat
niet bedienen of mee spelen.
Dit geldt ook voor onervaren
personen welke niet vertrouwd zijn
met het product, tenzij ze onder
toezicht staan. Instructies hebben
voor vell(ljg gebruik en bewust
gemaakt door een verantwoordelijk
persoon van de gevaren van het
ebruik ervan kan meebrengen.

et is de verantwoording van de
ebruiker om het apparaat schoon
e maken en te onderhouden.
Kinderen mogen het apparaat nooit
schoonmaken of onderhouden,
tenzij ze onder toezicht staan.
Geen gebruikin vijvers, tanks of zwembaden
of waar personen binnentreden of in contact
komen met het water. _
Lees uitvoerig het installatiegedeelte
die het volgende uiteenzet:

- Demaximaletoelaatbarestructurele
werkdruk in (hoofdstuk 3.1).

- Het type en het gedeelte over de
voedingskabel (hoofdstuk 6.5).

- Het type en het gedeelte over
montage van de electrische

beveiliging (hoofdstuk 6.5).

1.1. Gebruikte symbolen
Voor een beter be%rip zijn de onderstaande symbolen/
pictogrammen, met hun betekenis, gebruikt.
Informatie en waarschuwingen die in acht moeten
Aworden genomen, zo niet, dan veroorzaken zij
schade aan het af)paraat of brengen de veilighei
van het personeel in gevaar.
Informatie en waarschuwingen van elektrische aard
A die, zo ze worden genegeerd, een beschadiging van
het apparaat tot gevolg kunnen hebben of de veiligheid
van het personeel in gevaar kunnen brengen.
Aanwijzingen en waarschuwingen voor het correct
bedienen van het apparaat en de onderdelen
ervan.
Ingrepen die uitgevoerd mogen worden door de
eind%ebruiker van het apparaat. De gebruiker
van het apparaat die de instructies heeft gelezen
en verantwoordelijk is voor het in stand houden
van de normale gebruiksomstandigheden. Hij
is geautoriseerd om de handelingen voor het
ewone onderhoud uit te voeren.
ngrepen die uitgevoerd moeten worden door
]ﬁ een geschoolde elektricién: een gespecialiseerde
technicus die bevoegd is om alle ingrepen
van elektrische aard voor het onderhoud en
ter reparatie uit te voeren. Hij is in staat om te
handelen wanneer er elektrische spanning is.
Ingrepen die uitgevoerd moeten worden door een
ﬁl geschoolde technicus: een gespecialiseerde technicus
ie in staat is om het apparaat onder normale
omstandigheden op correcte wijze te gebruiken en
bevoegd is om alle ingrepen van mechanische aard voor
het onderhoud, de afstelling of ter reparatie uit te voeren.
Geeft de verplichting aan om persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken -
bescherming van de handen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden nadat de
machine uitgeschakeld en losgekoppeld is van de
energiebronnen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden terwijl de
machine ingeschakeld is.

1.2. Handelsnaam en adres van de fabrikant
Handelsnaam: Calpeda S.p.A.

Adres: Via Roggia di Mezzo 39

36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — Italia
www.calpeda.it

1.3. Geautoriseerde operatoren

Dit product is bestemd voor ervaren operatoren zoals

eindgebruikers van het product, maar ook voor gespecialiseerde

technici (zie de symbolen eerder in dit handboek).

5 e eindgebruiker mag geen handelingen uitvoeren

I die voorbehouden zijn aan gespecialiseerde
technici. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor

schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen

van deze regel.

1.4. Garantie

Verwijs voor de garantie op de produkten naar de algemene

verkoopvoorwaarden.

o | De garantie omvat GRATIS vervanging of reparatie

| v de defecte onderdelen (die door de fabrikant
erkend zijn).
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De garantie van het apparaat vervalt:

- wanneer het gebruik niet overeenkomstig de instructies
en normen zoals die in dit handboek zijn beschreven is;
-in het geval van wijzigingen of variaties die willekeurig
zijn aangebracht zonder toestemming van de fabrikant

(zie par. 1.5);

-in het geval van ingrepen van technische aard die
uitgevoerd zijn door personeel dat daarvoor van de
fabrikant geen toestemming had;

-in het geval van niet uitgevoerd onderhoud zoals dat
voorzien is in dit handboek.

1.5. Technische servicedienst

ledere willekeurige informatie over de documentatie, de
service en onderdelen van het apparaat kan aangevraagd
worden bij: Calpeda S.p.A. (zie par. 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHRIJVING

5” vertikale meertraps direkt gekoppelde onderwater of
droog opgestelde pompen.

Externe mantel in RVS 304 en trappen in Noryl.
Koeling van de motor doordat het water tussen de
motormantel en externe mantel stroomt.
Dubbelwerkende seal in oliebad.

2.1. Voorzien gebruik

Voor schoon water zonder abrasieve of additieven deeltjes
welke agressief zijn voor het materiaal van de pomp.

Voor huiselijk, civiel of industrieel gebruik.

Voor installatie in een beperkte ruimte met minimale
ventilatie.

Voor installatie op locaties die onderhevig zijn aan
het risico van tijdelijke overstromingen, de pomp kan
volledig ondergedompeld worden.

Voor installatie in gebieden die zijn blootgesteld aan
hoogwater.

Wanneer een geluidsarme werking is vereist.
Watertemperatuur tot 35 °C.

2.2. Onjuist gebruik dat redelijkerwijs te voor-
zien valt
Het apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt voor
het gebruik dat beschreven is in par. 2.1.
Het is ten strengste verboden om het apparaat
A onjuist te gebruiken en voor doeleinden die niet
beschreven zijn in dit handboek.
Het onjuiste gebruik van het product tast de
veiligheids- en efficiéntiekenmerken van het apparaat
aan. De firma Calpeda S.p.A. kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor defecten of ongelukken die te
wijten zijn aan het niet in acht nemen van de hierboven
omschreven verboden.
Gebruik het apparaat niet in vijvers, bassins
A en zwembaden wanneer daar zich mensen in
bevinden.

2.3. Markering
Hieronder staat een kopie van het identificatieplaatje dat
zich op de buitenkant van de pomp bevindt.

1 Pomptype

2 Capaciteit

3 Opvoerhoogte
4 Motorvermogen
5 Voeding voltage
6 Nom. motorstroom
7 Opmerkingen

8 Frequentie

9 Operation Duty
10 Isolatieklasse
11 Gewicht

12 coso

13 Toerental tpm
14 Protection

15 Serienummer
16 Certificaat

XXXXXXX

Q min/max X/X m¥%h
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
220A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

coso X
S1 Lcl. X Xkg

|
|
9

3. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

3.1. Technische gegevens

Afmetingen en gewicht (zie technische catalogus).

Nominale snelheid 2900/3450 rpm

IP X8-bescherming

Netspanning/frequentie:

- maximaal 240V 1~ 50/60 Hz

- maximaal 480V 3~ 50/60 Hz

Controleer de beschikbare frequentie en voltage.

(de gegevens moeten overeenkomen met het motor

typeplaatje).

Met de electrische gegegens op het motor typeplaatje

bedoeld men het nominale motorvermogen.

Geluidsniveau: < 70 dB(A)

Aantal starts per uur maximaal 30 met regelmatige interval.

I(%ebme)lximale druk voor het pomphuis bedraagt 80 m
ar).

3.2. Omgeving waarin de pomp wordt geplaatst
Installatie in niet goed geventileerde en locaties die
niet goed beschermd zijn tegen het weer, met een
maximale omgevingstemperatuur van 40°C.

4. VEILIGHEID

4.1. Algemene gedragsregels
Alvorens het product te gebruiken is het
Anoodzakelijk om alle veiligheidsaanwijzingen te
kennen.
Alle technische instructies voor het functioneren en de
aanwijzingen voor de diverse passages, van het transport
tot aan de definitieve afvoer, die hier zijn gegeven, moeten
aandachtig gelezen en opgevolgd worden.
De gespecialiseerde technici moeten de verordeningen,
reglementen, normen en wetten van het land waarin de
pomp is verkocht in acht nemen.
Het apparaat is conform de geldende veiligheidsnormen.
Het onjuiste gebruik kan letsel aan personen of dieren en
schade aan zaken toebrengen.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval
van dergelijk letsel en/of schade of bij een gebruik onder
omstandigheden die anders zijn dan die op het plaatje zijn
aangegeven en in deze instructies zijn beschreven.
o | Het in acht nemen van de periode van de
| onderhoud-singrepen en het op tijd vervangen van
de beschadigde of versleten onderdelen maakt
het mogelijk dat het apparaat altijd onder de beste
omstandigheden functioneert.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen die
geleverd zijn door de firma Calpeda S.p.A. of door een
geautoriseerde dealer.
Verwijder of wijzig de door de fabrikant op het
apparaat aangebrachte plaatjes niet.

Het apgaraat mag niet ingeschakeld worden in het geval
an defecten of beschadigde onderdelen.
De handelingen voor het gewone en buitengewone
A onderhoud waarvoor (een deel van) het apparaat
gedemonteerd moet worden, mogen uitsluitend
worden uitgevoerd nadat het apparaat is
losgekoppeld van de stroom.
De vloeistof kan vervuild raken door lekkage van
A smeermiddel.

4.2. Veiligheidsmiddelen
Het apparaat is voorzien van een extern chassis van
roestvrij staal dat contact met interne delen verhindert.

4.3. Overige risico’s

Het apparaat brengt, dankzij het ontwerp en de
gebruiksbestemming (bij het in acht nemen van het
voorziene gebruik en de veiligheidsnormen) geen
overige risico’s met zich mee.
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4.4, Veiligheids- en informatietekens
Voor dit type product zijn geen tekens op het product
voorzien.

4.5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
In de fasen van installatie, inschakeling en onderhoud
adviseren wij de geautoriseerde operatoren om te
beoordelen welke middelen geschikt zijn voor de
beschreven werkzaamheden.

Bij de werkzaamheden voor het gewone en
buitengewone onderhoud waar, is het gebruik van
beschermende handschoenen voorzien.

Teken verplichte PBM
BESCHERMING VAN DE HANDEN
(handschoenen ter bescherming tegen een

@ chemisch, thermisch en mechanisch risico)

5. TRANSPORT EN VERPLAATSEN

Het product is verpakt om de inhoud te beschermen
tegen beschadigingen.

Tijdens het transport moeten zware objecten op het
apparaat vermeden worden.

De voertuigen voor het transport van het verpakte
apparaat moeten geschikt zijn voor wat betreft de
afmetingen en het gewicht van het gekozen product
(zie technische catalogus).

5.1. Verplaatsen

Verplaats de verpakking voorzichtig, want er mag niet
tegenaan gestoten worden.

Er mag geen ander materiaal op de verpakking
geplaatst worden om te vermijden de pomp beschadigd
zou worden.

Wanneer het gewicht meer dan 25 kg bedraagt,
moet de verpakking door twee personen tegelijkertijd
worden opgetild.

6. INSTALLATIE

6.1. Benodigde ruimte
Zie voor de benodigde ruimte van het apparaat de bijlage
“Benodigde ruimte”(zie technische catalogus).

6.2. Omgevingsvoorwaarden en afmetingen van
de installatieplaats

De klant moet de installatieruimte dusdanig
voorbereiden, dat het apparaat correct en
overeenkomstig de constructie-eisen ervan (elektrische
aansluitingen, enz.) geinstalleerd kan worden.

De ruimte waar het apparaat geinstalleerd moet worden,
moet voldoen aan de voorwaarden van par. 3.2.

Het is ten strengste verboden om de machine te
installeren en in werking te stellen in een ruimte met
een potentieel ontploffingsgevaar.

6.3. Uitpakken
5 ontroleer dat het apparaat
1 transport niet beschadigd is.

tijdens het

Het verpakkingsmateriaal moet, nadat de machine
uitgepakt is, afgevoerd en/of hergebruikt worden
volgens de geldende normen van het land waarvoor
het apparaat bestemd is.

6.4. nstallatie
Gebruik nooit de voedingskabel voor het
zakken c.q. stijgen van de pomp.

De pomp dient geinstalleerd te worden in verticale
positie met de persaansluiting naar boven.
Installatievoorbeelden zie par. 12.1 fig. 1.

Plaats de pomp zo dicht mogelijk bij het aanzuigpunt.
Zorg voor een aftapmogelijkheid van de pomp
zonder het gehele systeem te behoeven te legen.

6.4.1. Leidingen

Verzeker u voor montage ervan dat alle leidingen
schoon zijn.

LET OP: Zorg voor goede ondersteuning van
het leidingwerk en zorg ervoor dat de pomp niet
onder mechanische spanning in het leidingwerk
gemonteerd zit. Eventuele trillingen in het leidingwerk
dienen de pomp niet te bereiken.

Bevestig de leidingen of koppelingen zodanig dat er
geen lekkage (g)treedt. Indien de koppelingen te strak
worden aangedraaid, bestaat de kans dat de pomp
wordt beschadigd.

Bij het aandraaien van koppelingen dient u het pomphuis
vast te houden met een tweede sleutel. Verzeker u
ervan dat de aansluiting niet beschadigt door overmatig
hard aandraaien.

De leidingdiameters mogen niet kleiner zijn dan de
aansluitingen van de pomp.

6.4.2. Zuiqleidin?
Als de zuigleiding langer is dan 10 meter dan dient u
een leiding met een grotere interne diameter als het
aansluitpunt van de pomp te gebruiken.
De zuigleiding mag nooit kleiner zijn dan de pompaansluiting.
De zuigleiding dient volledig luchtdicht te zijn en op te
lopen naar de pomp. Dit laatste voorkomt de vorming
van luchtkamers in de leiding. As de pomp boven het
waterniveau wordt opgesteld (zuigbedrijf, par. 12.3 fig.
2), dan dient te allen tijde een voetklep met zuigkorf
emonteerd te zijn.
ndien een flexibele zuigslang wordt gebruikt, dient
deze middels een spiraal versterkt te zijn.
Als het waterniveau hoger is dan de zuigzijde van de
pomp (positieve voordruk, par. 12.3 fig. 1) dan dient
een terugslagklep gemonteerd te worden. Als het water
uit een opslagtank gepompt moet worden dan dient
eveneens een terugslagklep gemonteerd te worden.
VOIE de lokale verordeningen als de pomp als
drukverhogingspomp in het (drink)waterleidingnet wordt
toegepast.
Installeer een zuigfilter aan de zuigzijde van de pomp.
Hiermede voorkomt u dat er vaste delen in de pomp
terecht komen.

6.4.3. Persleidin$

Monteer een schuifafsluiter in de pers om opbrengst,
druk en opgenomen vermogen te regelen. Monteer een
manometer.

Bij een opvoerhoogte van meer dan 15 meter dient er ter
vooakoming van waterslag een terugslagklep ingebouwd te
worden.

6.5. Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting moet uitgevoerd
A worden door een gekwalificeerd elektricién
overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.
Volg alle veiligheidsinstructies.
De pomp dient op de juiste wijze geaard te worden
ook wanneer een niet-metalen persleiding wordt
toegepast.
LET OP: Bij water met chloride (of zout water)
A dient de aarde tevens om het risico van
galvanische corrosie te verminderen, speciaal
ij niet-metalen persleiding en veiligheids
kabel.
Zorg ervoor dat de frequentie en hoofdspanning
geschikt zijn voor de pomp: zie het typeplaatje voor
gegevens.
Voor gebruik in zwembaden (niet wanneer er zich
mensen in bevinden) vijvers of soortgelijke situaties
is het noodzakelijk dat een aardlekschakelaar van
maximaal (IAN) 30 mAin de voeding wordt opgenomen.
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Installeer een schakelaar, voor het verbreken van
de voedingsspanning met een contactafstand van
tenminste 3 mm bij alle polen.

Als het waterpeil niet onder rechtstreeks toezicht staat,
installeer dan een automatisch controlesysteem met
vlotter of elektroden om de pomp tegen droogdraaien
te beschermen en automatisch aan- en uit te laten
schakelen.

De pompen zijn voorzien van kabeltype HO7RN-F met
artikel over de kabel niet minder dan (par. 12.3 TAB 1)..
Wanneer de kabel verlengd dient te worden, zorg er
dan voor dat de juiste maatvoering wordt toegepast
om spanningsval te voorkomen. Voor onderwater
verbindingen dient men gebruik te maken van
krimpkousverbindingen  of  andere
verbindingen.

f Bij toepassing met een frequentieregeling, de

onderwater

minimale frequentie mag niet lager uitkomen
op 25 Hz en in elk geval de totale opvoerhoogte
van de pomp mag niet lager zijn dan 2 m.

6.5.1. De één-fase MPSUM pomp

Deze pompen zijn voorzien van een ingebouwde

condensator en een thermische beveiliging, met
stekker.
Kabel met stekker: plaatst de stekker in een

stopcontact met aarde.
De motor stoFt in geval van oververhitting.
Als de wikkelingen afgekoeld zijn (na 2 tot 4 minuten)
geeft de thermische beveiliging aan dat de pomp weer
estart kan worden.
chakelschema (par. 12.2).

6.5.2. Drie-fasen MPSU pomp

Ea [

Bijdeze pompen moeteen motorbeveiligingsschakelaar
volgensgegevens van het typeplaatje in de schakelkast
gebouwd worden.

7. INSCHAKELEN EN GEBRUIK

7.1. Controles alvorens in te schakelen
Het apparaat mag niet ingeschakeld worden wanneer
er beschadigde onderdelen zijn.

7.2. Eerste inschakeling

g 1A [

LET OP: Laat de pomp nooit drooglopen.
Start de pomp nadat deze volledig Is gevuld met
vloeistof.
Als de pomp geplaatst is boven waterniveau
(zuigbedrijf par. 12.1 fig. 1A) of wanneer de voordruk te
laag is (lager dan 1 m) om de terugslagklep te openen,
vul de pomp door de vulaansluiting .
Als men werkt bij een positieve voordruk, vult men
de pomp door de zuigklep par. 12.1 fig. 1B langzaam
volledig te openen en houdt men de persklep open om
lucht te laten ontsnappen.
Bij een drie-fase pomp dient de draairichting
gecontroleerd te worden.

Hiertoe dient men de persklep te sluiten en de druk (met
manometer) of de capaciteit te controleren. Schakel
daarna de pomp uit en verwissel de aansluitingen
van twee fases op het controlepaneel. Start de pomp
weer op en controleer de druk of capaciteit. De juiste
draairichting zal een aanzienlijk hogere druk en
capaciteit opleveren.

Zorg ervoor dat de pomp voldoet aan de opgegeven
prestaties en dat het opgenomen vermogen voldoet
aan de specificaties op het typeplaatje. Indien de
stroomsterkte te hoog is, dienen de klep of kleppen in
de persleiding zodanig versteld te worden dat e.e.a.
weer conform de markering op het typeplaatje is.
Nooit de pomp laten draaien tegen een
gesloten afsluiter langer dan 5 minuten.

Langer draaien zonder doorstroming in de pomp
veroorzaakt vervaarlijke toename van temperatuur of druk.

7.2.1. Pomp met vlotterschakelaar:

De Vviotterschakelaar aan de pomp zorgt voor
automatische in- en uitschakeling.

Controleer of de vlotterschakelaar vrij hangt. Wanneer
noodzakelijk verander de lengte van de kabel. Te lange
kabel veroorzaakt schade aan de

motor (oververhitting) en de pomp draait droog.

7.2.2. Pomp zonder viotterschakelaar:

Als er geen ontluchtingsklep aanwezig is in systemen
met een terugslagklep, moet de minimum dompeldietpe
bij het opstarten 300 mm zijn.

Een ontluchtingsklep moet gebruikt worden in
systemen met een ondergedompelde persleiding.
Start de pomp nooit op met een gesloten persklep.
Haal de pomp nooit uit het water als deze nog in
werking is.

7.3. UITSCHAKELEN

[

Het apparaat moet uitgeschakeld worden in
A elk geval waarin er problemen zijn tijdens het
functioneren (zie opsporen van defecten).

Het product is ontworpen voor een continue
functionering; het wordt pas uitgezet door de stroom uit
te schakelen door middel van de daarvoor voorziene
ontkoppelingssystemen (zie par. 6.5 Elektrische
aansluiting).

8. ONDERHOUD
Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te
voeren moet het apparaat uitgeschakeld worden door
alle energiebronnen los te koppelen.Wend u zo nodig
tot een elektricién of ervaren technicus.
Elke werkzaamheid voor het onderhoud,
Areinigen of repareren die wordt uitgevoerd
terwijl er spanning op de elektrische installatie
staat kan ernstige, ook dodelijke, ongelukken
tot gevolg hebben voor de personen.
Eventuele vervanging van de stroomkabel
Aof de niveauschakelaar mag alleen worden
gedaan door een erkende Calpeda werkplaats.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet
Ahet vervangen worden door de fabrikant,
diens servicedienst of een persoon met een
gelijkwaardige kwalificatie,
situaties te voorkomen.
In het geval van buitengewoon onderhoud of
onderhoudswerkzaamheden waarvoor delen van de
machine gedemonteerd moeten worden, moet de
operator die het onderhoud uitvoert een geschoold
technicus zijn die in staat is om de schema’s en
tekeningen te lezen en begrijpen.Het is verstandig om
een register bij te houden van alle uitgevoerde ingrepen.
e | Tijdens het onderhoud moet speciaal worden
1 opgelet dat geen vreemde delen, ook van
kleine afmetingen, binnenglippen en in het
circuit terechtkomen; ze zouden een storing
kunnen veroorzaken en de veiligheid van het
apparaat in gevaar kunnen brengen.

om gevaarlijke
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Vermijd iedere willekeurige handeling met
A blote  handen. Gebruik beschermende
handschoenen die waterdicht zijn voor de
demontage en reiniging van het filter of bij
andere onderdelen waar die benodigd zijn.
o | Tiidens de onderhoudswerkzaamheden mogen
| |geen externe personen aanwezig zijn.

De onderhoudswerkzaamheden die niet in dit
handboek zijn beschreven mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat door de
firma Calpeda S.p.A. wordt gestuurd.

Voor overige technische informatie betreffende het
gebruik of onderhoud van de machine kunt u contact
opnemen met de firma Calpeda S.p.A.

8.1. Gewoon onderhoud

o[ [

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit
Ate voeren moet de elektrische stroom worden
uitgeschakeld en gecontroleerd worden dat
de pomp niet onverwacht onder spanning kan
komen te staan.
In situaties van chloorhoudend water (chloride
A of zeewater) wordt het risico van corrosie
vergroot in stilstaand water (dit geldt ook bij
temperatuurverhoging of -verlaging van de pH
waarde van het water). In deze gevallen, als
de pomp voor langere periodes inactief blijft,
moet de pomp volledig worden afgetapt en bij
voorkeur ook worden gedroogd.
Voor de goede orde, indien de pomp tijdelijk
A werkt in vervuilde vloeistoffen, laat de pomp
dan kortstondig draaien met schoon water om
afzettingen af te voeren.
In geval van verwachte stilstand voor langere
periode of vorst, pomp volledig aftappen
Alvorens de unit weer in bedrijf te stellen, controleer of
de as niet is geblokkeerd en vul het pomphuis volledig
met vloeistof (par. 7).

8.2. Demontage van de installatie
Sluit de schuiven van aanzuiging en uitlaat alvorens de
demontage uit te voeren.

9. VERWERKING

g3 [

De verwerking van het apparaat moet toevertrouwd
worden aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in
de sloop van metaalproducten om goed overeen te
komen hoe te handelen.

Voor de verwerking moeten de wetsbepalingen die
gelden in het land waar de verwerking plaatsvindt
in acht worden genomen, evenals wat bepaald is
door de internationale wetgeving voor wat betreft de
bescherming van het milieu.

10. RESERVEONDERDELEN

10.1. Wijzen om reserveonderdelen aan te
vragen

Bij eventuele verzoeken om reserveonderdelen moet
de naam, het positienummer in de sectietekening
en de gegevens van het plaatje (type, datum en
serienummer) worden gepreciseerd.

De bestelling kan bij de firma Calpeda S.p.A. worden
gedaan per telefoon, fax of e-mail.

11. BENAMING VAN DE ONDERDELEN
Nr. Benamlng

12.01 Pershuis

Schroef

Plug

O-ring

Buitenmantel

Plug

O-ring

O-ring

Waaierhuis, eerste trap
Waaierhuis

Preload ring stages
O-ring

Support ring preload
Borgring

Schroef

Circlip

Schroef - Washer
Schroef

Waaier

Waaiermoer

28.08 Onderlegring

34.03 Oliekamerdeksel

34.08 Plug

34.09 O-ring

34.12 Schroef

34.13 O-ring

36.00 Mechanische asafdichting
36.51 Steunring, gedeeld
36.52 Schouderring

61.00 Basis

61.02 Screw

61.10 O-ring

70.00 Motordeksel, pompzijde
70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.11 Cable gland ring (float switch)
70.12 Kabeltule ring

70.13 Onderlegring

70.16 Kabeltule

70.20 Schroef

70.23 O-ring

70.32 Washer (float switch)
70.33 Cable gland (float switch)
72.00 Bovenste mechanische asafdichting
72.22 \eerring

73.00 Lager, pompzijde

76.01 Motormantel met wikkeling
76.12 Overload protection
76.15 Plu

76.60 Vlotterschakelaar

76.62 Deksel mantel

78.00 As met rotorpakket
81.00 Lager

82.02 Schroef

82.04 Compensatieveer

82.05 Schroef

82.07 Schroef

82.12 O-ring

82.30 Plug

94.00 Capacitor

96.00 Kabel

96.09 Schroef

96.13 Gland for floating switch cab
(1) Olie

12.20
12.46
12.47
14.02
14.04
14.05
14.20
25.01
25.02
25.20
25.22
25.24
25.26
25.28
25.30
25.32
25.34
28.00
28.04

Wijzigingen voorbehouden.

Pagina 42 / 64

MPSU Rev1 - Bedieningsvoorschrift



12. PROBLEMEN
Waarschuwing: Schakel de stroom uit voordat er service aan de pomp wordt gedaan

De pomp met electromotor mag niet droogdraaien (ook niet voor een korte periode).

Volg de bedieningsinstructies indien nodig neem contact op met dichtstbijzijnde service centrum

of installateur.

PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSINGEN

1)
De motor start
niet

1a) verkeerde voeding

1b) electrisch verkeerd aangesloten

1c) motorbeveiliging (overbelasting) vliegt

eruit

1d) zekering(en) kapot

1e) as geblokkeerd

1f) als alle bovengenoemde oorzaken zijn
gecontroleerd, hoogst-waarschijnlijk de
electromotor defekt of verbrandt.

1a) controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gegevens
moeten overeenkomen met het motor typeplaatje). Make sure that the
cross section of the cable is compatible with the length of cable and
with the motor power.

1b) verbind de voedingskabel juist met de juiste electrische aansluiting.
Controleer het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste
amperage op het motor typeplaatje)

1c) controleer de voeding en zorg ervoor dat de as vrij loopt. Controleer
het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste amperage
op het motor typeplaatje)

1d) vervang de zekering(en), controleer de voeding en volg punten a en c.

1e) verwijder de reden van het blokkeren zoals genoemd “geblokkeerde
pomp” instructie boek

1f) repareer of vervang de electromotor, ga naar een wikkelbedrijf of

installateur.
2) 2a) Aanwezigheid van vaste delen in de | 2a) Indien mogelijk demonteer het pomphuis en verwijder de vaste delen
Pomp pomp in de pomp of neem contact op met een servicecentrum.
geblokkeerd 2b) De lager zijn geblokkeerd. 2b) Als de lagers zijn beschadigd, vervang ze of indien noodzakelijk neem
contact op met een servicecentrum.
3) 3a) Valse lucht bij de zuigaansluiting, | 3a) Vontroleer welke delen niet luchtdicht zijn en verbind de verbindingen
De pomp vulplug of de pakkingen van de adequaat .
functioneert, zuigleiding (bij het vullen van de pomp) | 3b) Maak de voetklep schoon of vervang die, gebruik de juiste zuigleiding

maar er komt
geen water uit

3b) Voetklep geblokkeerd of zuigleiding
niet volledig gevuld met het medium.

voor de toepassing.

4) 4a) Te kleine leidingen en aansluitdelen | 4a) Gebruik de juiste leidingdiameters voor de specifieke toepassing.
Onvoldoen waardoor pompverliezen ontstaan. 4b) Maak de pomp van binnen schoon en installeer een zuidfilter ter
capaciteit 4b) Aanwezigheid van vaste bestanddelen voorkoming dat er vaste delen in de pomp komen.
in de pomp. 4c) Vervang de rotor of indien noodzakelijk neem contact op met een
4c) Staat van de rotor verslechterd. servicecentrum.
4d) Versleten rotor en het pomphuis. 4d) Vervang de rotor en het pomphuis.
4e) Hoge viscositeit van het te verpompen | 4e) De pomp is niet geschikt voor het te verpompen medium.
medium (anders dan water). 4f) Verander de electrische aansluitingen in de besturing om de
4f) Verkeerde draairichting draairichting te veranderen.
4g) Hoge zuigverliezen. 4g) De pomp dichter bij het aanzuigpunt zetten en/of verminder het niveau
4h) Zuigleiding te lang. om de vloeistof beter aan te zuigen.
4h) De pomp dichter bij de tank zetten (korte zuigleiding). Indien
noodzakelijk vergroot de diameter van de zuigleiding.
5) 5a) Roterend gedeelte ongebalanceerd 5a) Controleer of er geen vaste delen de rotor belemmeren
De pomp maakt | 5b) Versleten lagers. 5b) Vervang de lagers
geluid en trilt 5c) Pomp en leidingen zijn te stevig aan | 5c) Veranker de zuig- en persleiding
elkaar bevestigd 5d) Gebruik grotere diameters van de leiding of verminder de flow
5d) Te hoge flow met betrekking tot de | 5e) Verminder de flow door de toevoer aan te passen of vergroot de
persleiding diameter van de leidingen zie 4h
5e) Cavitatie 5f) Controleer de hoofdvoeding
5f) Wisselende stroomtoevoer
6) 6a) De mechanical seal heeft | In geval van 6a, 6b,6c vervang de mechanical seals of neem contact op
De mechanical drooggedraaid en is stuk met het servicecentrum.
seal lekt 6b) Versleten seal door de aanwezigheid | 6a) Controleer of het pomphuis en zuigleiding (pomp niet zelfaanzuigend)

van abrassieve deeltjes in het medium
6c) De mechanical seal is niet geschikt
voor de toepassing.

geheel gevuld zijn met het medium en de lucht is verdwenen zie punt 5e
6b) Installeer een zuidfilter en gebruik een mechanical seal die geschikt is
voor het te verpompen medium
6¢) Gebruik een mechanical seal die geschikt is voor het verpompen van

het medium
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1. TFENIKEZ NAHPO®OPIEZ
Mpwv ané m xpnon tou mpoidvTog , dlapacte OAeg TIg
NPOEISOTIOMOELG KAl TIG 08NYieq 0€ auTo TO 8Y;\(Slpi5lp,
TO oroio Ba mMpeEmeL va GUAACOETAL Yia PEAAOVTIKEG
avadopEg.
H mpwtoTUTN YA®OOQ Tou oxediou eival 1 ITAAKY ,
n oroia eival kat N YAwooa avagopag oe mepimrwon
aoupdwviag oTig HETAPPATELG.
To eyxelpidlo amoteAel UEPOG NG OUCKEUNG WG
armapaiTo yla v aopdAeld kar Ba mpémel va
dlatnpnBel uéxpL v TeAIKN S1aAuon Tou MPoidvToG.
O ayopaotng Mropei va {nmoet éva aviiypado Tou
eyXelpldiou og TMeP(MTWOoN AMWAEIOG EMKOVWVOVTAG
pe v etalpia Calpeda SpA kal va dleukplvioel To
€{d0g Tou TMPOI6VTOG TMoU avaypddeTal OtV ETIKETA
TOU Unxavipatog (Avag. 2.3 Zfjuavon). ) )
ZTNV  TEPUTIWON  TPOTOTMOOewY, aAlayov N
METABOAGV TNG HOVASAG f) TUNHATWV QUTAG TIou dev
€XOUV €YKplBel amd Tov KATAOKEUaOTr, n “dNAwong
EK” xavel v o0 g Kal pali e autn katn eyyunon.
AUTT] n Y])\EKTP[KY] ,OUOKEUN UMopeL va
xpnqwonomﬁu aro T,I(]léla NALKLag oxt
MIKPOTEQPNG TWV 8 €TV Kal amo datopa
HE MELWPEVEQ Q)UOlKEQ, GlOQI’]TT]plGKSIQ
Tl VONTIKEG LKAVOTNTEC 1) XWPLG EUMELQLA
mv anapaittn yvwaon,, apkel va
ETITNPOUVTAL aro unspeuvo n va gxouy
AaBel 0dnyieg OXETIKEG ME TNV AOPGAAN
Xxpnaon ¢ ouokeung KAl v Katavonaon
TWV KlV6l)V0.)V Tou IO'XSTlCOVTG} € aum.
Ta nawda dev mpemet va maifouv pe
ouokeun. O kaBaplopog kat n ouvtpnan
m¢ oUOKeEUNg Ba TIPEMEL va ylvovTal amo
T0 p,T]OTT].,ASV TPETEL VA YLvovTal armo Ta
TALoLd XIS ertnpnan. , ,
M VXPTOLUOTIOLELTE T GUOKEUN O I)\lUVSQ,
§€ apeveg Kat maotveg, Otav utapxouv
AvopwroL eaa aTo vePQ. ,
Ala A0TE,  TIPOOEKTLKA, TUNHQA
€YKATAOoTACEWV ToU SKGISTSl: , ,
- MEYLOTN  ETUTPETN EOFlKT] Tiean
epyaoiag oto (kedparato i 3.1).

T0

-0 10mog kal To Tur’%ua TOU kedahaiou
KaAwdiwv (dUvaung 6.5). )

- O TUMog nAeKTPIKNG MpooTaciag yia va
elval eykateopéVo (kepahalo 6.5).

1.1. Z0pBoAa mou xpnoigomoiolvTai
Ma v kaAOTepn katavonon xpnolporolouvTal
oUpBoAa/elkovoypdupata mou mapabéTovTal pagi pe
v egnynon toug. . ,
[NMAnpodopieq kal mpoeldoroloelg Ba TPETMEeL
A va polvral, 3lapopeTikd anoteAouv aitia
BAaBwv oTov eEomAiopd 1) propei va B€couv og
Kivduvo TNV aodAAela ToU MPOCWTUKOU.
MANpPodopieg Kal TIPOELBOTOWOEIG NAEKTPLKNG
A dlong OmMou N Un OUMUOPOWON O AUTEQ
Jriopel va odnynoet oe BAARN N va BEoel og
Kivduvo TNV aodaAela ToU MPOCWTUKOU.
o | EvOeiEelq umodeitelq kat mpoeidonomoelg yia
l ™mv opbn dlaxeiplon g povadag Kal TV
€EQAPTNHATWV TOU.
MapepBAcelgMou Uropei va mpaypatornom oy ano Tov
TEAIKO XPNOTN TNG CUOKEUNG, TIOU HETA TNV AVAYVWON
Twv 0dNyLeY, eival unelBuvog yia T ouvTfpnon oe
KQVOVIKEG oUVBNKeg XpNong. Elval eEouaiodotnuévog
Va TPAyHATOTOLEl TNV TIPOYPARHATIOLEVT) OUVTAENON,

Mapeppaceigmou Bamnpenel va ekteAolvTaL ano
€EEIBIKEUNEVO NAEKTPOAOYO. EEeldikeupévog

TEXVIKOG pe TNV duvatdétnta OAwv  Twv
TaPEUPACEWY NAEKTPIKNG OUVTNPENONG  Kal
€mniokeung. Eival oe Beon va Aettoupynoet uno
™V Mapoucia NAEKTPIKNG Taong.

Mapeppaocelg mou Ba mpemel va ekTeAoUvTaL arnod
EI0IKEUNEVO TEXVIKO. EEEIBIKEUUEVOG TEXVIKOG,
Tou eival og Beon va AEITOUPYNOEL | GUCKEUN
UMd KAVOVIKEG OUuvOnKeg, He TO Odlkaiwpa
TapéPRaAONG o€ OAEG TIG AeLTOUPYIEG MNXAVIKNG
oUong ouvtenong, pUBULONG Kal ETUOKEUNG.

YTodelkvUel TNV amaimon g Xpnong twv
@ pEowv atopkhg mpootaciag - Mpootacia Twv

XEPLDV.
MapepBaocelg mou Ba mpémel va dieEaxbolv
ME Tn_ OUCKEUl amevepyoroinuévn  Kat
anoouvOEdENEVT) AMO TIG TMYEG Tpododoaiag.
MapeyPaoelg mou Ba ekteholvTal He TNV
HOVAdA EVEPYOTIOINUEVN.

1.2. Enwvupia kai 31e60uvon Tou KATAOKEUAOTH
Etatptk6 ‘Ovopa Calpeda S.p.A.

AteiBuvon 0d6g Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. EEouoiodoTnpévol XeIpIOTEG

To mpolov aneuBUVETAL O EUMELPOUG XELPLOTEG TIOU Ba

mpéMeL va dlayxwpifovtal anod Toug TeAIKoUg XpHOTEQ

TOU TIPOIOVTOQ KAl TWV EEEIBIKEUNEVMV TEXVIKMDV (BA.

napanave cUPBRoAa).

o | Amayopeletal yla ToV TEAKO Xpnotn va

| ekteAel Aeltoupyieq mTou Tpoopifovtal yia
€Ee1dIKEUPEVOUQ TEXVIKOUG. O KATAOKEUAOTNG

dev euBUlveTal Yia JNULEG TIOU TIPOKUTTTOUV aro

N Un TAPNON AUTAG TNG ATAYOPEUANG.

1.4. EyyUnon

la TNV eyylunon oe mpoidvTa avatpeETe O YEVIKEG

OUVONKEG MOANONG.

o | H €yyunon mepthayBdvel v aviikatdotaon

| N TNV  EMOKEU] TWV  EAATTWHATIKOV
efapmuatwv AQPEAN (mou avayvwpiCovtat

armod TOV KATAOKEUAOoTH).
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H eyy(non Tou unxavnuaTog eKmimet:

-Edv n xpnon Tou (dloy dev eival cupdwvn pe TI§
odnyieq kal Toug kavéveg Tou Teplypddovial o
auTo TO gyxelpidlo. | | , .

- 2 mepimrwon alaywv 1) Tpororooswy auvbaipeta,
§wptc v adela Tou kataokeuaotn (BA. map.). 1.5.
-2mv | Tepimwon TAapPEUPBACEWY | TEXVIKNG
UTIOOTHPIENG TIOU TIPAYHATOTIOIOUVTAL ATd ATOHA HN

eEoualodoTnuEva anod ToV KATAOKEUAOTH.

- 2TV Mepimrwon EAAe1YNG MPoBAEMOEVNG CUVTHPNONG
OMwG aUTH TPORAEMETAL OTO TIAPOV EYXELPIDLO.

1.5. Yrimpeoia TeXVIKNG unooTApIENg |
Orowadnrote erurieov TAnpodopia ota Eyypada,
oTIG UM pEaieg Ul['[OOTY]plEBQ,KGLIOTQ eEapthuata Tr}\q
ou0K$L123]q, uropet va atmOei anod: Calpeda S.p.A. (BA.
nap. 1.2).

2. TEXNIKH NEPIFPA®H ,
Katakopudeg moAuBaduieg avtAieg urmofplxiou 1
erudavelakoU TOMOU, OVOUAOTIKAG BlAUETPOU 57,
aneuBeiag ouvOEDENEVEG |IE TOV KLVNTIPA TOUG.
EEwTeplko rtgngAn pa and avogeidwto xaAuBa AlSI
304 kat Babuideg/mrepwteg og Noryl. i
(e} Klvgrnpaq Yuxetal anod To avtAoUUEVO PEUOTO
Tou OlEPXETAL METAEU Tou TeEPIBANMATOG TOU
KLVNTHPA Kat Tou eEwTEPLKOU pavoua.

AmAY oTeyavoroinon dagova pe mapepBarouevo
BaAapo AadioU.

2.1. MpoBAemopeyn xpljcr;\ o )

Ma kabapd vepod Xwpig Aelavtikd 1 mpodobeta
emBeTIKA Yla Ta UNIKA TNG avTAiag. | i
la OIKIAKEG, AOTIKEG Kal BLOPNXAVIKEG EGAPUOYEG.
Fa eyKaTaoTaon , O TEPLOPIOPEVO XWPO  HE
€ANGXI0TO EEAEPIOUO. | )
MNa_sykatdotaon oe 1_[y}\wpouc; TOU UTIOKELVTAL OE
Kivduvo mpoowptvhg MAnuuipag, n avtAia umopei
va BuBlotel MANpwg. ,

Ma gykatdoTaon o€ MEPLOXEG TMOU eKTiBevTal og
eKTOEgUON vEPOU. ) , ,

‘Otav araiteital Aettoupyia x%m)\ou BopUBou.
Oeppokpacia vepou ewg 35 ° C.

2.2. AavBaopévn xpnon Aoyikd mpoBAemouevn
H ouokeuf) oxe61A0TNKE Kal KATAOKEUAOTNKE AMOKAEIOTIKA
yla T Xpfon mou TeplypadeTal otny nap. 2.1 ,
Armayope(eTal auoTnpd 1 Xenon TG GUOKEUN
Y1d GKATAAANAOUG AOYOUG Kal HE aKATAAANAES
p890696uq N TiPOPAETIOMEVEG OTO TIAPOV
gyxelpidlo. | .
H akatdAAnAn xpfon Tou Tmpoiovtog %Ostpst Ta
XAPOKTNPLOTIKA A0dAAEIac Kal TNV amoooons tng
OUOKeUNG, N etalpia Calpeda dev propei va Bgwpnbel
umeuBuvn yia BAGBeg r}\ NUIEG, TIoU TipokaAolvTal
0G aroteAecpa Twv BAaBwv N atuxnuatwv Tou
avapépovTal mapanave.
Mnv Xproluoroleite Tn cuckeun oe Aluveg,
ée%auevsq ,kal moiveg, o6tav  umdpxouv
avBpwrol h€oa oTo vepo.

2.3.Zqpavon ) ) )
MapakdTw mapaBétetar €va avtiypago g mvakidag
avayvoplong mapolod oTo eEWTEPIKO TNG AvTALAS.

1 TUMog avtAiag

, napddelypa TapneAdkL avtAiag
2 katavaiwon N

3 MavopeTpikd E calpeda
4 loxug

5 Taon IR XxXxxxxx

6 évraon P& Q min/max X/X ms/h
7 ONUELWOELG KB H max/min XX m

8 ouxvotnTa

9 TUmog utmpeoiag
10 mpooTaoia

11 Bapog

12 coso

13 oTpodeg ava Aemmo
14 mpootaocia

15 oelplakdg apibpog
16 TuoToroinon

81 lLcl. X Xkg

|
]
9

3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1. Texvika dcdopéva
Alaotdoeig kat Bapn (BAETE TEXVIKA KATAAOYOG).
OvouaoTikn TaxuTnTa 2900/3450 rpm
_ll]pooraol$ g S

aon tpododoaiag/ Tuxvotnta
- MEXPL KAl 240V 1~ 50/%%) Hz
- Rgx L Kal 480V 3~ 50/60 Hz ] ,
EAéyéte o1t N kOpla ouxvétnta Kkar TAaon
avTanokpivovtal 0Ta NAEKTPIKA XAPAKTNPLOTIKA Td
oroi{a avaypdagovTal 0To TAPMEAAKL TNG AVTALAG.
Ta nlekTpikd dgdopéva Tou avaypadovtal OTo
TapneAAKL agopo(v TNV OVOUACTIKY) IOXU TOU HOTEP.
Eninedo Nyou ev wpa nieong: <70 d %
May. ®peg ouvexolg Aeltoupyiag:
KavoVIKa dlaotnuata. ) .
May. @peg ouvexolg Aettoupyiag: 30 wpeg oe
KQaVOVIK@ dlaoThuaTta, , .
Msglo‘r ETUTPETTTY) Tieon oTo owpa TnG avrAiag : 80
m ( ba”.

40 wpeg o€

3.2. MepiBaliov TomoBETNONG TNG avTAiag )
Eykardotaon emong oe XWPO, TOU Ogv eival Kaha
QEPIZOMEVOG Kal BEV TIPOOTATEUETAL ATIO TIG KAIPIKEG
ouvenkeg, pe UEYLOTN Beppokpaata meptBaAlovTog 40 ° C.

4. AZOAAEIA

4.1.TeviKoi KAVOVEG ouNTEPIPOPAG )
Mplv ano 1 xpron Tou mpoiovTog , Ba mperel
va YVwpileTe OAEQ TIG TANPOdOpPieq OXETIKA HE
™V achaAela. | ;

a _Tpenel  va , dlafAaceTe  TPOOEKTIKA Kal  va
akoAouBnoete OAeG TIG TEXVIKEG 00nyieg, TN
Aertoupyia kat Tig kateuBUVaEIG TIOU TIEPLEXOVTAL OTO
mapov yla TG, Sidpopes GAOEIG: amod TIG UETAPOPES
£Wg Trg/ TelKT d1aBeon. , )

Ol eEel6IKeupEVOL TEXVIKOI Ba MpEMEL va oUpHOpdDVOVTaL
L€ TOUG KAVOVIOHOUG, TOUG KavOveg, T TPOTUTMA Kal
TOUG VOLOUG TNG Xhpag oTnv oroia n mwAhenke n avtAia.
H ouokeun oUUPOPdWVETAL HE TOUG KAVOVIOUOUG
aoq:aAaiap)\oa ox0. | ,
H akataAAnAn xpnon propel  va TPOKAAEgeL
'gauuu'rlououq o€ QvBpWTOUG KaL {mwa 1) UAIKEG CNMIEG.
KATAOKEUQOTAG 0e  dEpel  Kapla euBuvn oe
neplmwon TETOIWV | TPAUATIOUGY 1| NV, 1 ya
Xpnon o€ ouvBnkeg AAAeG amnod auteg ou avadpépovTal
TNV mMvakida kat oTig MapoUoeg odnyieq. .
e | TnprjoTe 1O XpOVOdIAypAUHA TNG CUVTNENONG
| KAl €yKalpn ayTikataotaon twv ¢8apuévwv
1| KATEOTPAUUEVWY TUNUATWV , ETITPEMOVTAG

01O unxdvnua va Aeitoupyei mavra umoé TIg
KOAUTEPEG OUVONKEG. | | ,
XpNolUOTOLNOTE  AMOKAEIOTIKG YVEOLO. QVTAAAGKTIKG
nou rapexovtal. ard, CALPEDA SpA and
€E0UCLOBOTNHEVO dlavopEQ.
Mnv adalpeite N TPOTOMOIE(TE TUVAKIDEG TIOU
£XOUV EMKOANBE( aMb TOV KATAOKEUAOTN TNG
OUOKEUNG. ) . )

povada dev Tpemet va TeBei e Aettoupyia oe nepimwon
EAATTWUATWY 1] KATECTPAUUEVWV EEAPTNHATWV.,
OLTAKTIKEG KAl EKTAKTEG EPYAGIEG GUVTHPNONG,
oL oToleg TPOPBAEMOUV  AKOUN Kal | UEPLKN
anoouvapuoAGYNaon, TG Hovadag TPEMeEL va
TpaypaTonoleital povo YETA amnd Tnyv SLaKoTT
Tp0P0d00Iag PeUUATOG TNG CUCKEUNS. .

vdexeTal va onpelwdel plnavon tou uypol
AOYW TNG dlappong AMAVTIKOV.

> B>

4.2.>uoTtpata agpaleiag | | )
H ouokeun aroteleitar and éva miaiclo Tou
EUMOBIEL TNV EMAPN E TA ECWTEPLKA Opyava.

4.3. YrioA&imopevol kivduvol, )

H guokeun, Aoyw oxedlaopoU Kal Mpooplloueyng
Xpnon (og oUyKpLon PE TNV TIPOBAETIOUEVN XPTON
Kal Toug kavoveg agdaleiag), dev TAPOUGLAleL
UTIOAEIMOEVOUG KLVOUVOUG.
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4.4. Znpayvoeig acdaleiag Kal n)\npgg)épnon§
Ma autév Tov  TUMO TOUu TIPOIOVTOG Oev
MPOPBAETOVTAL ONUAVOELG GTO TIPOIOV.

4.5. Méoa aTopIKAG npooraoiqs\(MAl'l) )

2ta Tmpwta otadla evap&ng Aeltoupyiag g
€£YKATAOTAONG Kal CUVTNPENONG , cuviotaral OTl
Ol EYKEKPIUEVOL XELPIOTEG va agloAoyoUv TIOLEG
eival oL KaTAAANAEG OUOKEUEG Yla TNV gpyacia rou
neplypadeTal. . )

3TIG | epyacieg TNG TAKTIKAG, Kal €KTAKING
ouvThHPNONG, TPOBAETETAL | XPNON YAVTIOV Yla
TNV MPOOTAsia TWV XEPLDV.

Y SleKég(J]I’]p('lVOSl MAI
MPOSTASIAXEPION )
gYGVTlCl,YlCl TNV MpooTasia and Xniko,

E£PUIKO Kal Pnxavikd Kivéuvo)

5. META®OPA KAl METAKINHZH

To mpoibv ouokeualeTal yla va diatnenbei n

aKePAIOTNTA TOU TIEPLEXOUEVOU. )

Kata 1 petadopd, Ba mpénel va anopelyovtat ot

erkaAuyelg pe Bapn. L,

Aev unapxel avdykn yia eOKa péga yla

}#sraqx,)pu NG OUCKEUAOHEVT)G CUOKEUNG. )
a JECa yla va HETAPEPETE TM_ OUOKEUN

OUOKEUQOUEVN, TIPETIEL va eival kKatdAAnAa yla

T0 8ys,60§\,K<11 TO BAPOG TOU TPOIOVTOG TOU EXEL

emiAeyel (BAEME TEXVIKA KATAAOYOQ).

5.1. MeTakivnon

XelploTeite TN ouokeuaaoia gppovTida, n omoia dev
TIPETEL VA UTIOOTE( XTUTIHATA.

Oa mpémel va ariopeuxbel n erkaAuyn pe AAAo
UAIKO ouokeuaoiag mou Ba prnopouoce va BAAyeL
™G avTAiag. ; )
Eay 1o Bapog unepPaivel Ta 25 kg , n guokeuaacia
MPEMEL VA avUP®VveTal d3Uo ATopa TauToxXpova.

6. EFKATAZTAZH

6.1. AlaOTACEIG OYKWYV | . )
Ma va deite TIG OUVOAIKEG BlAOTACEIG OYKOU NG
OuoKeUNgG dOeite TEXVIKA KATAAOYOG.

6.2.MgpIBaAAOVTIKEG  amMaITACEIG KAl TO
HEYEB0G TOU XWPOU EYKATAOTAGNG ;
O meAdTnG TPEMEL va TPOETOLMACEL TO XWPO
£YKATAoTAONG HE TOV KATAAANAO TpPOTO,yia va
SlacpaAOTEL N OWOTY) £YKATACTAON Kal oUUdwva
€ TIG KATAOKEUQQTIKEG ATALTIOEIG TOU TIPOIOVTOG
ﬁq)\smpmgq OUVOEDELS , KATL r‘; ,

0 TeplBAAAOV OTO oToio Ba eykATAOTNOETE TN
OGUOKeUT) TIPETEL va TANpol TIG amaitnoelg Tng
napaypdagou 3.2 . i ) ,
AnayopeUETAL AUOTNPEA 1) eyKATACTAON Kat B8&on
o€ AelToupyia Tou Pnyavnuatog oe MepIBailiovta
HE SUVNTIKA EKPNKTIKT aTthoéodalpa.

6.3. Amocuckeuaaia . .
e | BeBaiwBeite 611 n ouokeun K dev Exel
| |vrooteinud kata ™ petagopd.

0 UAIKO ouokeuaoiag, £TA mv
armoouockeuacta, Ba mpémel va etaleldpbel 1/
Kal va enavaxpnoidornoin8el clupwva pe Toug
KavoVvIopoUg TNG XWPAag TPOOoPLooU TNG povadag.

6.4. Eykatdoraon.

MoTE PNV XpNoIpomoIEiTE TO KAAWSIO TNG
A nAs:,Tpmnq TIOPOXAG YIO VA KPEUACETE THV
avTtAia.

H avTtAia mpénet va tomoBeTsital ge kaBetn BEoN pe
NV oUVOEON KATABAIYNG VA KOLTACEL TIPOG TA TIAVW.
Acite Ta napadeiyuara eykardotaong ked. 12.1 sik. 1.
TomoBeTnoTe TNV avtAia 600 o KovTtd Yyivetal
gy rmyn avappoénong. | ,
ZTpayyigTe TNV avriia Xwpig va xpeiagerar va
armooTpayyi&eTte oAOKAnpo 1o oUCTNHA.

6.4.1. ZT0MIQ | )

EEaopaléloTe 0TI TO EWTEPIKO TwWV OTOUIWV eival
Kaeaf)o TPV TNV guvﬁsgna. 3 B
MPO2O0XH: Ta oTopia oGvoeong TG avTAiag mpEmnel
va gival aocpaliougva Pe oPIYKTNPEG WOTE va PNV
|.Fsm§|asm| mean N Kpadaopoi oTnv avTAia.
TevTOTE TA OTOMIA N TA_PAKOP OUVOEONG OE Uia
£KTAON WOTE va dlacpaliovTal pe Eva opLykTipa.
‘Otav, To OTOMIO N TO PAKOP eival ouvdedepeva,
KparfoTte KOVTpa 0Tn 00VSEaN TOU CWUATOG TNG
QVTAiaG pe €va deUTePO KAELDI, arnopelyovTag
£TOL TO TIAPQTETANEVO OO TNG OUVOEDTG.

Ta otoéula N Ta Pakop oUvdeong Sev TIPETEL Va
elval pikpodTEPA aMd TA OTOWULA TNG AvTAlag.

6.4.2. ZT0HI0 avappodnong
‘Otav To OTOMIO avappodnong eivar HakpUTEPO
arné 10m, xpnoldoroleloTe Wila OCUCTOAN Yia
va HEYOAWOETE TNV OlAMETPO TOU OTOHioU
avappoonong. , , ,
To otoulo, avappodnong MpEMeL va eivat anoAuta
QEPOOTEYEG | Kal Ol  TUXOV  eYKAWPLOPEVEG
ﬁluoa)\lésq agpa va odnyouvTal nmpog Ta nava.
€ TNV avTAia Tono@sTnUEVN MAVW Ao To eminedo
Tou vepou (Aettoupyia avappodnong, KSCE\. 12.3
€lK. 2) TOTOBETNOTE [Ia noéo[gq)\Bléa e ¢iAtpo n
oroia mpémel va eival mavta BuBlopEvn oTo vepod.
Av 1 Aettoupyia, yivetal pe eUkaprro AAoTixo,
XPNOLUOTIOLE(OTE £va €VIOXUMEVO AACTIXO OTUPAA,
€TOL WOTE va TmeplopioeTe v mbavotnTa
dnuioupyiag kevol otnv avappodnan. ,
Me To eminedo TOUu vepQU am TNV MAEUpPd TG
uvgppocpnorlq nmavw amé Tnv, avrAia (PUoiKY|
por|, ked. 12.3 ek. 1) TomoBeTHOTE OTNV €lc0d0
avappoonong pia pava.
[Ma avappdédnon and deEauevn TOMOOETNOTE Hia
BaABida avteruoTpodrg. ,
AkoAouBeioTe TIg Mapwy Aetrouepeiq 0dnyieg eav
;lmeon TOU JIKTUOU au&avetal. | i
onoBeTNOTE £va ¢iATpo oTn B£0n avappopnong
NG avtAiag yia va anopUyeTe TUXOV £10XwPnon
EEVWV OWPATWV OTNV avTAia.

6.4.3. ZTOMI0 KATAOAIPNG . .
Mpocapuédote pia Bava oto, cwAfiva KatddAyng
yla va puBuioeTe TNV Mapoxn, To HaVOUETPIKO Kal
v anoppodolpevn LoxU. ,

Emniong TomoBeTnoTe €va PeTPNTN Tieong.

Me éva yewdaltikd 0Pog og anooraacn peyalitepn
Twv 15 m mpooapuoate pia BarBida eAeyxou uetagld
™G avtAiag kat g Bavag, £T0L WOTE VA TPOCTATEPETE
Vv avTtAia ané v opupnAdTnon vepou.

6.5. HAekTpIKH oUVdeon.

B3l

H nAektpikn olvdeon mpémel va 'L ekteAsital

ano évav Kkavo NAeKTPoAOYo Kal oludpwva ue
TIg 0dnyieg.

AkohouBsioTe 6Aa Ta oTavTap goq)u)\siuqx, )

H povada npenel mavra va yeiwverai, aAAa ox1 o€ un

HETAAIKO om)\(r_}vu avappodpnong.
MPOZOXH: >mv meplwon mou To Vvepod
neplexel XAwplo () aApupd vepod), o aywyoq
\(elwor]q6 eival_anapaitntog yia va PelwoeTe
Tov Kivouvo 81aBpwong Tou YaABavile aro
NAEKTPOAUOT, EWDIKA OE UN PETANKO CwWAfva
KatabAwng Kat oxowvi oTnpiEng. )

Siyoupeuteite  OTL n ouxvénta kat N Tdon

avTanokpivovte oTa otoixeia mou avaypagdovral oTo

TAUMEAAKL TNG AVTALAG.

[a v xpnon tng o€ Tuoiveg (o1 6Tav dvbpwrol givat

HECQ Oe QUTEG), 0t BEEapEVEG, PppedTia Kal mapoduola

gspn, T UTIOAEIMOUEVN OUOKEUN psuparoq&a 1AN Tou

ev umepBaivel Ta 30 mA, Tpémel va eykabioTtatal oe

£00dIa0HEVO NAEKTPIKG KUKAWHA.

TOTOBETNOTE £va PNXAVIGNO yia amooUvdson amno To
KEVTPIKO peUpA Le Pia anodoTaom enadriq TOUAAXIOTOV
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3 mm arnd Toug TOAOUG. .
‘Otav n otabun Tou vepol dev eival pgam ya
£AeyX0, TOMOBETNOTE £va PAOTEP ) NAEKTPOOLA Yia Va
MpooTatePeTe TNV avAia aro &npr Aettoupyia Kal va
aur}c:patonotncsrs TO OTAMATNMA Kal TO Eekivnpa g
avTtAiag,.
Ot avtAieg eival epodlAopéveg e KAAWDLIO TIAPOXNG
Tlrogq H87RN8-F, He TO Tu#ua TOoU Ka)\u)é)%ou
nepLoooTEPO armo (keg. 12.3 TAB 1). )
Otav XProlyoroLeite TIPOEKTAON KaAwdiou,
OUYOUPEUTE(TE OTL 1) dlatopr] €Xel TO KATAAANAo
£ye006 yla va anodUyeTe MTeON TAong.

la  ouvdeon kahwdiou upéoca oTO  dpedTio,
Xpnoldoroleiote  OgpUOKOAANTIKA  €TUKAAUYN 1
omoladNToTE AAAN PEBOBO KATAAANAT yia UTIO%pL’JXlO

KaAwdia.
Otav n avtAla TpododoTnTal ano PeTATPOTEA
ouxvotntag(inverter),n €Aaxlotn ouxvotnta
Oev Ba mperel varnedtn katw arno 25HZ. Kat og
KaBe TEPUTTWON TO HEYIOTO UPoS TNG avTAla
Oev TIPETEL TIOTE vaA €lval XAMNAOTEPO ATO
peTpa.

6.5.1. Movodaoikég avthieg MPSUM

| i)

EQOSIaCUEVEG [E EVOWHATWUEVT, espglKﬁ npooTtaoia.
Eniong ouvodeUeTal amo ekklvnTn pe olakorm ON/OF
Kal TUKV®T. )
To potep Ba eqv
urepBEppavaon. L, L
‘Otavn ngpls)&n Kpuwoel (LeTd and 2 wg 4 Aerrd), T0Te
Ir_]| BeplIkr Mpoataocia Ba erutpéPel TNV emavekkivnon.
AEKTPLKO OXedIAYpapa

6.5.2. Tpipaoikég avriieg MPSU

Ea [

YuvdéoTte TIG OY éva mivaka e Bepuikh mpooTacia
curve type D, cUpupwva pe pelua mou avaypadetal oTo
TAUMEAQKL.

7. EKKINHZH KAI XPHZH

7.1.’EAgyxol mpIv amoé TNV eKKivnon )
H povada dev mperel va Tebel oe Aettoupyia kata myv
mapoucia KATEOTPAUMEVWY EEAPTNHATWY.

OTANATAOEL avixveloet

7.2.TlpwTn €KKivhon

a1 [

MPOZOXH : moTé pnv, Aeitoupysite TNV avTAia
oc §npn KATaoTaon, OUTE AKOPA Kal OE GUVTOMN
SOKIPAOTIKN AgiToupyia. =eKvioTe TNV avTtAia apol
TOWTA OlYOUPEUTEITE OTL eival YEUATT) HE VEPO.,

€ avtAia Tomo@sTnUEvn MAvw amo Tnv 07095?
Tou vepoU (Aettoupyia avappodnong kedp. 12.
elk. 1A), N He BETIKO PAVOUETPIKO avappoPnong
T0 omolo eival MOAU XaunAo (katw aro 1m.) yia
va avoi&el n BaABida avteTuoTpoPng, yeHioTe Tnv
avTAia and To €101KO OTOULIO TANPOTNTAG .
‘Otav 'n 0TABUn TOU VEPOU OTO HWEPOG TNG
avappodnang eival mavw arod v avTAia (El0por KaTw
ané v BeTikn avappdenon ked. 12.1 eik. 1B) yepiote
Vv avrAia avoiyovrag v Bava avappoqmong apya
Kal teAeiwg, KpATWVTAG Kal v Bava katabAwng
QvoIKTr yla va eAeuBgpwBEei 0 agpag. L,

€ TPIPACIKO PEUMA OIYOUPEUTEITE OTI N

A Kateubuvon TnG MePIGTPOPNG Eival CWOTH.

rYautd Tov okomo, pe pia Bava e ormoladnrote
avorxTh 8£on, eAEYETE TV rieon (Ue EvaTuedooTdTn)
N Vv pon (K€ To PATL), HeTA TNV eKKivnon. KAelote

TOo pelua, avTioTpéPte Tn olvdeon Twv duo
$aoewv otov mivaka €AEyxou, emavakivelote kat
eAEYETE TNV Tieon N TV poOT| Kal TNV Napoxr) &ava.
H owoth kateBuvon G MeploTpodng Ba MapExeL
pia  onpavtikd peyalUtepn Kal  gUKoAOTEPQA
£UdLaKPLTN Tiieon Kal Tapox. o

ZlyoupeuTteite OTL N avtAla AelToupyei peca ora
maiola arngdoong Kat 6T N anoppodPoUuevn LOXUG,
Tou avaypdgpeTtal 0To TAUMEAAKL dev €XEL UTepREeL
Ta 6pla. ANLOG puegiors ™ Bdva KatabAwng n ™
6éon pUBUIONG TOU SLAKOTIIN TiEONG, £AV UTAPXEL.

pnv  AsiToupysite Tr}\v avtdia  yia
A nePIOCOTEPO amo 5Y pe kAsioTn Bava.

Mapatetapévn  Aettoupyia xwpig alhayr Tou
vepoU NG avTAiag, dnuloupyel erukivduvn avgnon
g Beppokpaciaqg Kat g mieong.

7.2.1. Odnyieq yia xpAon ¢AoTEp: o

To pAoTEP OUVOEDEUEVO MAVW OTNV AVTAia EAEYXEL
TO Eekivnpa Kal To oTapATNHa. , )
EAEYETE OTL TO GAOTEP deV €XEL KAvEvVA EUTODIO
kat av eival anapaitnto, pubuicTte T0 KAA®DIO TOU.
Mpooapud0Te TO KAAWGLO TOU GAOTEP OE TETOLO
MNKOG E£TOL WOTE va unv EEMepvd TO OWUa TNg
avTtAiag kal va anopuyeTte TNV Enpn Aettoupyia.

7.2.2. O3nyicq yia xprion xwpig pAoTép:
Edav dev umapxel E%]a)'\]ﬁl a  eEagplogoy  ota
>uotnuata eAEYXou, N TPQOTN EKKivnon mpénet va
myst og ghaxtoto Babog 300 mm. .

ia BaABida sEa,eénouou TIPETEL VA X PN OLoTIoLE{TAL
otnv £§080 KATAOAIYNG TOU CUCTAHATOG.
Mnv Eekivnoete tnv avtAia pe teAeiw
™ Bava. Moté pny Byadete TNV avtAiia sg
VEPO, EVM AKOMA AELTOUpPYEL.

7.3. OFF

H OUOKeur, TPémel  va  eival

arevepyorompévn | oe  KaBe mepimwon

Kara Tnv oroia utmp&av SUOAeITOUPYiEG.

BA. AVTILETWOMON TIPOBANUATWY). ;
To mpolov £xel oxedlaoTel yla ouvexr Aettoupyia,
n anevepyoroinon  Tpayuatomole{tat  povo
arnooguvdsovtag TV Tpododoocia dlapEécou Twv
TPORBAETIOPEVWV CUOTNUATWY anaykioTpwong (BA.
napayp. “6.5 HAekTpikn ouvdeon”).

8. ZYNTHPHZH . )
Mpwv ar6 omowadhrmote mapéupaon  eival
anapaitnto va 1eBei n ouoKeur) eKTOG Aettoupyiag
pe Tnv arnoolvdeon KaBe TMYNG EVEPYELAG. ,
Av xpelagTei emKkolvwvioaTe He £vav NAEKTPOAOYO
N TEXVIKO. , L ,
KaBe ouvtnpnon, kabaplopdg 1) emokeur)
ME TO NAEKTPIKO OUOTNUA UTO TAGT, UMOPEL
va TPOKAAEcoel coBapd TPAUMATIONO 1
Bavato og avBpmroug.
MiBavn avtikatdoTtaor tou kaAwdiou 1) Toy
MAWTNPOJIAKOTITN TPEMEL va yivetal amd
€E0UOLOBOTNUEVO KATAOTNHUA CUVTAPNONG
g Calpeda. . , o
Eav 1o kaAwdlo pelpatog exetl pBapei, mpermet
va avTikataotabel and Ty KaTtaokeudotpla
eTalpeia, To eEOUCLOBOTNHEVO KEVTPO OEPPIG
META TNV, TWANON _TNG  KATAOKEUQOTPLAG
STGlpSlQ(‘éT]ISVlQV £EEIBIKEUNEVO TEXVIKO YA va
anodeuxBel k4Be KIVOUVOG ATUXNHATOG. |
3TV Teplmwon NG €KTaKTNg ouvinenong, n ng
OUVTHPNON TIOU aratTe{Tal KAaTd TNV AMOCUVAPLOAGYNON
TV &%pmpdwv £Eom\IopoU, 0 GUVTNENTNG Ba TPETEL
va eival évag KatapToMEVOG TEXVIKOG Oe B&an va
SlaBacel kal va katavoroel dlaypduuata Kat oxedia.
Oa mpémel va Tnpeeitat éva apxeio OAwvV Twv
opdoewv.

KAELOTY|
o ano To
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Kata 61(’1&@1(1 ™G ouvTipnong 6a
rpénel va 500si 1dlaitepn mMpoooxn, wote
va arodeuxBel n, eloaywyh A N eKmour
oTo  KUKAWuA Esvwv OWUATWV  UIKP®OV
dla0TA0EWY TOU propel va TPOKAAEGOUV
BAGBn kat va Bgocouv og Kivduvo Tnv
aopAAela TG OUOKEUNG. . )
Mnv ekTeAeite kapia epyacia pe yupva
XEPLla. XPNOIUOTONOTE YAVTIA QVOEKTIKA
oTa Koyl(paTta kat avBeKTIKG OTo VepPO,
yia v qqalougson Kal Tov, kKaBaplopuod Tou
®iATPOU N AAAWV EEAPTNUATWY TIOU UIMOPEL
va xpelagoytat. , ,

o | KaTta Tn dlapkela Aettoupytov ouvtipnong
I dev Ba MPETeL va MaploTatal un oxXeTIKO He

QUTY) MPOOWTUKO.

O1 epyagieq ouvr%pnong mou dev TMepLypadovTal
OTO TAPOV YXELPIOL0 TIPETEL VA eKTEAOUVTAL HOVO
ano s{stéleugsvo MPOOWTIKO amnooTaABev armod
v CALPEDA SpA , ; i
Ma neplocdTEPEG TEXVIKEG TANPOdOpPiEq OXETIKA

€ T ol ™ ouvippnon T ovadag,
ngoTl]vw)s/%]nOTg uns 'mQ/ CALPE%TJ-\ gpA.n S K <
8.1. MpoypappaTioyévn cuvThpnon

OFF

Mpwv amd KaBe ouvTHENON, ANOCUVIECTE TNV
An SKTR[KI’] Tpododooia kat BeBawwbeite OTL
n,avt
Ad6og. , ,
f 2g  TIEPITITWON TIOU TO_ VEPO K MEPIEXEI

{a dev propei va evepyoronbei kata

XAwpio  (xAwpivn,_ 6alacowvd  Vepo),
0 KIVOUVOG Ylg onuioupyia okoupldq
au&aveTal oe OTACIUEG OUVONKEG (emiong
pe tnv alt&non g Bepuokpaociag Kat v
peiwon tou Babupou Tou pH). 2& auTEQ
TIG TIEPUTIWOELG EAV N AVTAlQ T@papeivel
adpavng Yla HEYAAO XPOVIKO OlAOTNHa,
TPETEL VA QOELAO0TE] EVIEAWG. )
"a KaAn JETPNON, OTIWG OTNV TEP{TTTWON
MPOgWPEIVAG AelToupyiag pe akabapta
uypa, AettoupyeloTe TNV avtAia yia
Alyo pe kaBapd vepod yia va BydAete Ta
uTioAAeipaTa. ) i
‘Otav_n avrhia dev Xpnoipomolsital, mpeEme 1 va
adelaletal TeASing , TPOKEINEVOU va PNV UTIAPXE |
Kivouvog mayeTou. ) ; ) )
Mptv emavakivnogte ™ povada. eAEYETe OTL 0 AEovag
dev ewval KO)\)\YyJSVOQ Kal yepiote To owpa TG aviAiag
pe vepo (Ke. 7).

8.2. AnoguvappoAoynon Tou cucTNHATOG
Mpwv andé TV amoouvapuoAoynon , kAeiote TIg
OTPAYYAALOTIKEG avappOPnoNng Kal KatabAwng.

9. AIAGEZH

o | fh

H d1a6eon Tng ougkeung Ba mpémel va avatebel oe
etalpeieg mou  eldikegovTal 61GBgon_ UETAANKGOV
TPoiovTWYV Tou Ba avaldBet 6An v diasdikacia.

Fa v andéppwn mpenet va akoAouBouvtal, ot
dlatagelg ™G vouobeoiag Tou toxlouv otn Ywpa
omou_mpaypatoroleiTal n, 6idAuon, Kabwg Kal omwg
npoBAEneTal and To dieBvég dikalo yla v mpootacia
Tou TeptBAAlovTOG.

10. ANTAAAAKTIKA

10.1.Ai031Kagieg yia TRV AmOKTNON AVTAAAOKTIKOV

Katd T%V TnapayyeAia avtaAAaKTIKov, Ba mpémel va

avagpepOei To ovoga, 0 apBuog g Bgong atnv

oxedlaon kal Ta OegdouEva 0TV Tuvakida (eidog,

uuspounwg Kat aplOpog unrlpwo% ;
napayyeAia uropei va otakei omv CALPEDA S.p.A. uéow

mAedwvou, dag, oleuBuvon NAeKTpovIKoU Taxudpopeiou.

11. MpoodiopIouOG AVTAAAAKTIKOV
No. eplypadn

12.01 Zoua KaTabAwng

12.20 Bideg

12.46 Tama

12.47 EAAOTIKOG SAKTUALOG

14.02 EE0TEPIKO XITWVIO

14.04 Tama

14.05 EAaOTIKOG SaKTUALOG

14.20 ®AAvT{a OOUATOG

25.01 NpwTo 0dNnY0 Mreplylo
25.02 Odnyo mreplyLo

25.20 Preload ring stages

25.22 EAQOTIKOG OAKTUALOG

25.24 Support ring preload

25.26 PodéAa

25.28 Bida

25.30 Circlip

25.32 Bida - Washer

25.34 Bida

28.00 MNtepw

28.04 Ma&puddi mrepwtg

28.08 Podéa

34.03 Kamdkt ehatodoxeiou

34.08 Tara

34.09 EA0OTIKOG BAKTUALOG

34.12 Bida

34.13 EAOTIKOG daKTUALOG

36.00 Mnxavikog oTutvng

36.51 ETepO6uyog dAKTUALOG aodAAELag oTEYavoU
36.52 AaKTUALIOG aodANeLag oTeyavoU
61.00 Bdon

61.02 Bida

61.10 EA0OTIKOG SAKTUALOG

70.00 KAAuppa owpatog Hotép (Meupd avtiiag)
70.08 EAQOTIKOG BAKTUALOG

70.09 EAaOTIKOG dAKTUALOG

70.11 Cable gland ring (float switch)
70.12 AakTtUAl0G oTUTYITIN KaAwdiou
70.13 PodéAa

70.16 XTutvrng kaAwdiou

70.20 Bida

70.23 EAQOTIKOG BAKTUALOG

70.32 Washer (float switch)

70.33 Cable gland (float switch)
72.00 AV Unxavikog oTurvmmng
72.02 Aoddalela oteyavou

73.00 Poulepdv (mMeupd avtAiag)
76.01 Xitwvag HoTEp He TMEPLENIEN)
76.12 Overload protection

76.15 Tana

76.60 ®DAOTEP

76.62 Kanakl otdtn

78.00 PoTopag pe agova

81.00 Poulepav

82.02 Bida

82.04 AvTIoTaBULOTIKO £Aaopa
82.05 Bida

82.07 Bida

82.12 EAOTIKOG daKTUALOG

82.30 Tama

94.00 MukvwTAG

96.00 KaAwdto

96.09 Bida

96.13 Gland for floating switch cable
(1) Addt

MiBavotTa aANay®v.
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12. TPOBAHMATA
MPOEIAOMOIHZH : KAgioTe TV Mapox Tou peUATOG TPLY Ard OToLadHTOTE £pyacia.
Mnv AelToupynoeTe TNV avTAia 1) To HOTEP O ENpr| AelToupyia akdua Kal yla hikpd dlaotnua.

AKoAoUBNOTE aUOTNPA TIG 0dNyieg Xelplopol Kal av eival anapaitTo MKOWWVAOTE pE €va

€EOUOLOBOTNHEVO KATACTNA.

MPOBAHMA

MIGANEZ AITIEZ

KATAAAHAEZ AYZEIZ

1)
H avtAia dev

1a) AkataAAnAn mapoxn pelpaTog
1b) AdBog NAEKTPIKEG CUVSEDEIQ

1a) EAéyETe OTLN KUpLa OUXVOTNTA KAl TAOT) AVTATOKP{vovTal 0TA NAEKTPIKA
XOPAKTNPLOTIKA Ta oroila avaypddovral oTto TapmeAdkl TG avtAiag.

Eeklvael 1c) Ynqumprmcm avtAiag StyoupeuTeite OTLN SlaTOUN TOU KaAwdiou eivat oupBaTth| e To UNKog Tou
TPOCTATEUTIKN CUOKEUN pelwong KaAwd{ou Kat Ty 1oxUG Tou HOTEP.
1d) Kapéveg hl eNATTWHATIKEG | 1b) ZuvEDEDE TO KAAMSLO MAPOXNG PEUNATOG HE TOV TEAIKO TivaKa OwoTd.
aopdieleg EAEYETE OTLN BeppIKT) UTEPPOPTWON MPOoTAsiag eivat TomoBeTnuévn
1e) Mn)\omplouevoq ctEovaq owoTd. (eAéyETe Ta dedopéva OTO TAUMEAAKL), Kat BeBaiwbeite 6Tt 0
1f) EQv ol mapardvw aitieg €xouv rivakag KaAwdinv ™mg uvr)\l’uq £xel ouvdebel owoTta.
nén eheyxBei n avtAia paAdov | 1c) EAéyEte v mapoxn psuucrroq kat BeBawbeite 611 0 GEovag
duoheltoupyel mg av‘r)\lcq naplorpsq)aTm aAauespu E)\s\(ETs OTL  Bepikn
mpootaciag umMepPOPTWONG £Xel Mrel owotd (eAéyEte Tta
SedoUEVA OTO TAUMEAAKL).
1d) AvTIKaTtaoTnoTe TI§ aopAaleleg, EAeYEE TNV NAEKTPLKY TAPOXN
oTa onpeia a) Kat c).
1e) Metadepbeite yia TNV attia Tou HMAOKapioNATOg, OTO EYXELPIBIO
0dNYLDOV«UMAOKAPLOPEVT avTAia»
1f) ETuokeVaoe 1) avTikaTéotnoe TNV avtAia pe To va anotabeite oe
éva eEoualodoTtnuévo ouvepyeio
2) 2a) Napouociag otepe®V owUATWV OToV | 2a) Edv eival duvatov anocuvappoAoyhoTe To oMpad TNG avtAia kat
AvTAia poTOpPA TNG avtAiag adalpéoTe TUXOV oTeped Ao ToV AEova 1) ETUKOLVWVNOTE PE éva
UTAOKAPLOHEVN 2b) Mm\okaplopéva pouhepav eEouolodoTNHEVO CUVEpPYEIO Hag.
2b) E4Qv Tta poulepdv eival ¢pBappéva, avTikataothote Ta 1 va
arotabeite og éva €Eouolod0TNUEVO CuvepyEio.
3) 3a) Mibavn dieioduon GucaAidwv aépa | 3a) TOEKGpETS mnotla Kouuq'rla dev eival emapk®g Brdwpéva.
H avtAia KaTa TV avappoéonon ard To | 3b) Kabdpioe 1) aviikatéotmoe v BaABida kat xpnotporoinoe pia
Aettoupyel owARva N and v Tana mMnpwong. owAnva mou va taiptalet.
aAAa dev 3b) BaABida  pmAokapiopévn NN
Bydadel vepo OwARVa avappodnang OXl EMAPKNG
BuBiopévn ato vepod
4) 4a) O owAnveg kal Ta e&aptnHata pe | 4a) Xpnoldomoinoe owAnva kal e§apTnUATa Mou va epapuolouy owoTta

Avemapki por|

SLAPETPO UIKPOTEPN TOU KAVOVIKOU
SnpoupyolV anwAela HAvouETPIKOU

4b) H mapoucia WNpatog 1 oOTEPEDV
SWHATWV E0WTEPIKA TOU AEova

4c) BAGBN poTOpPa

4d) ®Bappévog
avTtAiag

4e) YnepBo)\leq yAowwdng ouaoieq oto
uypo TG avtAiag

4f) AavBaopévn porm  OTPEYng ToOU
Atova

4g) Znpeio  avappoéPnong HIKpOTEPO
TOU KavovikoU g avtAiag

4h) SwAfva avappodnong oAl pakpta

pétopag N owpa

4b) KaBaptoe Tnv avappodnon Kat eykataotnote €va ¢iATpo yia va
epnodileTal Ta §éva copata

4c) AVTIKATAOTNOTE  Tov  poTOpa
£EOUOLOBOTNHEVO KATACTNHA

4d) AvnKaTécTnos Tov pOTOPA KAl TO OOKA avTAiag.

4e) Aev gival KATAAANAN N avTAia

4f) AANGETE TOUG NAEKTPIKOUG MOAOUG 0UVSEONG OTOV Tivaka ) aTnv
avTAia.

4g) Npoomddnoe va K)\slosm; To onueio Tpodpodooiag kat va uslmoslq
™ Slapopd omv empavela G avrAiag yia va yiver owom
avappodnon

4h) ToroBéTnoe TV avTAia o KovTd otn deEapevn, £TOL WOTE va
XpnotgoromnBel o kKovidog owAnvag. Edv eival amapaitmrto
HEYAAUTEPNG SlATOUNG WA vVa.

edv  elvat  avaykaio oe

5)
©06puBog Kat
Aovnoelg anod

5a) Neplotpedpoueva
ogopporia
5b) ®Bappéva poulepdv

uépn  xwpig

5a) ‘EAeyEe OTL Sev UTIAPXOUV EEVa OMUATA OTO POTOPA
5b) AVTIKATEOTNOE TA POUAENAV
5c) ‘EAeyEe kaL otabeporoinoe TIG OWAHVEG avappoOPnong Kat

mv avtAia 5c) AvTAia Kat OwANVAOOEelg OXL KaAd KATABAWYNG.
JuvdedEPEVEG. 5d) Xpnolporoinoe peyahlitepn SIAUETPO 1) Heiwoe T pon NG avtAiag
5d) Por} oAU duvatn yia Tn dlauetpo | 5e) Meiwoe T por HE TO va TPOCAPUOCETE OTNV avappoenon 1
Tou owAnva XPNOLUOToLOVTAG OWA VA HeEYAAUTEPNG SlATOUNG arnod TV eicodo
5e) Aettoupyia oe ormAaiwon ™mg avtAiag.
5f) Mapoxn pevpatog 6x1 oTabepn) 5f) ‘EAeyEe 6TL N KUpla TAon €dv eival owoTd.Ze Mepinmrwon
6) 6a) O UNXavikog OTUTOBANTIING Katd | 6a), 6b) kat 6C) AVTIKATECTNOE TO PNXAVIKO OTUTIOBARTN €AV eival
Awappon) ™ Aettoupyia edv eival oteyvog N | anapaitnto va aneubuvBeite oe e§0UCL0S0TNHEVO KATACTNHA.
Mnxavikou £X€l KOANOEL 6a) 'EAeyEe OTL 1 avTAia €xel TANpwBel anod vepod kat dev €xel
STutiobANTIn | 6b) Mnxavikog oTutioBANTING Mapou- dUoaAideq aEpog eVTOG.

o14Zel pOopég ata onueia Aeiavong.
6¢) MNXavikog — OTUTLOBANTING  Tapou
0lalet MPOBANMA KATA TNV edappoyh

6b) Eykatéotnoe pia modoBaABida Kal Xpnollorno)oTe T0 owaTd
HUNXavikd oTUTOBA(TTTN.

6¢) eTUAEETE TO KATAAANAO PNnXavikd oTuroBA{rTT.
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HACTOALLEE PYKOBOACTBO ABNAETCA
COBCTBEHHOCTbIO KOMMAHW CALPEDA S.P.A. JTOBOE
BOCMPOW3BEAEHNE, OAXE YACTUYHOE, SAMNPELLEHO.

YKABATEJb
1. OBWAA MHOOPMALNA .........cceis
2.  TEXHWYECKOE OMUCAHMKE ..............
3. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKW.
4. BEBOIACHOCTb........cccceriiiiiiciiiis
5.  TPAHCIOPT W NMEPEMELLEHVE
6
7
8
9

6 YCTAHOBKA. ..o
MYCK M PABOTA...........
TEX. OBCITY>XXUBAHVIE...

. YOANEHVE................
10. 3AMACHbIE YACTU................
11. HA3BAHVE KOMIMOHEHTOB
12. TloMCK HEeUCrnpaBHOCTEMN...........
MpyMepbl YyCTaHOBKM............
YepTex OnA AemMoHTaxa 1 CO0pKMU ..
[eknapauua coOTBETCTBUA..........

1. OBWAA MHOOPMALINA

Mepen  vcnonb3oBaHEM v3penuAa  cnepyet
BHMMAaTENbHO 03HaKOMMUTbCA c mMepamu
nNpenoCTOPOXKHOCTU U UHCTPYKLMAMU, NPUBEAEHHBIMA
B HACTOALWEM pyKOBOACTBE, KOTOpPOE [OOSIKHO
COXpaHATbLCA AJ1A UCMOIb30BaHUA B OyOyLIEM.
OpuvrmHanbHbIM  A3bIK  pefakumMn - UTanbAHCKUN,

KOTOprVI 6y,qveT rnaBHbIM npun BblACHEHNN
HeCcoOTBEeTCTBUWN Nepesoaa. -
PyKOBO,D,CTBO ABNAETCA HeOTbeM/IeMOMN  4acCTblo

n3penua, CyLecTBeHHon ana 6e30nacHoCTU 1 AOHKHO
COXpaHATLCA A0 KOHLA CpoKa Ciy>6bl n3penua.
I'I0KynaTenb MOXET 3anpoCuTb 3K3eMNNAP TeX. PyKOBOACTBA
npu notepe, obpatuelMch B Komnawuio Calpeda S.p.A.
M yKasaB TWN U3NENUA, MPUBELOEHHbIA Ha JTWKEeTKe
obopynosaHua (CmoTpn Pa3aen 2.3 “Mapkuposka”).

B cnyyae wu3MeHeHwi, nopys WM BHECEHWA
VU3MEeHEHWA B u3genne wuam  ero  4vactn 6Ges
paspelleHnda 3aBofa-uarotosutena “Jeknapauua

CE” npekpaliaeT [eicTBoBaTb M BMeCTe C HeW
rapaHTnA Ha nagenve.

[aHHbI anekTponprbop MOXET bbITb
MCNOSMb30BaH OETbMWU HEe Miagle
8 net v nmuamm C orpaHnyeHHbIMU
(PU3NYECKUMM  CEHCOPHBIMA U
YMCTBEHHbIMW CIOCOOHOCTAMM USIN He
obnagatoLwmmMm OCTATOYHBIM OMbITOM
WNN_3HaHWEM O paboTe MnoJobHOro
npubopa, nopg HabngeHuem wnu
nocne  obyvyeHua €30MacHoOMy
NoNb30BaHUKD NPUOGOPOM N YCBOEHMA
CBA3AHHbIX C HYM ONACHOCTEN.

He paspewante petAM wurpatb
c npubopom. Yuctka u yxon 3a
nPMOOPOM  OOSKHbI  BbINOMHATLCA

nonb3oBartenieM. He nopyyartb YMCTKY
1 yxo4 [EeTAM 6e3 KOHTPONA.
3dnpelaeTca WCNONb30BaTb M3anenme
B Npyaax, pesepeyapax 1 baccenHax, K
orAa’B BOAE HAXOAATCA Ntoaw.
BHumaTenbHo  uuTanTe  pasgen  no
YCTAHOBKE, B KOTOPOM YKa3aHo cnefytoLee:
- MakcmumanbHO  [onycTUMbIA Hanop
B Kopryce Hacoca ([nasa 3.1).

-Tvn n cevyeHne Kabena NUTaHUA.
[naBa 6.5). .
-Tun  3NeKTPUYECKON 3alLuTbl, KOTopad

LOMKHBI 6bITb yCTaHoBNeHa. (Mnasa 6.5).

1.1. O603Ha4eHunA

[nAa yny4weHnAa BOCMPUATUA UCMONb3YIOTCA CUMBOMbI/
MUKTOrpammbl, NPUBEAEHHbIE HNXE C COOTBETCTBYIOLLMMU
3Ha4YeHnAMN.
MHbopmauma  u
KOTOpble cnepyet
HecobnogeHnn  OHK
noBpexaeHuto n3penva
6e30MacHOCTN NepcoHana.
ViHhopmaumna 1 Mepbl  MPefoCcTOPOXHOCTU Mo
3NeKTPUYeCcKon 6e30MacHOCTM, NPy HecobntaAeHUN
KOTOPbIX MOXET 6blTb NOBPEXAEHO U3aenue um
HapyLueHa 6e30nacHOCTb NepcoHana.
MprimeyaHna n npenynpexapeHua
npaBW/bHOM  3KCnyaTauum usgenua u - ero
KOMMOHEHTOB.

Onepauuy, KOTOPbIE MOTYT BbINONHATHCA KOHEUHBIM
nonb3oBartenem W3aenua: nonb3oBaTesb U3nenua
DOSXEH O3HAKOMUTLCA C WMHCTPYKLMAMM U HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 38 X COBMOAEHME B HOPMASTBHBIX
yCNoBuAX paboTbl. OH MOXET BbIMOMHATL OnepaLymn
110 TEKYLLEMY TeX. 06CYXMBaHUIO.

°
.ﬁ Onepauvu/l, KOTOpble [OO0JKHbl  BbINOSIHATBLCA

MEepbl  NMPefoCTOPOXHOCTM,
cobntoparb. Mpn
MOryT — MpWBECTM K

UM HapyLUeHuto

ana

KBaJ'IVIq)VILI,VIpOBaHHbIM QNIEKTPUKOM:
cneumann3npoBaHHbI_TEXHUK, O0NYLEHHbIN K
BbINO/IHEHNIO onepauvu7| no Tex. OﬁCJ‘Iy)KI/IBaHI/IIO
n EMOHTY SﬂeKTpVI‘-IeCKOVI yactn. MoxeTt
paboTaTtb C KOMMNOHEHTaMM NoAd HanpAXeHneMm.
Onepauvu/l, KOTOpble [OO0JKHbl  BbINOSIHATBLCA

KBanMULMPOBaHHbIM TEeXHUKOM:

cneumanMa3npoBaHHblii  TEXHUK,  CMOCOBHbI
NPaBuibHO ~ UCMOMbL30BaTh  u3denve B
HOpPMaribHbIX  YCNMOBMAX,  AONYLEHHbIA K

BbINOJIHEHMIO ONepaLmii no Tex. 06CNYXKNBaHMIO,
PEryNIMPOBKE N PEMOHTY MEXaHWNYECKON YacTy.

YKasblBaeT Ha 06A3aTesibHoe UCMosb30oBaHne

CPefcTB MHAMBUAYANbHON 3alMThl - 3auTa
PyK.

Onepaunn, KOTopble AOKHbI BbINOMHATHCA

npun BbIKJTOYEHHOM annapare [ ero
OTCoeMHEeHMEM OT ANEeKTPONUTaHUA.

Onepaunn, KOTOpble AO0/MKHbI BbINOMHATHCA
npwv BKNIOYEHHOM annaparte.

1.2. HazBaHue komnaHuM u agpec 3aBopa-
M3roToBUTENA

HassaHune komnanun: Calpeda S.p.A.

Appec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia

www.calpeda.it

1.3. OnepaTtopbl C AOMYCKOM

W3penne MOXeT Mcnosib3oBaTbCcA OnbITHbIMK

onepaTopamu, KOTOpbIE NOAPa3AeNATCA Ha KOHEYHbIX

nonb3oBaTesnei U3NennA 1 cneLyanu3npoBaHHbIX Tex.

CMeuManmMcToB (CMOTPM CUMBOJIbI BhILLE).

o | KOHEeuHbI nonb3oBaTenb He MOXET BbIMOMHATL

| |onepaun, npenycmoTpeHble  Tonbko AN
cneunanu3mpoBaHHbIX Tex. cneunanncTos. 3aBO,U.-

M3rOTOBUTENb He OTBEYaeT 3a MOBPEeXAEHWA,

BO3HVKaloLLye NPy HecobIoAEHNM 3TOro 3anpeTa.

1.4.TapaHTnA
MHbopmauma no rapaHTumn Ha U3[enva NnpuBeaeHa B
06X ¥cnoamnx npoaaxw.
> apaHtTnA noapasymesaet BECMNIATHBIE
| |3aveHy un pemonT nedeKTHbIX yacTen
(NMPU3HaHHbIX 3aBOAOM-U3roTOBUTENEM).
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FapaHTVA N34enva npekpawaeT AeicTBoBaTh:

- Ecnv ucnonb3oBaHve U3penviA BbinonHAeTcA 6e3
COBMIOAEHNA UHCTPYKLWA U HOPM, MPUBEAEHHbLIX B
HACTOALLEM PYKOBOACTBE. B

-B cnyyae BHeceHWA u3MeHeHWA B wn3penve 6e3

a3pelleHnA 3aBOJA-13roToBUTENA (CMOTpU pasaen 1.5).

- criyyae BbIMOSIHEHWA — onepaunm Mno  Tex.
06CNY>XMBaHWIO  CO CTOPOHbI ~ NepcoHana, He
MIMEIOLLEero A0MycK oT 3aBoAa-uaroToBUTeN .

-B cny4ae HeBLINOMHEHUA Tex. OBCMy>KVBaHUA,
npeayCMOTPEHHOro B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.

1.5. TexHuyeckana noapepxxka

oban [ononHUTeNnbHasa VHbopmauma o
LOKyMeHTaumm, TEeXHUYeCcKomn NMOMOLLMN "
KOMMOHEHTaxX W3denvMA MOXeT OblTb MoflyyeHa B
komnaHun: Calpeda S.p.A. (cmoTpu pasgen 1.2)

2. TEXHWYECKOE OMNMUCAHUE
MHorocTynenyaTble BepTUKasbHble MOHOBI04HbIE
Morpy>kHble Hacocbl 5” NV NOBEPXHOCTHbIE.
Hafy)KHaﬂ pybawka n3 Hepxasetowenn ctanu AlSI
304 1 cTyneHn 13 Hopuna. . .
[Buratenb oxnaxaaeTcA nepekadnBaeMort BOAOI, NPOXoAA
LueVi Mexay KoprycoM [BUraTeNA 1 HapyXXHbIM KOXYXOM.
[BoriHOe_ ynnoTHeHWe Ha Basly C NPOMEXYTOYHOW
MacnAHoOM Kamepoi.

2.1. HasHayeHue

[nAa unctoin Boabl 6e3 copepxkaHuA abpasmBHbIX
4acTuL, U BELLEeCTB, arpecCrBHbIX K KOHCTPYKLIVIOHHbIM
MaTepuanam Hacoca.

Vcnonb3oBaHue B 6bITY U B MPOMBILLIIEHHOCTU.
YcTaHoBKa B HeNpPOBETPNBAEMbIX MOMELLEHUAX.

B nomeweHnAx,  NOOBEPXEHHbIX  BPEMEHHOMY
3aTOMN/MEHMIO, HACOC MOXET 6bIThb MOSIHOCTHIO NOTPYXXEH.
Pa6oTta B cucTemax, NoaBep>XeHHbIX BO3OEVNCTBUIO
noToka BoApl.

[Mpy He06X0AMMOCTUN HaNM4YMA 6eCLLIYMHOro Hacoca.
TemnepaTtypa xugKocTtu He 6onee 35°C.

2.2. PasymHO npeanonaraemoe HenpasuibHoe
npumeHeHve
M3penne paspaboTaHo 1 N3roTOBAEHO NCKITIOYNTENBHO
ANA NPUMEHEHNA, yKasaHHoro B pasaene 2.1.
KaTteropuyeckn  3anpewaeTcA  NpuUMeHeHve
U3[eNVA He MO Ha3HAYEeHWIO 1 B pexxume paboThl,
He NpefyCMOTPEHHOM B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.
PV HeCOOTBETCTBYIOWEM MNCMOMb30BaHNUN n3nenma
yXyALWarTcA XapakTepuctmuky 6esonacHoctn n Krifj
n3penuA. KomnanmAa “Calpeda” He HeceT HuKakoun
OTBETCTBEHHOCTU 3a noBpeXXaeHunA Unamn HecHacTHble
cnyyan, BO3HMKalOWMe Un3-3a  HecobniogeHua
BbilleyKa3aHHbIX 3anpeTos.
3anpewaeTtcA 1Cronb3oBaTh —uU3nenve B
npynax, pesepsyapax u 6acceiHax, korga B
BOLle HAXOOATCA NOAN.

2.3. MapkupoBKa .
[anee npmBoaMTCA KONWA NAEHTUUKALVOHHON Tabnnyku,
PacnonoXeHHOM Ha Hapy>XHOM Kopryce Hacoca.

1 Tvn Hacoca

2 pacxop,

3 Hanop

4 HomuHanbHaA MOLHOCTL

5HomunHanbHOe
HanpaXxeHue

6 HommHanbHas cuna Toka

7 Mpumevanna

8 YactoTa.

9Koadhpuument
ncnonb3oBaHnA

10 Knacc usonauum

11 Bec

12 hakTop cunbl

13 CKopocTb Bpalexns

14 Bawwuta

15 MacnopTHbIn Ne

16 CepTuchukauma

Mpumep nnacTuHbl Hacoca

[Mcalpeda 2 C € BB

XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/Xm
XKW (XHp) S.F.
2204A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXXXXXX

IP XX
n XXXX/min
cose X
S1 lcl. X Xkg

|
|
9

3. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

3.1. TexHnyeckue aaHHbIe
[abapuTbl 1 BEC (CM TEXHUYECKUIA KaTasor).
HomuHanbHanA ckopocTb 2900/3450 06./MVH.
Knacc 3awmtsl IP X8
HanpsxxeHve anekTponutanua/ YacToTa:
- Oo 240V 1~ 50/60 Hz
- [lo 480V 3~ 50/60 Hz
IpoBEpUTb, YTO CETEBbIE HACTOTa W HANPAXEHNE COOTBETCTBYIOT
9MIEKTPUYECKIM NapameTpam, yKkasaHHbIM Ha Tabnuuke.
OnekTpuyeckne AaHHble, MapKUpoBaHHbIE Ha APMbIKe,
OTHOCATCA K HOMUHaNBbHON MOLLHOCTU ABUraTena.
YpoBeHb aKkycTuyeckoro gasnexuns < 70 ab (A).

aKC. KONM4YecTBO Myckos B Yac: 30 C perynapHbiMn
MHTEpBanamu.
MakcumanbHO  [OMyCTUMOE KOHEYHOe [aBfieHue B
Koprnyce Hacoca 80 M (8 6ap).

3.2. YcnosuA ycTaHOBKM Hacoca

OneKTpoHAcoChl NpefHa3HayeHbl Takxke [AnA paboTbl
B HEBEHTUMPYEMbIX U HE 3alUMLIEHHbIX OT HEemorogpl
MecTax C MakCMmanbHOM Temnepatypoi Bodayxa 40°C.

4. BE3OINACHOCTb

4.1. O6wme npasuna no Tb
Mepen wcnonb3oBaHvem WU3nenva HeobXxooumo
03HaKOMWTbCA CO BCEMM YKa3aHuAMM MO
6e30MacHOCTW.
neflyeT BHUMATENbHO O03HAaKOMUTHCA W CcobmoaaTh BCe
MHCTPYKLINM N0 TEXHWKE 1 paboTe W yKasaHuA, NPpUBELEeHHbIE B
HacTOALLEeM PyKOBOACTBE /1A Pa3HbIX (ha3: 0T TPaHCMOPTUPOBKM
[0 yAaneHuA nocne BblBoAa 13 aKcnnyaraumm.
TexHnyeckme cneumanucTbl 06A3aHbl cobnoaaTh Npasuna,
HOPMBbI 1 3aKOHbI CTPaHbI YCTAHOBKW Hacoca.
N3nenue otsevaeT TpeboBaHUAM AEVICTBYIOLMX HOPM MO
6e30nacHoCTu.
B no6om cnydyae, HeCOOTBETCTBYIOLIEE WCMOb30BaHME
MOXET MpUBECTM K HaHeceHWio yuepba nogaM,
MMYLLECTBY UM XMBOTHBIM.
3aBof-U3roToBUTENb  CHUMAET C  CcebA  BCAKYKO
OTBETCTBEHHOCTb 32  TakoW ywepb uwav  mpm
MCMOJb30BaHWN B YCIIOBUAX, OT/IMYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha
3aBO/ICKON TabIuKe 1 B HACTOALLEM PYKOBOACTBE,
o | CobniogeHne nepuoanyHoCTV  onepauwii  no
I [ 00CNyXXMBaHNIO 1 CBOEBPEMEHHanA 3ameHa
MOBPEXAEHHBIX UMW U3HOLIEHHBLIX KOMMOHEHTOB
noseonAeT u3genmio  paboTartb
HaUyHLLIMX YCNOBMUAX.
Mcnonb3oBaTh TOMBKO W UCKIOHYUTENBHO OPUrUHAMbHbIE
3anacHble 4yacTu, oT komnaHum Calpeda S.p.A.unm ee
ohuLmanbHoro AucTprubboTopa.
3anpeLlaeTcA CHUMAaTb UK U3MEHATH TabnnyKu,
pasMmelleHHble  3aBOAOM-U3roTOBUTENeM  Ha
usnenun. Manenue He AOMKHO BKOYATLCA NPy
HaM4YnM 0edexKToB NV NOBPEXAEHHbIX YacTeu.
f Onepauum no Tekyllemy v BHeo4YepeaHOMy Tex.

Bcerga B

06CNyXXMBaHMIO, 'KOTOPbIE _MpeaycMaTpuBatoT

[IEMOHTaX ([axe YaCTWYHbIA) U3[ENNA, AOMKHbI

BbINOJHATLCA TONBKO NOC/Ee CHATUA HANPAXEHUA

C usgenua.

AupkocTb MoXeT BbITh 3arpA3HeHa B peaybTaTe
A noTepy CMa3o4HOro Macna.

4.2. YcTpoucTBa 6e30nacHOCTH
W3penne  coctout 13 Hapy>HOro Kopnyca,
NPenATCTBYIOWEro KOHTaKTy C BHYyTPeHHUMW opraHamu.

4.3. OcTaTo4YHbIE PUCKM

Mo cBOei KOHCTPYKUMM N HasHaydeHuto (cobntopeHve
Ha3HayeHA 1 HopM no 6e30macHoCTW) W3penue He
NpeACcTaBAAeT 0CTaTOUHbIX PUCKOB.

4.4.Mpeaynpexxaawowme v MHEMPOPMaLMOHHbIE
Tabnn4Km

ﬂﬂF! n3genun 3Toro Tuna He npefycMoTPeHO HUKaKux

npenynpexaatolwmnx Tabnuyek Ha n3nenuu.
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4.5. CpeacTBa MHAUBUAYasibHOW 3awmTbl (CU3)
IMpwv ycTaHOBKE, NyCcKe 1 TeX. 06CNyXXMBaHUM onepaTopam
C [OMYyCKOM pEeKOMEeHAyeTCA aHanmsnpoBaTb Kakue
3alnTHbIE nprcnoco6nexHna LienecoobpasHo
MCNonb30BaThb A/1A BblleyKa3aHHbIX pa60T.

Mpn npoBemeHnn onepaumii N0 Tekylwemy W
BHEOYepeoHOMY TeX. O06CNYXMBaHWUIO, NPedycMOTPEHO
MCMONb30BaHUe NepyaToK ANA 3aWwunThbl pyK.

CumBon 06 o6A3aTenbHoM ncnonb3osaHum CA3

@ SALLMTA PYK

(nepyaTku ANA 3alWnThl OT XUMUYECKMX,
TEnnoBbIX 1 MEXaHNYECKMX PYICKOB)
5. TPAHCMNOPT U NEPEMELLEHUE

W3penue ynakoBaHO [AnA 3aWWTbl  LENOCTHOCTW
COAEP>XKUMOrO. 5
Bo BpemA TpaHCMOpPTMPOBKM CTapaiTecb Ha

asMellaTb CBEpXy CWLLKOM TAXeNble rpy3bl.

6eamnTbCA, YTO BO BPeMA TPAHCNOPTUPOBKM KOPobKa
He MOXEeT ABUraTbCA U YTO TPAHCMOPTHOE CPeacTBO
COOTBETCTBYET HapY>XXHbIM rabaputam ynakoBoOK.
[nAa TpaHCMOpPTUPOBKM u3genvA He TpebytTca
cneuyanbHble TPaHCMOPTHbIE CPeacTBa.
TpaHcnopTHoe CpeacTBo LOJKHO 6bITb
COOTBETCTBYIOLWMM rabaputam 1 Becy uagenuin (cm.
TEXHUYECKUI KaTasor).

5.1. MepemelwieHune

Obpawatbca € ynakoBKOW OCTOPOXHO. OHa He
[OMKHa NnoJBepraTbCA yaapam.

CnepnyeT nsberatb pa3meLLaTb CBEpXy YNakoBKM Apyrvie
maTepuarbl, KOTopble MOTyT MOBPeauTb Hacoca.

Ecnu Bec npeBbiwaeT 25 Kr, ynakoBKa [OOMMKHa
NoAHMMATBLCA ABYMA NI0AbMU OLHOBPEMEHHO.

6. 6 YCTAHOBKA

6.1.6.1 Ma6apuTbl
[abapuTbl M3penMA  ykasaHbl B

3. Mpunoxexun
“TabapuTbl” (CM TEXHUYECKWNI KaTanor).

6.2. Tpe60BaHMA K OKpPY>XalowWMM YyC/IOBUAM U
ra6apuTbl B MECTE YCTaHOBKM
3akasyvK OO/MKeH MoAroToBUTb MECTO YCTaHOBKM
OOMKHBbIM 06pa3oM AnA NpaBUIbHON YCTaHOBKU U B
COOTBETCTBUN C KOHCTPYKUMOHHbIMU TpeﬁoBaHI/IFlMVI
QJIeKTpU4eckne NooKItHeHA n T.,D,.).
OoMmelleHne, B KOTOPOM yCTaHaBnMBaeTcA usnenue,
OOMKHO OTBevaTb TpeboBaHVAM, NPUBEAEHHbIM B
asgene 3.2.
aTeropyyecku 3anpellaeTcA ycTaHOBKA M NycK B
aKcnyaTaumio 060pyA0BaHNA BO B3PbIBOONACHO Cpeae.

6.3. PacnakoBkKa
o | [lpoBepuTb, 4TO um3genne He  6bINO
| | noBpexAaeHo BO BpeMA TPAHCMOPTMPOBKM.

locne pacnakoBku nsnenua YNaKOBOYHBIN
matepuan [o/keH 6blTb yaaneH u/wvnm yTunnsosaH
corfacHo gencTeylowmm TpebosaHnam B CTpaHe
ncnonb3oBaHMA NU3OENNA.

6.4. YcTaHOBKa

Hukorpa He
A noaaepxaHusa
Kabenb.

Hacoc pomkeH ObiTb yCTaHOBNEH B BEPTUKaSIbHOM
MOMOXEHUN U NOJaloWMin - pacTpyd [OMKeH OblTb
HanpasfieH BBEPX.

CM. npumepbl yCTaHOBKM HUXe (pas. 12.1 puc. 1).
YcTaHaBnMBanTe HacoC Kak MOXHO 61IMXKE K UCTOYHUKY
BCACbIBaHMSI.

MpepycMoTpuUTe BO3MOXHOCTb C/IMBA XUAKOCTHU
U3 Hacoca 6e3 Heob6xoAMMOCTM OMOPOXKHEHUA
cucTembl.

ucnonb3yinTte ans
Hacoca 9MneKTPU4ecKuii

6.4.1. TpyOGbl

Mepen nopcoefuvHeHnem Tpyb MPOBEPUTb WX YUCTOTY
BHYTPW.

BHymaaHue! 3akpenuTtb TpyObl Ha COOTBETCTBYIOLMX
KpenjeHUAX U NoAcoeAuHNTb Takum o6pa3om, 4ToObI
OHU He nepepaBany CUbl, HaNPAXeHWA U BMGpauuio
Ha Hacoc.

3atArMBatb COeAMHeHWA Ha Tpybax u  mMydTax
TONbKO B CTereHW, Heobxoaumon pnAa obecnevyeHus
repMeTUYHOCTH.

YpesmepHoe 3aTArMBaHMe MOXET HaHeCTV BPef, Hacocy.
Mpn yctaHoBke Tpybbl mnuv MydThl 3adukcupyrte ¢
NOMOLLBIO Kfitoda pacTpyb Ha Kopryce Hacoca, CTapaAch
He AedopMMpoBaTH Ero Ype3mMepHbIM 3axaTneM.
OvaveTp Tpy6 He AOMKeH ObiTb MeHblle AuameTpa
pacTpyboB Hacoca.

6.4.2. BcacbiBatowasn Tpy6a
Ecnn pnuHa  BcacbiBatowey Tpy6bl npesbiwaeT 10
M, WCMOMb3yiTe BCachbiBaOWY0 TPyOy C BHYTPEHHUM
émameTpom 6onblue, Yem AuameTp pacTpyba Hacoca.
cacblBatollas Tpyba [JO/MKHA WMeTb repMeTudHoe
YMNOTHEHWE W [OKHA paboTaTb B HApPACcTaloLWeM pexuve
BO M36exaHne 06pa3oBaH1s BO3AYLIHbIX MELLIKOB.
[Mpn nonoxxeHnn Hacoca Bbille YPOBHS NepeKadnBaeMon
xugkoctn (pa3. 12.1 puc. 1A) ycTaHOBUTE [AOHHbIA
KnanaH ¢ cetyatbiM (MNbTPOM, KOTOPbIA AOMKEH OblTb
MOCTOSIHHO MOTPYXKEH.
[Mpu1 1cnonb30BaHMM LWAHTOB Ha BCAChbIBaHUM YCTaHOBUTE
LUNaHTr C apMUpYIOLLelt cnmpanbio BO M3bexaHue cxatun
113-3a MOHVKEHNS AaBMIEHNS HA BCACbIBAHNN.
Mpun paboTe nog ruapaBnv4eckuMm Hamnopom (pas. 12.1
nc. 1B) yctaHoBUTE 3aABMXKY.
pV BCacbiBaHWUM U3 NPeABapUTENIbHOr0 HAKOMUTENbHOMO
e3epByapa ycTaHoBUTe 06paTHbI KnanaH.
pV yBeNN4eHnn AaBneHns B pacnpefenuTensHoii cetu
cobntopante TpeboBaHNA MECTHbIX CTaHAAPTOB.
Ons  npepoTBpaleHns  nonafjaHns  MHOPOAHbIX
NpeAMETOB B HACOC Ha BCACHIBAHWUW YCTAHOBUTE (PUITLTP.

6.4.3. Mopatowan Tpy6a

B nopatowen Tpybe yCTaHOBWTb 3adBWXKKY [AnA
PErynnpoBKM pacxoda, BbICOTbI Hanopa a Takxe
ECTaHOBVITb MaHoMeTp.

Cnn BbICOTE Harnopa Ha nogaye 6onee 15 M mexay
HaCcoCOM U 3aABWXKOW YCTaHOBMTE 0OpaTHbIA KnanaH
[N 3aWwmThl HAcoca OT MMAPaBIIMYECKUX YAapOB.

6.5. MopakntoyeHne INEKTPUUECKMX KOMMNOHEHTOB

KOMMOHEHTbI AOJDKHbI

OnekTpuyeckme
A nogkno4aTbeA KBanMunumMpoBaHHbIM
3/1eKTPVKOM B COOTBETCTBUN C TpeboBaHNAMU
MECTHbIX OEeNCTBYIOLWMX CTaHAapTOB.
Co6niopaiiTe npaBuiia TEXHUKU GE30MACHOCTU.
BbinonHute 3asemneHuve, faxe ecnu nogawowas
Tpyba HemeTannuyeckas.
BHumaHne! npu nepekauynmBaHuu  BOAbI,
A cofepxallen xnopuabl (MM CONeHon BOAbI)
3a3eMieHNe CNYXWUT TakXe ANS CHUXEHUS
PVCKOB KOPPO3UN.
[poBepbTe, UTO ceTeBOe HamnpshKeHwe M 4actota
COOTBETCTBYIOT ~ 3HAYEHWAM,  YyKasaHHbIM  Ha
3aBOACKON Tabnnuke.
Mpun ncnonb3oBaHmn B 6accenHax (TONbKO Korga Tam
HeT nogen), cagoBbix 6akax UM NPoYmMx Nogo6HbIX
yCTpOWCTBaX B LeMb MMTaHWs [O/MKeH ObiTb
BK/THOYEH ,qud)d)epeul.bwanbublﬁ BblKnioyaTtesb C
ocTaTo4HbIM TOKOM < 30 MA.
YCcTaHOBUTE YCTPOMCTBO 4SS pa3beUHEHUs1 CeTn
Ha obeunx nontocax (npepbiBaTenb AN OTKOHEHUA
Hacoca OT CeTU) C MWHUManbHbIM PacKpbiTUEM
KOHTaKTOB 3 MM.
[Mpn HEBO3MOXXHOCTM BU3YyanbHOrO KOHTPOMS YPOBHS
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BOAbI ANSA 3alMTbl Hacoca OT paboTbl BXOMOCTYIO U
0151 YCTaHOBKW YPOBHSA aBTOMATU4ECKOW OCTAHOBKM
M nycka ycTaHOBWTE MOMMAaBKOBbIA BblKNoYaTenb
NIV KOHTPOJIbHbIE 3NEKTPOAbI.

Hacocbl nocraensaoTca ¢ Kabenamu nuTaHua Tuna
HO7 RN8-F, c cedyeHuem kabenA, paBHbIM WU
6onbLue, Yem (pas. 12.3 TAB 1).

Mpy ncnonb3oBaHWM yanuHWTEnen ybeauTecb, 4TO
Kabenb UMeeT noaxodsilee ceveHne BO nsbexaHue
nageHns HanpsbkeHus. [ins  CTbIKOBKM kabenen
B CKBaXMHE  MCMOMb3ynWTe  COOTBETCTBYIOLME
TepMoycajoHHbIe ONNeTKW Unu apyrue cuctembl Ans
norpy>kHblx kabenen.

BHVUMAHWE: Korpa Hacoc nutaeTcA
oT YaCTOTHO-PerynmpyeMoro npmeoaa,
MUHUMasbHAA YacToTa He [0SKHa onycKaTbeA

Hwke 25 'y 1 B ntoboM cryyae Hanop Hacoca
HVMKOrAa He JOMKeH 6blTb HKE 2 METPOB.

6.5.1. MoHodha3sHble Hacocbl MPSUM

MocTaBnAlTCS C BCTPOEHHbIM  TEMI03aLMTHBIM

CTPOWCTBOM, C BUSTKOMA.

CTaBUTb BUJIKY B PO3ETKY C 3alLNTHbIM 3a3eM/1IeHNeM.
Mpu 4Ype3amepHOM MOBbILEHNN TemnepaTypbl Hacoc
ocTaHaBnvBaeTcs.

Korpa TemnepaTypa 06MOTOK CHIKaeTcs (Yepes 2—4
MUHYTbI) TEMNO3ALNTHOE YCTPOMCTBO JaeT KOMaHAy
CHOBa 3anycTuTb ABuratesib.

Cxema nogkntoyeHus (pas. 12.2)

6.5.2. TpexdasHble Hacocbl MPSU

B nynbTe ynpaBfneHWA YCTaHOBUTE MOAXOAALWI
ONA YKa33HHOTO Ha LWWIbAMKE HOMMHANBHOMO TOKa
aBapUiHbIV BbIKNKOYaTe b ABUraTens ¢ Kpueon Tuna D.

7. NMYCK W PABOTA

7.1. KoHTponb nepepn BKl0OYEHUEM
Visgenve He [OMKHO BKMOYATLCA MPU  HaNUunn
MOBPEX/EHHbIX YacTel.

7.2.MNyck

g 1A [

BHumaHue! Kateropuyecku sanpelwjaetca nyckaTb
Hacoc BXOJIOCTYIO.

3anyckaTb HacoC TOMbKO MOCMe €ero MosiHOro
3arnofIHEHNA >XXNOKOCTbIO.

HEVI paboTe Hacoca B pexume BcacbiBaHMA (pas.
12.1 puc. 1A) unm npy HeOOCTATO4HOM Harnope
(MeHee 1 M) AonA OTKPbLITMA 06pPaTHOro KnanaHa
3anonH1TbL BcacbiBalollylo Tpyby M Hacoc 4epes
COOTBETCTBYIOLLEE OTBEPCTHE.

I'ISM paboTe nop rupapaBnuYecKumM Hanopom (pas.
12.1 puc. 1B) HanonHATL HACOC, OTKPbIBAA - MEANEHHO
1 MOSIHOCTBIO - 3aBWXKKY Ha BCacbiBaollen Tpybe,
npu 3TOM 3afBWXKKa Ha nojatowen Tpybe O0HKHA
6bITb OTKpPbITA AJ1A BbiNyCka BO3ayxa.

o | pu Tpexcda3Hom nuTaHMmM npoBepbTe, HTO
| |nanpaBnehue Bpawjenns npasunbHoe.

OFF

[ins13TOro Npu N6 CTENEHN OTKPLITOCTU 3a4BUKKM
npoBepbTe [JaBneHue (UCMonb3yss MaHOMETP) Wiu
06BbEM NOTOKa XXUAKOCTU (BU3yanbHO) nocne nycka.
OTknloYMTe nNUTaHWe, Ha MynbTe ynpa.rieHus
nomeHsnTe asbl, CHOBa 3anyCcTUTE U MpoBepbTe
nokasaTtesb JaBfieHUst Unn pacxoda.

MpaBunbHOEe HampaBneHWe BpalleHuss — 3TO TO,
KOTOpOe no3sonseT AobuTtbcA ropasfo 6onbluero

aBneHnsi 1 pacxoaa.
poBepbTe, 4YTO HAcoc BblgaeT cBou pabouune
XapaKTepUCTUKM U YTO He noTpebnseT MOLHOCTM
60/IblUE, HEM YKa3aHO Ha Tabnnyke.
B npoTuBHOM cnyyae, OTperynupyinTe 3aBuKKy Ha
nogatowen Tpybe nnu paboTy pene faBneHus (ecnu
TakoBble MEeIOTCS).
Hukorga He ocTtaBnsiiTe Hacoc paboTtaTb
A C 3aKpbITOW 3afBMXXKOW 6onee, 4yem Ha 5
MUHYT.
MpopgomkutenbHaa paboTta Hacoca 6e3 obmeHa
BOAbl B Hacoce NPUBOAWT K OMACHbIM MOBbILLEHUSIM
TemnepaTypbl ¥ AaBNEHUS.

7.2.1. Mogudukaymsa c
BbIKJIIO4aTENIeM:
MONIaBKOBbIN BbIKMOYATENb, NOAKIIIOHEHHbIN HanpsiMyto
K Hacocy ynpasfisieT MyCKOM 1 OCTaHOBKOM Hacoca.
[poBepbTe, 4YTO MOMNABKOBbLIA  BbIKMOYaTeNb
nnasaet 63 Kaknx—nnbo NpensTCTBUN.

Mpu HeobxogumocTn, [AnMHY Tpoca nonnaska.
CNVWKOM ANWHHBIA TPOC NOMnaBka MOXeT NPUBECTH
K neperpesy ABuraTesnis U paboTe Hacoca BXONOCTYIO.

6e3

nonsiaBKoBbIM

7.2.2. Mogudumkauusa
BblKsto4aTens:

B ycTtaHoBkax c o06paTHbIM KnanaHoM, €cnu HeTt
CNMMBHOTO KnanaHa, Npy NepBoM Nycke HacoC AOMMKEH
ObITb MOrpy>XeH MUHUMYM Ha 300 MM.

CnvBHOM KnanaH AosbkeH ObiTb MpedycMOTPeH B
YCTaHOBKAax C BbIXOJOM M3 MOrpy>KeHHonm B BoAy
nogatowen Tpyobl.

3anpeljaeTca 3anyckaTb Hacoc MNpU MOMHOCTbIO
3aKPbITON 3aBVKKE.

Hu B Koem criydae He BbIHMMaNTE HAcoc M3 BOAbI,
Korfa oH elle paboTaer.

nonsiaBkKoBoro

7.3. BbikntoueHue

N3penne [OMKHO ObiTb BbIKOYEHO B N06OM

A cnyyae, korga obHapyxxmBatoTcA c6omn B paboTe
(cmoTpm “Tlonck HemcnpaBHOCTER”).

M3penve npegHasHayeHO ANA HenpepbiBHOW paboTbl.

BbIKMIOYEHWE  MPOMCXOAMT TOMBKO MPU  OTKIIOYEHWUU

NMUTAHWA C  MOMOLUbO  MPEedYCMOTPEHHBIX  CUCTEM
OTK/IIOYEHNA  (cMOTpy  pasgen “6.5 OnekTpuyeckoe
coevHeHne”).

8. TEX. OBCJTY>)KUBAHUE

Mepen npoBeneHvem 6o onepaumyv HeobxoaumMo
OTK/IOYNTb  MU3[enve, OTCOEAMHMB €ero  OT  BCeX
NCTOYHWNKOB SHEPTrnM.

Ecnu Heobxoammo, 06paTnTbCA 3a NMOMOLLBIO K OMbITHOMY
3NEKTPUKY U TEXHUKY.

JTto6ana onepauma no Tex. 06CNYXMBAHUIO, YUCTKE
A WM PEMOHTY, NPOBOAMMAA NPU SNEKTPUYECKO
cucTemMe MOJ, HamnpAXeHUeM, MOXET MpUBECTU
K CepbesHbiM Hec4acTHbIM Crly4asAM, [axe

CMepTesbHbIM.

3ameHa kabenA nnm nonnaBKoBOro BbIKoYaTena
A LO/DKHa BbINOSIHATLCA B CEPBUCHOM  LieHTpe

Calpeda.

Ecnv WHyp nuTaHuA MoBpeXaeH, B Uensax
Aéesonamocm ero  3ameHa  [O/MKHa

BbINONHATLCA NpoON3BOAUTENEM, B

YMNONHOMOYEHHOM CEPBUCHOM LEHTpe unn
KBanMuumMpoBaHHbIM CNeLNanncTom.

B cnﬁyqae nposefeHnA BHeouepeaHoro TO nnu onepauui,
TPeOyIoLWMX AEMOHTaXa YacTen U3nenva, UCTONHALWMIA
CneunanncT AOMXeH KBaMUUMPOBaHHBIM TEXHUKOM,
CNOCOBHBIM YNTaTb U MOHUMATb CXEMbI N YEPTEXMU.
LlenecoobpasHo BeCTU XypHasl, rAe 3anuchiBatoTcA Bce
BbIMOSIHEHHbIE OMepalmu.
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o | Bo Bpema Tex. obcnyxusaHuA cnegyet ObiTb
| |npeRenbHo  BHuMaTeNbHbIMM M crepuTh 3a
TeMm, 4Tobbl He BBECTU B KOHTYP MOCTOPOHHMX
npeaMeToB, Jaxe  HeGonblMX  pa3mepos,
KOTOpble MOryT MpUBECTU K c60AM B paboTe u
HapyLuMTb 6@30MacHOCTb N34eNuA.
3anpellaeTcA BbIMOMHATL OMEpaLMn  ronbiMu
A pykamu. Vcnonb3osaTth creumanbHble nepyaTkut
[NA 3allMTbl OT MOpesoB, YCTOM4MBbLIE K BOAE,
npy AEMOHTaXe 1 YncTke puUnbTpa Uam Apyrux
KOMMOHEHTOB, Korga 3To Heo6xoamMmo.

Bo BpemAa onepauuii Mo Tex. 06CNYXMBaHWIO
MOCTOPOHHMM NMLAM 3anpeLlaeTcA HaxoanTbCA

Ha MecTe paboT.
mepaLmm Mo Tex. 06CNYXVBaHUIO, He ONCaHHbIe B 3TOM
PYKOBOACTBE, AO/MKHbI BbIMOMHATLECA WCKIIOYNTENBHO
%neimgnmamposawbm nepcoHanom komnaxuu "Calpeda

[lONOMHNTENBbHYI0  TEXHUYECKYI0 MHopMaumio  no
MCMONb30BaHMIO UMW TeX. 0BCNY>KMBaHWIO M3AenvA
MO>XHO Mony4nTb B KomnaHum "Calpeda S.p.A.".

8.1. Tekywee Tex. o6¢cny>xmsaHume

o | [

Mepen npoBegeHvem no6or onepaumy no
Tex. o6cny>|<v|Baano CHATb GHEKTPOI'II/ITaHI/Ie n

y6eauTbCA, YTO HeT pucka CryvalHou nopadu
HanpAXXeHnA Ha Hacoc.
Mpu paboTe ¢ BOAON, COAepKaLLEn Xxnopuapl (xnop,
A MOpCKas BOAA) PUCK KOPpPO3UM yBenuymBaeTcs
npu HanmMyuu CTosYen BOAbl (a Takxke ¢
YBEMMYEHNEM TemnepaTypbl W YMEHbLIEHUEM
3Ha4yeHns BOAOPOAHOro nokasartens). B Takux
cny4asx, ecnu Hacoc ocTtaetcs 6e3 paboTbl
B Te4yeHWe NPOAOIMKUTENbHLIX  Nepuoaos,
HEO6X0ANMO CIUTb BCHO XXUAKOCTb U, XXenaTenbHo,
npoTepeTb HACOC HACYXO.
0 BO3MOXHOCTW, KaK B Clly4ae BPEMEHHOM
Apaéom C TPASHBIMA KMAKOCTSMM, MPOroHUTe
Yepes HacoC HEMHOrO YUCTOW BOb! AN yaaneHus
0CafKoB.
Mpu npoAoNXUTENbHBIX NPOCTOAX, KOrAa cylecTByeT
OMacHOCTb 3aMOpPaXXMBaHWA XXWMAKOCTU, OHA AO/KHA
6bITb NONTHOCTbIO CNUTA.
Mepen HOBbIM MYCKOM Hacoca Mpo BepWTb, YTO Ban He
3abnoKnpoBaH 0bneaeHeHviemM Unu no ApyruM npuynmHam
1 NOMHOCTbLIO HAMNOIHUTL BOAOW KOpMyC Hacoca (pas. 7).

8.2. leMOHTa)X Hacoca U3 CUCTeMbl
I'Iepe,u AEMOHTa)KOM 3aKpbITb 3acC/IOHKM Ha BXoge U
BbIXoae.

9. YOAJNEHUE
OFF

YpaneHve B OTXOAbl M3JeNMA  OO/MKHO  ObITb
BbIMNOSMIHATLCA  CNeuManuampoBaHHbiMKM  oupmamm
no yTunMsaumm MeTansIMyeckmx OTXOOOB, KOTOpble
LOMKHbI pewaTh npoueaypy yaaneHua.

Mpn ypaneHun [omkHbl cobntogatbeA TpeboBaHUn
OencTayloLlero 3akoHoaaTeNbcTea CTpaHsbl,
roe ypanAeTcA wusgenve, a Takxe TpeboBaHuA
MeXAYHapOAHbIX 3KOMOrMYECKUX HOPM.

10. 3ANACHbIE YACTU

10.1. Mpoueaypa 3aka3a 3anacHbIX YacTen
Mpwn 3anpoce 3anacHbIx YacTel cnegyeT ykasbiBaTb
Has3BaHue, HOMep MO3MLMK MO YepTeXy B pa3pese u
OaHHble naeHTUMMKaUMOHHON Tabnuyku (Tvn, paTta
1 NacrnopTHbI HOMEP).

3akas MoxeT 6blTb HanpasneH B komnaHuto “Calpeda
S.p.A.” no TenedoHy, hakcy U1 3N1eKTPOHHO NoYTe.

11. HABBAHUE KOMMNOHEHTOB

Nr. HaumeHoBaHue

12.01 Kopnyc nogaum

12.20 BuHT

12.46 LWTencenbHan Bunka

12.47 YNnoTHWTENbHOE KOMbLO

14.02 Hapy>XHblii KOXYX

14.04 WTencenbHan Bunka

14.05 YnnoTHUTENbHOE KOSbLIO

14.20 YNnoTHWUTENbHOE KOMbLO

25.01 Kopnyc nepBoi cTynenu

25.02 Kopnyc cTynenu

25.20 KonbLo npegHaTtAra CTynexn

25.22 YNNOoTHUTENbHOE KOMbLIO

25.24 Onopa KonbLia npegHaTAra

25.26 LLanba

25.28 BuHT

25.30 CTonopHoe KosbLo

25.32 CTonopHoe (Npy>XMHHOE) KOJbLIO
25.34 BuHT

28.00 Pabo4ee koneco

28.04 bnoknpoBoYHas raiika paboyero koneca
28.08 Llaiba

34.03 Kpbilwka MacnsHoi kamepbl

34.08 LUtencenbHana Bunka

34.09 YNnoTHUTENbHOE KOMbLIO

34.12 BuHt

34.13 YNNnoTHUTENbHOE KOMbLO

36.00 Mex. ynnoTHeHve

36.51 CTonopHoe KosbLo 13 2 yacTeit

36.52 CTOMNOPHOE KOMbLIO

61.00 Onopa

61.02 BuHT

61.10 YNNoTHWUTENbHOE KOMbLIO

70.00 Kpbilwka AsuraTtens co CTOPOHbI Hacoca
70.08 YNnoTHUTENbHOE KOMbLO

70.09 YNnoTHUTENbHOE KObLO

70.11 YnnoTHeHne kabena nonnaBKOBOro BblKoYaTena
70.12 KonbLio NPUXKMMHOTO YCTPONCTBa
70.13 Waiiba

70.16 MNpv>XMMHOE YCTPOWCTBO ANSi NPOBOLOB
70.20 BuHT

70.23 YNnoTHUTENbHOE KOMbLO

70.32 Wawba (nonnaBkoBOro BbIKI0HYaTeNA)
70.33 CanbHuk kabens (MonnaBKoBOro BbIK/OYaTeNa)
72.00 BepxHee Mex. ynnoTHeHve

72.02 NpefoxpaHuTensHoe KonbLo

73.00 MoALMNHMK CO CTOPOHbI Hacoca

76.01 Koxyx aBuratens ¢ 06MOTKOW

76.12 YCTPOMCTBO TENI0BON 3aLUnThbl

76.15 Kpbilwka ycTporcTBa TENIOBON 3aWmThl
76.60 Nonnasok

76.62 Kpbilka Koxyxa

78.00 Ban ¢ poTOPHLIM KOMMIEKTOM

81.00 MoAwmnHuK

82.02 BuHT

82.03 YNnoTHUTENbHOE KOJbLO

82.04 KomneHcaumoHHas npyxuHa

82.05 BuHt

82.07 BuHT

82.12 YNnoTHUTENbHOE KOJbLO

82.30 LWtencensHanA Bunka

94.00 KoHpeHcaTop

96.00 MNpososa

96.09 BuHT

96.13 Kpenéx kabena

(1) Macno

B03MOXHbI M3MEHEHNA.
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12. Mouck HeucnpaBHoOCTEN
BHUMAHWE: nepep npoBeneHnem kakor-nmbo onepaumm cnenyeT CHATb HanpAXeHue.
3anpellaeTcA ocTaBNATL paboTaTth HAacoc 6e3 BoAbl AaXe Ha KOPOTKOe BPEMA.

CTporo cnepoBaTb WHCTPYKUMAM 3aBOAA-W3rOTOBUTENA; MpW HEOOXOAMMOCTYW, obpalatbCA B

ore | o

ohrLmManbHbI CEPBUCHBIN LIEHTP.

CBOW B PABOTE

BO3MOXXHbIE MPUYUHbI

CNOCOBbl YCTPAHEHUA

1)

a) HecooTBeTCTBYylOLLEE 3NEKTPONUTAHNE

a) ﬂpOBeleTb, YTO CceTeBble 4acTOoTa W HanpAXeHue COOTBEeTCTBYIOT

[euratens He | 6) HenpaBunbHble NeKTpuYecKme 3NeKTPUYECKVM napameTpaM, ykasaHHbIM Ha Tabnuyke. Y6eouTech,
BKJ/llOYaeTcA coeauHeHuA 4YTO ceyeHue >xun kabenA COBMECTMMbI C [/IMHOW camoro kabens u
B) CpabaTbiBaHne ycTpoicTBa  AnA MOLLHOCTM ABuUraTens.
3alunThl ABUraTens oT neperpysku 6) MoacoeanHNTbL NpaBUNbHO CeTeBOi kabenb K KIEeMMHOM KOpoOKe.
r) Mnaskue npefoxpaHuTenu MpoBepuUTb NPaBUIbHYIO KaNMGPOBKY TENIo3almTbl (CMOTPU AaHHbIe
neperopenv N HeucnpasHble Ha Tabnuuke aBurartend) N y6eauTbCA B TOM, Y4TO 3MEKTPOLUMT nepen
n) Ban 6nokuposaH [ABurateniem noakoYeH NpaBusbHO.
e) Ecnu Bce BbllleyKa3aHHble MpUYnHbI | B) [poBEpUTL SNeKTPONUTaHKe U yBeauThCA B TOM, YTO Bas Hacoca BpallaeTcA
npoBepeHbl, BO3MOXHO, [ABuratesb €B060AHO. MpoBepUTL KaNMBPOBKY TENN03aLLUMTLI (CMOTPU TabNNYKy ABUraTenn).
HeucrnpaBeH r) 3aMeHVTb NpefoXPaHUTENN, MPOBEPVThL 3NEKTPONUTAHNE U NapameTpsbl,
yKa3aHHbIe B NyHKTax a) 1 B).
n0) YCTpaHnTb  NpuuivHbl - GNIOKMPOBKM  Kak  ykasaHo B naparpade
«BnokupoBka Hacoca».
e) OTpemMOHTVpOBaTb WM 3aMeHWTb ABuratesis B OOULMATIBHOM
CEpPBUCHOM LIEHTpE.
2) a) MonapaHne TBepabix npeameToB B | a) Ecnv BO3MOXHO, pa3obpaTb KOpnyc Hacoca U yaanuTb NOCTOPOHHWE
Brnokuposka paboyee Koneco Hacoca TBEpAble npeomeTbl U3 paboyero koneca; npu  HeEo6XOAUMOCTH,
Hacoca 6) BrioknpoBka NoALMMHUKOB 06paTnTbCA B OPULMANbHbIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
6) Ecnu  moBpeXkaeHbl  MOAWMWMHUKYM,  3aMEHWTb WX WK,  npu
HeobXxoanMOoCTH, 06paTUTLCA B OhMLIMANBHDIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
3) a) BosmoxxHoe nonapaHve  Bo3gyxa | @) HaiTu  MecTo, raoe  repMeTWYHOCTb  HapylleHa U XOpoLo
Hacoc Yepe3 CoeAVHEHWA BcacbiBalollein repmMeTV3npoBaThb.
paboTaet, HO TpyObl, CNVBHbIE 3arnylwku, NpPobku | 6) MoYMCTUTL UMM 3aMEHWTb  [OHHbIA  KnanaH W UCnonb3oBaTb
He KavaeT ONA  3anofiHeHMA  Hacoca  Wim BcachiBaiollyto Tpyby ¢ mapameTpamu, MOAXOAAWMMMU [ANA [aHHOro
Boay. YNNOTHEHUA BcachiBatoLelt Tpybbl Tvna paboTbl.
6) [OHHBIN  KnanaH  3acopeH  unu
BcacbiBalowwan Tpyba He MOSHOCTbIO
norpy>keHa B Bogy
4) a) Tpy6bl n  utuHriM  cnuwkom | a) Micnonb3osaTtb TpyObl U OUTUHIN, MOAXOAALIME ANA AaHHON paboTbl
HepocTarouHblii ManeHbKoro avameTpa, 4To BedeT K | 6) Mounctutb paboyee KONeco 1 yCTaHoBUTL hUbTP Ha BCACbIBaHUN oA
pacxof, Ype3mepHoli noTepe Haropa npefoTBpaLLeHNA NonafaHvA TBEPAbIX NPeaMeToB
6) MpucyTcTBME OTNOXEHWA WnW TBepAblX | B) 3aMeHWTb paboyee Komeco; npu HeobXxoaMmocTW, 06paTuTbeA B
npeaMeToB B NpoxoAax paboyero Koneca ohrumanbHbIi CEPBUCHBIN LEHTP.
B) Pabouee Koneco N3HOLIEHO r) 3ameHnTb paboyee KONECO 1 KOPMNyC Hacoca.
r) VI3HoLeHbI KOHTaKTHbIE MOBEPXHOCTY | A) Hacoc He noaxoauT ANA AaHHOM XXUOKOCTU.
pabouyero Koneca 1 Kopnyca Hacoca e) MoMeHATb 3NeKTPUYEecKne CoeaVHEHNA B KNEeMMHON Kopobke unu B
n) YpeamepHan BA3KOCTb aneKTpowmTe.
nepekauvMBaemMon XnakocTn (ecnu | x) Monpo6oBaTb YaCTUYHO 3aKPbITh 3ACNOHKY Ha BbIXOAE W/WNN CHU3UTL
nepekayvBaeTCA He BOAA) pasHULly BbICOTbI MeX/ly HACOCOM U YPOBHEM XXMNOKOCTU.
e) HenpasunbHoe HanpasneHue Bpatenua | 3) Mpubnmantb Hacoc K MeCTy BcacbiBaHWA, 4YTOObl MOXHO 6bino
k) BbicoTa BcachiBaHuA Ype3MepHan OTHOCUTENBHO vucnonb3osBatb  6onee  KopoTkytlo  Tpyby. Ecnm  Heobxopwmmo,
BCaChIBaIOLLEi CocOBHOCTM Hacoca MCMNob30BaTh BcackiBatoLLyto Tpyby 6onbluero anamerpa.
3) YpeamepHan AnuvHa BcacklBatoLLen Tpyobl
5) a) Hapywexa 6anaHcupoBka | a) MNpoBepuTb, 4TO TBEPAbIE NPeAMEeTbl He 3acopAloT paboyee Koneco
LLym n BpaLlatoLerica 4yactn 6) 3amMeHWTb NOALIMMHUKN
Bubpaumna 6) VI3HOLEHbI NOAWNMHUKN B) 3aKpenuTb [OMKHbIM 06pa3oM BCachIBatoLLYyO U MOAAMOLLYO TPY6bI
Hacoca B) Hacoc 1 Tpy6bl NNoXo 3akpensneHsb r) Vicnonb3oBaTth 60MbLUMIA AYaMeTP UK CHU3WUTb NPOU3BOAUTENBHOCTL HAacoca
r) Cnvwkom  6onblwori  pacxon  AnA | a) CHU3WTb pacxop C MOMOLLbIO BbIXOLHOW 3aCMOHKN U/ UCMONb30BaTh
AnameTpa BbIXOAHON TPy6bl TpYy6bl C 6OMbLWNM BHYTPEHHUM AnameTpoM. CMOTPY Tak>Ke MyHKT 4-X.
n) PaboTa B cOCTOAHWM KaBUTaLMK e) MpoBepuTb COOTBETCTBME CETEBOrO HaNPAXEeHUA.
e) HenpasunbHoe anekTponutaHne
6) a) MexaHnyeckoe ynnoTHenve | B cnyvaAx a), 6) u B) 3amMeHWTb NPOKNaAKy; Mpvu Heo6XoAMMocTu,
VTeuka 4yepes paboTano 6e3 BoAbl K 3anunna 06paTnTLCA B 0hULMANbHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
mexaHunyeckoe | 6) Mexanndeckoe ynnoTHeHue | a) Y6eamuTbCA B TOM, 4TO KOPMyC Hacoca (1 BcackiBawowanA Tpyba, ecnun
YMIOTHEeHne nouapanaHo abpasnBHbIMN HacoC He CamMOBCaChIBAIOLLMIA) 3anosIHEHbl XMUOKOCTLIO U YTO BO3LyX
YacTiuamu, MpUCYTCTBYIOWMMU B MOJTHOCTBIO yAasneH. CMOTpy TakKe MyHKT 5-7.

nepekayviBaeMon XnaKocTu
B) MexaHnyeckoe  ynnoTHeHve He
COOTBETCTBYET JAHHOMY TUMy paboTbl

6) YcTaHOBUTL (hUNbTP Ha BCaCbIBAHWM U UCMONb30BaTb YMIOTHEHWE,
COOTBETCTBYIOLLEE XapakTepucTukam nepekaqnBaemMomn XXnaKocTu.

B) Wcnonb3oBatb ynnoTHeHne, COOTBETCTBYHOLLEee TUny paéOTbI
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12.1. Esempi di installazione
Installation examples
Einbaubeispiele
Exemples d’installation
Ejemplos de instalaciones
Installationsexempel
Installatievoorbeelden
MNapadeiypaTta eyKaTaoTaoewv
Mpumepbl yCTaHOBKM
REREE
7
' o
4
Fig. 1B
Funzionamento sotto battente 3
Positive suction head operation
Zulaufbetrieb 5
Fonctionnement en charge
Funcionamiento bajo carga
IEMR Bk Sk aoiRiE 6

150 mm
min

493177 — 4 —
10 150 mm [\\
min o g
Fig. 1A g
_ Funzionamento in aspirazione
- Suction lift operation
Saugbetrieb
A Fonctionnement en aspiration
Funcionamiento en aspiracion
IE
ITA GB D F
1 Filtro Strainer Sieb Filtre Filtro
2 Valvola di fondo Foot valve FuBventil Clapet de pied Valvula de pie
3 Valvola di ritegno Check valve Ruckschlagventil Clapet de retenue Valvula de retencion
4 Saracinesca Gate valve Absperrschieber Vanne Compuerta
5 Manometro Pressure gauge Manometer Manometre Manémetro
6 Riempimento e sfiato Filling and air vent Auffillung und Entliftung Remplissage et évent Llenado y purgador
7 Sfiato Air vent Entliftung Event Purgador
8 Scarico Draining Entleerung Vidange Vaciado
9 Sostegni ed ancoraggi | Supports and clamps | Stlitzen und Verankerungen | Soutien et ancrage Apoyo y anclaje de
delle tubazioni for pipelines der Rohrleitungen des tuyaux las tuberlas
10 | Antivibranti Vibration dampers Schwingungsdampfer Appuis antivibration Anti vibratorios
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12.2. Schema elettrico
Electrical diagram
Schaltbild
Schéma électrique
Esqul%ma eléctrico
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12.3. Sezione minima dei conduttori

Minimum cross-sectional area of conductors
Kleinster Querschnitt der Leiter

PHESHHE

Tab. 1

TAB 1IEC 60335-1

Corrente nominale dell'apparecchio
Rated current of appliance
Bemessungsstrom des Geréates
HOMVIHaJ'IbeIVI TOK npubopa

Sezione nominale

Nominal cross-sectional area

Nennquerschnitt
HomuHanbHoe cevervie

WA RE B TR SPRAIE R TR
A mm 2
>3 + <6 0,75

>6 + <10 1,0

>10 + <16 1,5

>16 =+ <25 2,5

>25 + <32 4

>32 + <40 6

>40 + <63 10
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12.4. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fur Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning fér demontering och montering
Onderdelentekening
YepTex Ans geMoHTaxa n co6opkm
BRE5DHE
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IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe MPSU, MPSUM, tipo e numero di serie
riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle
relative norme armonizzate.

GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps MPSU, MPSUM, with pump type and serial number as shown on the name
plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU and assume full
responsability for conformity with the standards laid down therein.

D KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daB die Pumpen MPSU, MPSUM, Typbezeichnung und
Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2009/125/EG, 2014/30/EU, 2014/35/EU entsprechen.

F DECLARATION DE CONFORMITE
Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes MPSU, MPSUM, modéle et numero de série marqués sur la plaque
signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas MPSU, MPSUM, modelo y numero
de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las Directivas 2006/42/CE, 2009/125/
CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

DK OVERENSSTEMMELSESERKLAERING

Vi CALPEDA S.p.A. erkleerer hermed at vore pumper MPSU, MPSUM, pumpe type og serie nummer vist pa typeskiltet er
fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU og er i
overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

NL CONFORMITEITSVERKLARING
Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen MPSU, MPSUM, pomptype en serienummer zoals vermeld op de
typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen.

SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme MPSU, MPSUM, malli ja valmistusnumero tyyppikilvcsté, ovat valmistettu
2006/42/EU, 2009/125/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa tdyden vastuun siita, etta
tuotteet vastaavat naita standardeja.

S EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar MPSU, MPSUM, pumptyp och serienummer, visade p& namnplaten ar konstruerade enligt
direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar for 6verensstammelse med standard
som faststéllts i dessa avtal.

GR AHAQZH ZYMOQNIAZ

Epeig wg CALPEDA S.p.A. dnAwvoupe 6Tt ot avtAieq pag autég MPSU, MPSUM, pe TUmo kat aplBud oelpdg KaTaokeung
orou avaypadete oty Tuvakida g avtiiag, kataokeudlovtal oUpdwva pe Tig 0dnyieq 2006/42/EOK, 2009/125/EOK,
2014/30/EU, 2014/35/EU kal avahapBavoupe TApn ureuBuvotta yia oupdwvia (UPHOpdwon), HE Ta OTAVTAPG TWV
MPOJdLAYPAPOV AUTWOV.

TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak MPSU, MPSUM, Pompalarimizin, 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/
EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluguna dair tim sorumlulug™u Ustleniriz.
640/2009 sayili Komisyon Yénetmeligi.

RU AEKNAPALXA COOTBETCTBUA
KomnaHusa “Calpeda S.p.A.” 3asaBnseT ¢ NOMHOM OTBETCTBEHHOCTbIO, YTO Hacockl cepuii MPSU, MPSUM, tun v cepuitHbin

HOMEp KOTOPbIX YKa3blBaeTCA Ha 3aBO/CKOM Tabnnyke COOTBETCTBYIOT TpeboBaHMAM HopmaTueos 2006/42/CE, 2009/125/
CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

2R L]
BINFEHARUBRAAFARAVGIERD MPSU, MPSUM, (ZEHRke L MREISTFSIS) 1 &I THREM AR B 7:2006/42/
EC,2009/125/EC,2014/30/EU,2014/35/EU.Z /2 B i 1E H th A9 4R H H & B 18 R A9 =T

Montorso Vicentino, 05.2018
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